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Глава 1.   

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 

тепловой энергии для целей теплоснабжения. 

 

Введение. 
Муниципальное образование город Волхов расположено в юго-западной части 

Волховского района и является городским поселением. На его территории находится один 

населенный пункт (город Волхов) в котором постоянно проживают 47,2 тысячи человек.  

Возникновение поселения на месте нынешнего Волхова относят к 1919 году при 

строительстве Волховской ГЭС. Постановлением Президиума ВЦИК от 27 декабря 1933 года 

рабочий посёлок Званка получил статус города, и ему было присвоено наименование – город 

Волховстрой. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 апреля 1940 года город 

Волховстрой был переименован в Волхов. 

Планировочный каркас города представляет собой прямоугольную сеть улиц вытянутую 

вдоль двух осей: природной оси - реки Волхов. Территория города делится рекой на две части: 

западную и восточную. Каждая из этих частей включает в себя зону жилой застройки и 

промышленную зону, которые разделены железной дорогой. Зона жилой застройки расположена 

в северо-западной и юго-восточной частях города, а юго-западная и северо-восточная части 

определены производственной зоной, что предопределяет развитие в данных направлениях. 

Жилая зона, расположенная в юго-восточной части, вытянута вдоль реки Волхов, занимает 

преимущественно восточный берег и имеет возможность развития в южном направлении. Жилая 

зона в северо-западной половине вытянута вдоль железной дороги и имеет возможность развития 

в северном и западном направлениях. На сегодняшний день жилищный фонд муниципального 

образования составляет 983 тыс. м². В структуре жилищного фонда муниципального образования 

город Волхов преобладает многоквартирная застройка 93% (913,2 м²). Частный жилищный фонд 

составляет 7% (69,8 м²) . 

В структуре территорий жилой застройки выделяется общественно-деловые центры: в 

северо-западной жилой зоне они определены по улице Юрия Гагарина и проспектом Державина, 

а в юго-восточной зоне Волховским и Кировским проспектами. 

В планировочной структуре зон жилой застройки выделяются территории c 

многоэтажными жилыми домами, средней этажности, индивидуальными жилыми домами, а 

также территории спортивных сооружений, парков и скверов. 

Зона промышленности, расположенная на правом берегу реки Волхов, непосредственно 

примыкает к зоне жилой застройки, что является недопустимым фактором с позиции санитарных 

и экологических требований. В частности, это обусловлено попаданием жилого сектора в зону 

негативного воздействия от алюминиевого завода. 

Основные рекреационно-ландшафтные пространства расположены по берегам реки 

Волхов и улице Нахимова. С северо-запада и с юга к городу примыкают территории 

сельскохозяйственных угодий, а на протяжении всего периметра границы муниципального 

образования расположены лесные массивы, которые являются землями лесного фонда. На 

северо-востоке поселения, в 500 м от станции «Мурманские ворота» расположен полигон ТБО, 

который в настоящее время находится на рекультивации. Так же, на территории городского 

поселения имеются 7 кладбищ, с санитарно-защитной зоной 300 и 50 м, основная часть которых 

закрыта для захоронения. К северу от зоны жилой застройки расположена территория очистных 

сооружений, которая имеет зону санитарной опасности 300 метров, что ограничивает развития 

зоны жилой застройки в северном направлении.  

 

Схема административного деления  МО Город Волхов  с указанием расчетных элементов 

территориального деления (микрорайонов) на рис. 1.1., рис.1.2. 
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Рис. 1.1.Административные границы города Волхов 
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Рис.1.2. Карта города Волхов с указанием  микрорайонов города



Материалы по обоснованию Схемы теплоснабжения МО Город Волхов 

 

9 

 

  

(актуализированная редакция 2023года) 

1.1. Функциональная структура теплоснабжения. 

 
Существующая структура теплоснабжения  МО Город Волхов  представлена двумя 

крупными  отопительными котельными, основным топливом которых является природный газ и 

тремя небольшими угольными котельными, которые обеспечивают  централизованное  

теплоснабжением  жилых многоквартирных домов и учреждений социальной и общественной  

сферы. Коммунальные котельные принадлежат единой теплоснабжающей организации АО 

«ЛОТЭК» и составляют в городе Волхов единую централизованную систему теплоснабжения. 

Теплоснабжение промышленной зоны осуществляется от автономных производственных 

котельных.  

 Индивидуальная застройка имеет собственные источники теплоснабжения – печное 

отопление.  

 Централизованные источники являются обособленными и не связаны  между собой 

тепловыми сетями.   Общая установленная мощность отопительных  централизованных 

источников составляет  174,84 Гкал/час  (203,34 МВТ). Информация о централизованных 

источниках теплоснабжения приведена в таблице 1.1. Места расположения  котельных   указаны на 

рисунке  1.3. 

Таблица 1.1. 

Данные по источникам централизованного теплоснабжения 

и перечень котельных на территории города Волхова на 31.12.2021г. 
№ п/п 

 

 

 

 

 

Наименование объекта 

энергетического обследования 

(форма собственности) 

Адрес Топливо Установленная 

тепловая мощность 

источника 

Гкал/час 

 

 
 

1. 

 

 

1.1. 

 

Центральная газовая  котельная              

(собственный источник АО 

«ЛОТЭК») 
МО «Волховский муниципальный 

район», МО «Город Волхов», 

г.Волхов, ул.Пролетарская, д.2 

Природный газ 66,6 

1.2. 
Тепловые сети 

( в собственности АО «ЛОТЭК») 

2. 

 

2.1. 
 

Паросиловое хозяйство  - ПСХ 
(арендуемый  

источник у  администрации  МО 

«Волховский муниципальный 
район» 

МО «Волховский муниципальный район» 

МО «Город Волхов» 
Волховский проспект, д.20 

Природный газ 103,5 

2.2. 
Тепловые сети 

(в собственности АО «ЛОТЭК») 

 

3. 

 

2.1. 

Котельная микрорайона 

Мурманские ворота  
(собственный  

источник АО «ЛОТЭК») 

МО «Волховский муниципальный район» 

МО «Город Волхов» 

г.Волхов, мкр-н Мурманские ворота ул. 
Островского д. 26 

Каменный 

уголь 
2,5 

2.2. 
Тепловые сети 

( в собственности АО «ЛОТЭК») 

4. 

4.1. 
Котельная   угольная  

(в собственности  МО «Волховский 

муниципальный район»)      

МО «Волховский муниципальный район» 

МО «Город Волхов» 
г.Волхов, Октябрьская набережная, д. 1а 

корп.5 

Каменный 
уголь 

1,27 

4.2. 
Тепловые сети 

(в собственности АО «ЛОТЭК») 

5. 5.1. 

Котельная микрорайона Пороги   
(собственный источник АО 
«ЛОТЭК») 

МО «Волховский муниципальный район» 

МО «Город Волхов» 

г.Волхов,  г.Волхов, 
мкр-н Пороги, квартал 3.д5 

Каменный 

уголь 
0,97 

Тепловые сети 

( в собственности АО «ЛОТЭК») 

Всего по ТСО   174,84 

Примечание к таблице 1.1.: В таблице указаны источники тепловой энергии, обеспечивающие теплом  

жилой фонд и объекты  социально значимые. Производственные котельные, расположенные на территории 

производственных  зон  и  не принимающие  участия в теплоснабжении жилищной сферы данной Схемой 

теплоснабжения не рассматриваются. 
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1.2. Источники тепловой энергии. 

1.2.1. Центральная газовая котельная (ЦГК), расположенная по адресу: г.Волхов, ул. 

Пролетарская, д.2. 

 

Центральная газовая котельная введена в эксплуатацию в 1994 году, установленная 

мощность 66,6 Гкал/час,  присоединенная нагрузка 52,300 Гкал/час.  Топливом  является 

природный газ. 

Комбинированная выработка тепловой и электрической  энергии отсутствует. 

Основным поставщиком  топлива (природного газа) является ЗАО «Газпром межрегионгаз 

Санкт-Петербург»,  с которым заключен  договор на поставку  газа. 

Поставщиком  электрической энергии  для нужд производственного процесса  является 

ООО «РКС-энерго». 

Поставщиком  исходной воды питьевого качества и прием сточных вод осуществляет ГУП 

«Леноблводоканал». Котельная обеспечена двумя  водопроводными вводами. 

А)  Теплогенерирующее оборудование котельной  
В котельной установлено 4 котла, в т.ч. 3 водогрейные, 1 – паровой.  

Таблица 1.2. 

Характеристика котлов, установленных в производственном здании ЦГК,  

 на начало реализации  инвестиционной программы (31.12.2021г.) 
 

 

Наименовани

е, тип котла 

 

Год 

ввода 

в 

эксплу

атацию 

Дата 

последней 

экспертиз

ы 

промбезо 

пасности 

Разрешен

ный срок 

эксплуата

ции 

Дата  

последней 

режимной 

наладки 

Удельный 

расход 

топлива, 

установле

нный  

режимной 

наладкой,  

 

 

 

кг 

у.т./Гкал 

Номиналь

ная 

производи

тельность 

котла, 

установле

нная 

режимной 

картой 

 

Гкал/час 

(т/ч) 

Номиналь

ная 

производи

тельность 

котла, 

установле

нная 

паспортом 

котла 

 

Гкал/час 

(т/ч) 

Техническое 

состояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ЦГК  

 
 

Паровой котел 

ДЕ-10/14 №1 

(зав.№82413, 

рег. №28155) 

1994 25.09.2018 20.09.2022 25.12.2017 165,10 6,6 (10) 6,6 (10) 

Последний 

капитальный 

ремонт- 

2018г. 

 

Водогрейный 

котел №2 

(зав.№7979, 

рег. №28239) 

1994 04.06.2019 29.04.2023 25.12.2017 164,96 18,43 20,0 

Последний 

капитальный 

ремонт- 

2020г. 

 

Водогрейный 

котел №3 

(зав.№7980, 

рег. №28240) 

1994 05.06.2019 29.04.2023 25.12.2017 165,56 18,67 20,0 

Требуется 

замена 

поверхносте

й нагрева 

100% 

 

Водогрейный 

котел №4 

(зав. №10466, 

рег. №30192) 

2008 
ТО  

29.07.2019 
2028 25.12.2017 165,32 21,10 20,0 

Удовлетвори

тельное 

состояние 

ИТОГО     165,24 64,8 66,6  
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Эксплуатация котлов производится в соответствии с Федеральными нормами и правилами 

в области промышленной  безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением», Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».  На котлах    раз в 3 года 

проводится  режимная наладка  и раз в 4 года  экспертиза промышленной  безопасности. По 

результатам  очередной  плановой экспертизы  все котлы допущены  к эксплуатации  на 

очередные  4 года с условием проведения ремонтных работ на поверхностях нагрева.   

Б) Резервное топливо  отсутствует. 

В) Насосное оборудование 

Таблица 1.3. 

Характеристика насосного оборудования ЦГК 
№ 

п/

п 

Наименование Тип агрегата 

Производи

тельность 

м куб/час 

Напор 

м 

Мощность 

кВт 

Частота 

вращения 

об/мин 
1 Насос сетевой 1Д 800-56 Б 700 4 110 1450 

2 Насос сетевой 1Д 630-125 630 125 400 1450 

3 Насос сетевой 1Д 630-125 630 125 400 1450 

4 Насос сетевой 1Д 630-90 630 90 250 1490 

5 Насос сетевой СЭ 800-100-11 800 100 315 1500 

6 Насос подпиточный К 90/55 90 55 30 3000 

7 Насос подпиточный К 90/55 90 55 30 3000 

8 Насос подпиточный Simens 100-310/2 123 25 15 1450 

9 Насос подпиточный К 100-65-250 100 80 45 3000 

10 Насос питательный ЦНСГ 38/176 38 176 30 3000 

11 Насос питательный ЦНСГ 38/176 38 176 30 3000 

12 Насос питательный ЦНСГ 38/176 38 176 30 3000 

13 Насос деаэрированной воды К 90/20 70 25 7,5 3000 

14 Насос деаэрированной воды К 100-80-160 100 32 11 2900 

15 Насос деаэрированной воды Simens 123 23 15 1450 

16 
 

Насос DAB 

Model 1D44211GAB 

16193-1820 

 

50 

 

35 

 

7,5 

      

2900 

17 Насос регенерации №3 КМ 80-65-160 25 32 7,5 3000 

18 Насос регенерации №8 К-20/30 20 30 4,0 3000 

19 Насос исходной воды №4 К 160/30 160 30 30 1500 

20 Насос исходной воды №5 К 160/30 160 30 30 1500 

21 Насос перекачки соли НПС №6 25 20   

22 Насос перекачки соли НПС №7 25 20   

В) Электроснабжение. По степени надежности электроснабжения котельная относится к 

потребителям  второй  категории.  Поставка электрической энергии в центральную газовую 

котельную осуществляется с подстанции 378 от фидеров 15 и 16 по двум кабельным линиям 

10кВ, протяженностью 470 м (высоковольтные кабели АСБ-10-3Х35), принадлежащих АО 

«ЛОЭСК». Граница эксплуатационной ответственности  установлена на  кабельных линиях КЛ 

10кВ в ТП №60 на территории центральной газовой котельной.  В ТП №60 установлены два 

понижающих трансформатора 10\0,4 кВ, от которых осуществляется питание оборудования 

котельной. В котельной  установлены  две конденсаторные установки для компенсации  

реактивной мощности. На случай аварийного отключения электропитания  имеются два дизель 

генератора мощностью 860 кВА каждый.  

Г) Оборудование водоподготовки состоит  из натрий-катионитовых фильтров первой и 

второй ступеней, предназначенных для умягчения воды;  солевого хозяйства.  

Nа-катионитовые фильтры работают со дня пуска котельной и выполнены   из  емкостей  типа  

ФИПа 2,6х0,6  -  3 шт., ФИПа 1х0,6 – 2 шт. Состояние удовлетворительное. 

Солевое хозяйство состоит из  ячейки мокрого хранения соли объемом 7 м3 – 2 шт., фильтров 

соли – 1 шт., мерника соли 19,7 м3 – 1 шт., насоса концентрированного раствора соли Х-65-50-

125У55 – 2 шт. Состояние удовлетворительное. 

Узел деаэрации воды состоит из   одного  сетевого деаэратора ДА-70, производительностью 

70м3/час  и питательного деаэратора ДА-15, производительностью  15 м3/час.  Требуется  замена 

тепловой изоляции  сетевого деаэратора.  
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На территории котельной установлены  2 бака-аккумулятора  горячей воды объемом по 1000 

м3.  

Описание технологического процесса котельной  

Котельная относится к водогрейному  типу с  использованием пара на собственные 

нужды. Комбинированная выработка тепловой и электрической  энергии отсутствует. 

Водогрейные котлы  КВГМ-20 обеспечивают потребность  нагрузки отопления и  ГВС. 

Водогрейные котлы оборудованы горелкой  РГМГ-20 производительностью по 25,9 МВт, одним 

дымососом и  одним  дутьевыми вентилятором. 
  Паровой котел   ДЕ-10/14 обеспечивают расход пара на собственные нужды котельной. 

Паровой котел задействован в технологическом процессе круглый год. Паровой котел 

оборудован газогорелочным устройством ГМ-7,  водяным чугунным экономайзером типа ЭБ-2-

236И, поверхностью нагрева 236 м2, дутьевым вентилятором типа ВДН-10 дымососом типа Дн-

11,2. Для подачи питательной воды к паровым котлам установлены деаэрационно- питательная  

установка, которая включает  один деаэратор ДА-15 производительностью 15т/час , емкостью 4 

м3, охладитель выпара - пластинчатый неразборный теплообменник с поверхностью нагрева 2 

м2, два  питательных центробежных насоса ЦНСГ-38-176 производительностью 38 м3/час и 

напором 176 м.в.ст.  

Для обеспечения собственных нужд котельной используется пар давлением 6 ат. В 

отопительный сезон пар используется   для деаэрации воды в сетевом и питательном 

деаэраторах. В межотопительный сезон пар дополнительно подается на пароструйный 

подогреватель для обеспечения ГВС. Подача теплоносителя  в тепловую сеть осуществляется 

четырьмя ( 2 в резерве) сетевыми насосами. Подпитка тепловой сети из баков аккумуляторов  

производится четырьмя (2-3 в резерве)  подпиточными  насосами.  

 

Краткое описание технологической схемы  водоподготовки в ЦГК 

Химводоподготовка котельной обеспечивает обработку воды для питания парового котла, 

подпитки теплосети, в т.ч на нужды горячего водоснабжения. Вода питьевого качества   в 

котельную поступает из городского водопровода по двум вводам. Поставщиком  водопродной 

воды является  АО «Леноблводоканал», которое осуществляет водозабор из  поверхностного 

источника – р.Волхов. Жесткость исходной (водопроводной)  воды составляет 2,5-5 мкг-экв/л.  В 

котельной водопроводная вода подвергается умягчению и деаэрации. 

Водопроводная  вода  с помощью двух (1 резервный) насосов сырой воды     подается на 

охладитель продувочной воды.  Подогретая вода с температурой до 300С   поступает  на Na-

катионитовые  фильтры первой ступени диаметром 2,6 м (3 шт.). Часть умягченной воды  после I 

ступени умягчения  подается на Na-катионитовые фильтры II ступени  диаметром 1,0 м  (3 шт.) и 

далее  в  верхний барабан парового котла ДЕ10/14.   Другая часть умягченной после  сетевого   

деаэратора  ДА-70 подается в водогрейный котел  и идет на подпитку теплосети,  либо на 

заполнение баков аккумуляторов объемом по 1000 м3 каждый. 

 Взрыхление  натрий-катионитовых  фильтров производится  водопроводной  водой. 

Рабочий раствор поваренной  соли на регенерацию Na-катионитовых фильтров готовится по 

следующей схеме: техническая поваренная соль загружается в ячейку мокрого хранения соли. В 

ячейку подается  вода, пар, воздух и производится  перемешивание раствора. Приготовленный 

концентрированный раствор соли  насосом Х-65-50-125У55  перекачивается в бак-мерник,  в 

котором готовится рабочая  концентрация  (10-12 % )  регенерационного раствора. Затем  

насосом  рабочего раствора раствор соли подается на Na -катионитовый фильтр.  Отмывка Na -

катионитовых фильтров производится водопроводной   водой. Отмывочная вода сбрасывается в 

канализацию. 

Перечень  достигнутых целевых показателей  за 2019 работы котельной ЦГК приведен в 

таблице 1.4. 
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Таблица 1.4. 

Перечень целевых показателей эффективности котельной ЦГК   
№ п/п Целевой показатель Ед. из-я Значение 

целевого показателя 
2019 г 
план 

2020г. 
план 

2021г. 
план 

2022г.       
план 

1. Установленная тепловая мощность Гкал/час 66,6 66,6 66,6 66,6 

2. Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 64,8 64,8 64,8 64,8 

3. 
Потери установленной тепловой  

мощности 
% 2,7 2,7 2,7 2,7 

4. Средневзвешенный срок службы лет 21,5 22,5 23,5 23,5 

5. УРУТ на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 165,0 165,0 165,0 165,0 

6. Собственные нужды Гкал/ч 0,345 0,345 0,603 0,603 

7. УРУТ на отпуск тепловой энергии кг.у.т/Гкал 169,0 169,0 169,0 169,0 

8. Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 31,7 31,7 31,7 31,7 

9. Удельный расход воды м3/Гкал 3,62 3,95 3,95 3,95 

10. 
Удельная норма расхода теплоносителя 

на ГВС 
м3/Гкал 2,24 2,57 2,24 2,24 

11. 

Коэффициент использования 

установленной тепловой мощности  в 

период зимних максимумов 

энергетических нагрузок 

 0,79 0,79 0,79 0,79 

 
1.2.2.  ТЭЦ  паросилового хозяйства (ПСХ). 

 

ТЭЦ ПСХ была  введена в эксплуатацию   в 1994 года  с вводом в эксплуатацию    двух  

противодавленческих турбин типа Р-6-35/5. Выработанная электроэнергия    используется на 

собственные нужды  ТЭЦ. Нагрузка потребителей электроэнергии составляет 10 МВт. 

 Присоединенная  тепловая нагрузка потребителей   по отоплению и горячему 

водоснабжению составляет  71,915 Гкал/час. Основным видом топлива   работы котлов является 

природный газ.  

 

А)  Теплогенерирующее оборудование ТЭЦ ПСХ 
В   здании ТЭЦ  установлено  три паровых котла, общей паропроизводительностью 150 

т/час давлением 40 кгс/см2 и температурой перегретого пара 440 оС.  Характеристики котлов  

приведены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5. 

Характеристика котлов на начало реализации  инвестиционной программы 

(31.12.2021г.) 
 

 

Наименовани

е, тип котла 

 

Год 

ввода 

в 

эксплу

атацию 

Дата 

последней 

экспертиз

ы 

промбезо 

пасности 

Разреше

нный 

срок 

эксплуа

тации 

Дата  

последней 

режимной 

наладки 

Удельный 

расход 

топлива, 

установле

нный  

режимной 

наладкой,  

кг у.т./ 

Гкал 

Номинальная 

производите

льность 

котла, 

установленн

ая паспортом 

котла 

Гкал/час 

т/ч 

Номинальн

ая 

производи

тельность 

котла, 

установле

нная 

режимной 

картой 

Гкал/час 

(т/ч) 

Техническое 

состояние 
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ПСХ ( г. Волхов) 

Паровой котел 

К-50-40, №5 

(Зав. №667,  

рег. №13734) 

1964 14.07.2017 3 года 2019 159,67 
34,50 

(50,0) 

33,54 

(50,0) 

Требуется замена 
поверхностей 

нагрева 50% 

Паровой котел 

К-50-40,  №6 

(Зав. №917, 

Рег. №14695) 

1965 02.02.2016 4 года 30.01.2019 163,17 
34,50 

(50,0) 

33,29 

(50,0) 

Требуется замена 
поверхностей 

нагрева 100% 

Паровой котел 

ГМ-50-1,  №7 

(Зав. №2382 

Рег. №21316) 

1977 26.09.2018 4 года 25.12.2017 161,75 
34,50 

(50,0) 

 

30,16 

(50,0) 

Требуется замена 

поверхностей 
нагрева 100% 

 
    161,52 

103,5 

(150,0) 

97,00 

(150,0) 
 

 

В 2019 году выведены   из эксплуатации и сняты с учета  паровые котлы, указанные в 

таблице 1.5.(а), в связи с чем установленная мощность источника тепловой энергии уменьшилась 

на 60 Гкал/час. 

Таблица 1.5.(а) 

Паровые котлы, выведенные из эксплуатации и снятые с учета 
№ п/п Наименование оборудования производительность котла, 

установленная паспортом 

котла 

Гкал/час 

 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

Год вывода из 

эксплуатации 

1 2 3 4 5 

1 
ТС-30 – паровой котел, зав. 

№12, рег. №1624 
20  1948 2019 

2 
ТС-паровой котел, зав. №15, 

рег. №1824 
20  1949 2019 

3 
ТП-30 –паровой котел, зав. 

№28, рег. №2687 
20  1949 2019 

 ИТОГО: 60    

 

Единственным  потребителем  пара высокого давления  являются паровые  

противодавленческие турбины. Вторичный пар используется для собственных нужд  ТЭЦ и для 

нагрева теплоносителя в сетевых теплообменниках (бойлерах). Сетевых бойлеров – 6 шт, 

перечень приведен в таблице 1.6. 

Таблица 1.6.  

Характеристика  теплообменного оборудования 
№ п/п Наименование 

оборудования 

Регистрацио

нный номер 

Назначение Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

Теплопроиз

водительнос

ть, 

 Гкал/час 

Номинальный 

расход воды,  

т/ч 

1 Теплообменник  

ПСВ-200-7-15 
Рег. №67 

Сетевой  

О
сн

о
в
н

ы
е 

2003 24 400 

2 Теплообменник 

 ПСВ-200-7-15 
Рег №68 

Сетевой  
1962 24 400 

3 Теплообменник 

 ПСВ-200-7-15 

зав.№2066,  

рег.№92323 

Сетевой  

П
и

к
о

в
ы

е 

2002 24 400 

4 Теплообменник 

 ПСВ-200-7-15 

зав.№4036, 

рег.№92941 

Сетевой 
2004 24 400 

5 Теплообменник 

 ПСВ-200-7-15 

зав.№5501, 

рег.№5193 

Сетевой 
2005 24 400 

6 Теплообменник 

 ПСВ-200-7-15 
зав.№11279 

Сетевой 
2011 24 400 

 ВСЕГО:     144,0 2400 
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Таблица 1.7. 

Характеристика  редукционно-охладительных установок 

Порядко

вый 

номер 

Наименование 

тепловой энергоустановки или 

теплопровода 

Тип 
Производительность Дата учета 

установки 
т/час 

 Распределительное устройство РОУ 40/7   №1   100 1964 

 Распределительное устройство РОУ 40/7   №2     60 1964 

 Распределительное устройство РОУ 40/7   №4    60 1977 

 Распределительное устройство РУ 7/1,2     20 1964 

 Распределительное устройство РУ 7/1,2     40 1964 

 

Б) Насосное оборудование 

Насосное оборудование представлено насосами, указанными в таблице 1.8. 

Таблица 1.8. 

Характеристика насосного оборудования 

Порядковый 

номер 

Наименование 

тепловой 

энергоустановки 

или теплопровода 

Тип 

Параметры 

работы Производительность Дата учета  

установки (давление, 

температура) (Гкал/час, т/час) 

1 Питательный насос ТЭЦ №1 (ПЭ-100-53) Н=530м 100м³/час 1993 

2 Питательный насос ТЭЦ №2 (ПЭ-100-53) Н=530м 100м³/час 1990 

3 Питательный насос ТЭЦ №3 (ПЭ-100-53) Н=530м 100м³/час 1999 

4 Питательный насос ТЭЦ №4 (ПЭ-100-56) Н=580м 100м³/час 2002 

5 
Питательный 

турбонасос 
 (ПТ-50) Н=660м 115м³/час 1964 

6 Насос сетевой №1 (СЭ 800-100) 
Н=100м 

 
Q=800м³/час 1999 

7 
Насос сетевой  

№2 (Д 630-90) 
Н=90м 

 
Q=630м³/час 1993 

8 
Насос сетевой  

№3  (Д 800-100) 
Н=100м 

 
Q=800м³/час 2006 

9 
Насос сетевой  

№4  (СЭ 800-100) 
Н=100м 

 
Q=800м³/час 2004 

10 
Конденсатный насос  

№1  (КС 50-55) 
Н=50м 

 
Q=55м³/час 2004 

11 
Конденсатный насос  

№2  (КС 50-55) 
Н=50м 

 
Q=55м³/час 2004 

12 
Конденсатный насос  

 №3  (КС 50-55) 
Н=50м 

 
Q=55м³/час 2004 

13 
Конденсатный насос  

№4 (10Кс-4*2) 
Н=100м 

 
Q=55м³/час 1972 

14 Насос БНТ №1 (Х-50-32) 
Н=12,5м 

 
Q=25м³/час 1993 

15 Насос БНТ №2  (Х-50-32) 
Н=12,5м 

 
Q=25м³/час 1993 

16 
Насос  перекачки  сырой  
воды   №1(8К-12) 

 

Н=30м 

 
Q=90м3/час 

 

1964 

17 
Насос  перекачки  сырой  
воды 

№2 

 (К-290-30) 
Н=30м 

 
Q=90м3/час 

 

1964 

18 

Насос  перекачки  сырой  

воды №3 (8К-12) Н=30м 

 

Q=90м3/час 
 

1964 

19 
Насос  заливки  

гидрозатворов 
 (Д-200-36) Н=36м 

 

Q=200м3/час 
 

1980 

20 Насос 

на  струйный  

подогреватель  №1 

(К-65-50-160) 

Н=32м 
 

Q=50м3/час 
2002 

21 
Насос    на  струйный  

подогреватель  №2 

(К-65-50-160) 

Н=32м Q=50м3/час 2002 
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22 
Насос    от  бака  на  

деаэраторы  №1 

(К-80-50-200) 

Н=32м Q=50м3/час 2002 

23 
Насос  от  бака  на  

деаэраторы  №2 
(К-80-50-200) 

Н=32м Q=50м3/час 2002 

24 
Насос  СКЦ   

№1 (К-100-65) Н=87м 

Q=90м3/час 

 
 

2000 

25 Насос  СКЦ   №2 (S-160-55) Н=87м Q=90м3/час 1979 

26 Насос  СКЦ   №3 (К-100-65) Н=87м Q=90м3/час 2001 

27 Пожарный  насос   №1 (К-100-65) Н=87м Q=90м3/час 1972 

28 Пожарный  насос   №2 (К-100-65) Н=87м Q=90м3/час 1979 

29 

30 
Насос  отопления  цеха (К65-50-160) Н=32м Q=50м3/час 2002 

31 
Питательный 
турбонасос 

№1 (ПТ-35) Н=30м Q=150м3 1948 

32 Питательный насос  №1 (КМС-100) Р=3МПа 
Q=100м3/час 

 
1957 

33 Питательный насос  №2 (КМС-150) Р=3,2МПа 
Q=150м3/час 

 
1957 

34 Питательный насос  №3 (ПЭ-100-32) Р=3,2МПа Q=100м3/час 1999 

35 
Подпиточный  насос  

№1 
(Д 320-50) Н=50м Q=320м3/час 1984 

36 
Подпиточный  насос  

№2 
(Д 320-50) Н=50 Q=320м3/час 1989 

37 
Подпиточный  насос  

№3 
(Д 320-50) Н=50м Q=320м3/час 1989 

38 
Подпиточный  насос  

№4 
(Д 315-71) Н=71м Q=315м3/час 1998 

39 
Подпиточный  насос  

№5 
(Д 320-50) Н=50м Q=320м3/час 1985 

40 
Насос  аккумуляторный  

№1 
(К 200-150) Н=32м Q=315м3/час 2006 

41 
Насос  аккумуляторный  

№2 
(К 200-150) Н=32м Q=315м3/час 2006 

42 
Насос  аккумуляторный  

№3 
(К 200-150-315) Н=32м Q=315м3/час 2000 

43 Конденсатный насос №1 (К80-50 -200) Н=30м Q=90м3/час 1962 

В) Электрогенерирующее оборудование:  

В здании ТЭЦ установлены  две   паровые турбины   Р-6-35/5 М1  Калужского 

турбинного завода,   год ввода в 1994. Мощность  турбин по 6 МВт каждая, тепловая мощность 

промышленного отбора пара  составляет 116  т/час (по  58 т/час каждая).Характеристика турбин 

приведена в таблице 1.8.(а) 

Таблица 1.8.(а) 

Характеристика турбины Р-6-35/5 М1 с генератором типа Т-6-2У3  

№ п/п Показатель Ед. из-я Значения 

1 турбина 

Значения 

2 турбины 

1 Номинальная мощность кВт 6000 12000 

2 Частота вращения ротора об/мин 3000 3000 

3 Номинальный расход пара т/ч 58 116 

4 Номинальные параметры свежего пара 

(рабочий диапазон) 

   

 -абсолютное давление кгс/см2 34 (31-36) 34 (31-36) 

 -температура оС 435 (420-445) 435 (420-445) 

 -энтальпия ккал/т 0,790-0,1 0,790-0,1 

 -теплопроизводительность Гкал/час 40,0 80,0 

5 Параметры пара за турбиной (рабочий 

диапазон) 

   

 -абсолютное давление пара за турбиной, кгс/см2 5(3-7) 5(3-7) 
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номинал (рабочий диапазон) 

 -температура пара за турбиной, номинал 

(рабочий диапазон) 

оС 225 (*205-256) 225 (*205-256) 

 -энтальпия ккал/т 0,694-0,1 0,694-0,1 

 -теплопроизводительность Гкал/час 34,45 68,9 

6 Характеристика, вырабатываемого тока 

по напряжению 

кВ 10 10 

 

Особенность  распределения электроэнергии от турбин Р-6-35/5 М1,  находящихся  в 

эксплуатационной ответственности АО «ЛОТЭК», является то, что электрические сети и 

трансформаторные подстанции (ГРУ-10кВ, РУСН-10кВ, понижающие трансформаторы и 

подстанция №3) находятся   в собственности АО «Апатит», при этом  они  расположены в 

зданиях АО «ЛОТЭК».  

Г) Оборудование водоподготовки состоит  из 3х осветлителей, механических фильтров, 

натрий-катионитовых фильтров первой и второй ступеней,  реагентного хозяйства.  

Осветлители  исходной воды представляют собой  баки типа ЦНИИМПС-2  диаметром 8,7 м  и 

высотой 10 м и  проектной производительностью 230 т/час каждый. Однако  при эксплуатации  

осветлители обеспечивают выдачу воды нужного качества лишь при нагрузке не более 150 т/час, 

что вызвано конструктивными недоработками осветлителей. В связи с низкой 

производительностью  требуется ремонт осветлителей. Ремонт  заключается в замене всех 

внутренних устройств, изменении системы подачи, воздухоотделения и перемешивания 

реагентов с водой и установке сепарационного устройства, что позволит при сохранении старого 

корпуса  осветлителя существенно увеличить объем зоны осветления и тем самым увеличить его 

производительность. 

Nа-катионитовые фильтры работают со дня пуска котельной и выполнены   из  баков         

Д3,0х0,6  -  3 шт., Д 3,0х0,6 – 2 шт. Состояние удовлетворительное. 

Реагентное  хозяйство состоит из двух растворных баков соли по 30 м3 каждый, отстойника 

раствора соли  объемом 17 м3, рабочего бака крепкого раствор соли – 27 м3; двух баков для 

хранения раствора жидкого сульфата аммония.  Склад мокрого хранения соли  находится в 

аварийном состоянии: аварийное состояние кровли, затопление насосной грунтовыми водами, 

отсутствие горячей воды для эффективного растворения соли и очистки емкостей от шламовых 

осадков.  

Деаэрация для удаления из воды агрессивных газов состоит  из деаэрационных установок 

атмосферного типа:  

Подпиточные: 

 ДА100 рег. №97,  год ввода в эксплуатацию -1953 год.  

ДА 100 рег.№98, год  ввода в эксплуатацию - 1953 год.  

ДА150  рег. №101, год ввода в эксплуатацию – 1953 год . 

Питательные : 

ДА200 рег. № 99 , год ввода в эксплуатацию -  1962 года. 

ДА 200 рег. № 121, год ввода в эксплуатацию  - 1976 год.  

ДА150  рег.№ 100, год ввода в эксплуатацию -  1962 год. 

На территории котельной установлены 3 бака-аккумулятора  горячей воды: 

№1объемом 700 м3 - год ввода в эксплуатацию - 2002год, требуется  ремонт бака, 

антикоррозийное покрытие внутренних поверхностей,  восстановление тепловой изоляции; 

№2 объемом 700 м3 - год ввода в эксплуатацию 2004 год, состояние бака удовлетворительное; 

№3 объемом 500 м3 – год ввода в эксплуатацию 2003 год, требуется восстановление  тепловой 

изоляции. 
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Описание технологического процесса ТЭЦ ПСХ.                                                                  

  В помещении ТЭЦ установлено  три паровых котла,  три редукционно-охладительных 

установки (РОУ), две   противодавленческие турбины. Кроме того, в технологическом процессе  

используется давальческий  пар высокого давления   АО «Апатиты» в количестве 25 т/час. 

 Пар от паровых котлов  давлением  40 ат и температурой 440 оС   направляется в 

коллектор высокого давления и далее на турбины либо, в зависимости от   производственной 

необходимости,  на редукционно-охладительные установки  РОУ 4,0/0,7МПа.   

После турбин пар   имеет аналогичные характеристики, что и после РОУ:  5,0 ата и 

температуру 225 оС и далее поступает на питательные деаэраторы, сетевые (пиковые) бойлеры,  

водоподготовку, а также   ко   внешним потребителям, с которыми заключены договора поставки 

пара. 

Краткое описание технологической схемы водоподготовки  

Водоподготовительные установки располагаются в отдельном здании на территории 

паросилового хозяйства (ПСХ). Исходная  вода из реки Волхов насосами станции I подъема по 

трубопроводам  подается в бак исходной воды объемом 350 м3. Далее насосами сырой воды 

исходная вода подается в пароводяной теплообменник, где нагревается до температуры 250-350С 

и далее поступает в осветлители. В качестве реагента-коагулянта применяется сульфат 

алюминия. Также в осветлителях вода обрабатывается флокулянтом, а в паводок  производится 

подщелачивание едким натром или содой. После осветлителей весь объем воды путем 

фильтрации через слой антрацита проходит механические фильтры. Далее часть 

профильтрованной воды используется в качестве подпиточной воды  для  наружных тепловых 

сетей и подается на сетевые деаэраторы №3,4, 4а.   Другая часть воды для умягчения проходит 

через двухступенчатые натрий-катионитовые фильтры и подается в деаэраторы питательной 

воды. В качестве ионита используется ионообменная смола. Регенерация  проводится раствором 

поваренной соли (галит). 

Для внутрикотловой обработки питательной воды применяются  установки : 

фосфатирования, амминирования,  трилонирования.  

Фосфатирование котловой воды является эффективным средством предупреждения 

образования кальциевых отложений на поверхностях нагрева паровых котлов. Одновременно 

путем фосфатирования поддерживается определенная щелочность, рН  котловой воды, 

обеспечивающая защиту металла котла от коррозии. Для фосфатирования котловой воды 

применяется тринатрийфосфат. 

Аммиачная установка служит для приготовления и ввода раствора аммиака в питательную 

воду с целью предотвращения углекислотной коррозии парового и питательного трактов. 

Трилонирование питательной воды применяется  для коррекционной обработки воды в  

барабанах котлов  среднего  давления. Для уменьшения агрессивного воздействия трилона Б  на 

сталь необходимо подщелачивание рабочего раствора трилона  аммиаком или едким натром. Об 

эффективности трилоновой обработки судят по концентрации железа в котловой воде, снижению 

содержания железа в паре, а также по состоянию внутренней поверхности вырезок экранных 

труб. 

Вода, предназначенная для подпитки тепловых сетей,   после механических фильтров  

поступает    на сетевые  деаэраторы и далее аккумуляторными насосами -  в аккумуляторные 

баки горячей воды. Из аккумуляторных баков вода подпиточными насосами подается на  

всасывающий коллектор сетевых насосов, которые  установлены перед сетевыми бойлерами, 

используемыми для   подогрева сетевой воды до требуемой температуры. Всего  сетевых 

бойлеров шесть, из них два основных и четыре пиковых. В качестве греющего пара  в бойлерах 

используется пар давлением 5 ата.  

Питание паровых котлов осуществляется питательной водой, представляющей собой 

смесь умягченной воды,  прошедшей  дегазацию в деаэраторах атмосферного типа и конденсатов 

(от бойлеров, теплообменников). 
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Электроснабжение. 

Схема внешнего электроснабжения ТЭЦ ПСХ соответствует требованиям надежности 

питания электроприемников I-ой категории. 

В машинном зале ТЭЦ установлены две паровые турбины с противодавлением типа Р-6-

35/5М1 с генераторами типа Т-6-2У3 мощностью 6000 кВт, напряжением 10 кВ.  

Выработанная электроэнергия  поступает на подстанцию  № 38. Далее с подстанции №38 

электроэнергия поступает  на  главное распределительное устройство - ГРУ 10 кВ ТЭЦ и  далее  

на  подстанцию распределения собственных нужд (РУСН – 10 кВ) ТЭЦ. 

  Фидер 38-ГРУ-1 питает первую секцию шин ГРУ-10 кВ, а фидер 38-ГРУ-2 – вторую 

секцию шин ГРУ-10 кВ. Секционный выключатель находится в горячем резерве с введенной 

схемой АВР.  

  ГРУ – 10 кВ расположено в пристройке  к зданию ТЭЦ. 

  Подстанция РУСН – 10 кВ, расположенная в помещении ТЭЦ питается с ГРУ – 10 кВ 

ТЭЦ двумя 10 кВ фидерами РУСН-1 и РУСН-2, включенными на  I и II секции 10 кВ ТЭЦ 

соответственно. Секционный выключатель 10 кВ находится в горячем резерве с введенной 

схемой АВР. 

Кроме того, в  здании ТЭЦ установлено четыре трансформатора 10/0,38 кВ. Из них три 

трансформатора мощностью по 1000 кВА и один трансформатор 800 кВА. Нормально под 

нагрузкой находятся три трансформатора по 1000 кВА 10/0,38 кВ, работающие раздельно. 

Трансформатор № 4,  мощностью 800 кВА – резервный, находится в горячем резерве, с 

введенной в состояние готовности схемой АВР. При отключении любого из работающих 

трансформаторов 1000 кВА, питание секций 0,38 кВ восстанавливается от резервного 

трансформатора через секционные автоматы между I, II, III и IV секцией шин 0,38 кВ. Все 

оборудование ТЭЦ запитано с этих секций.  

Электрооборудование водоподготовки, расположенной в отдельном здании на территории 

ТЭЦ, осуществляется с подстанции №3. 

 Подстанция №3 является  отдельно стоящей, имеет четыре понижающих трансформатора 

и   по высокой стороне запитывается с РУСН-10кВ.  

Таблица 1.9. 

Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии (ТЭЦ ПСХ)  
№ 

п/п 

Целевой показатель Ед. из-я Значение целевого показателя 
2019 г 
план 

2020г. 
план 

2021г. 
план 

2022г.   
план 

1. 
Установленная электрическая   

мощность турбоагрегатов ТЭЦ 
МВт 12,0 12,0 12,0 12,0 

2. 
Установленная тепловая мощность  

ТЭЦ,  
Гкал/ч 120,75 125,91 108,66 108,66 

2.1. 
Пар, вырабатываемый собственными 

паровыми котлами 
Гкал/час 103,5 103,5 103,5 103,5 

2.2. 
Пар, получаемый дополнительно  от  

паровых котлов ООО «Апатит» 
Гкал/час 17,25 17,25 - - 

2.3. 
Тепловая энергии, вырабатываемая 

водогрейными котлами 
Гкал/час 0 5,16 5,16 5,16 

3. 
Располагаемая тепловая мощность, в 

т.ч. 
Гкал/час 103,9 109,06 103,4 103,4 

3.1. турбоагрегатов с   противодавлением Гкал/ч 68,9 68,9 68,9 68,9 

3.2. 

редукционных охладительных 

установок (РОУ), работающих на   

сетевые пиковые подогреватели 

Гкал/ч 35,0 35,0 28,1 28,1 

3.3. 
водогрейный котел 

Гкал/час - 5,16 5,16 5,16 
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4. 
УРУТ на отпуск электроэнергии с 

шин ТЭЦ 
г.у.т/кВт 425,67 425,67 425,67 425,67 

5. 
УРУТ на отпуск тепловой энергии  с 

коллекторов ТЭЦ 
кг.у.т/кВт 162,0 162,0 162,0 162,0 

6. 

Коэффициент использования 

установленной электрической 

мощности 

 0,45 0,45 0,45 0,45 

7. 

Коэффициент использования 

установленной тепловой мощности в 

период зимних максимальных 

нагрузок 

 0,82 0,78 0,78 0,78 

 

1.2.3. Угольная котельная микрорайона Мурманские ворота. 

 

Угольная котельная введена в эксплуатацию в 1997 году, установленная мощность 2,5 

Гкал/час,  присоединенная нагрузка  0,933 Гкал/час. Топливом  является уголь. 

Комбинированная выработка тепловой и электрической  энергии отсутствует. 

Поставщиком  электрической энергии  для нужд производственного процесса  является 

ООО «РКС-энерго». 

Поставщиком  исходной воды и прием сточных вод осуществляет ГУП 

«Леноблводоканал». Источник исходной воды – река Волхов.  

В котельной установлено 4 водогрейных  котла типа  К котла типа  «Луга-Лотос» КВР, 

завод изготовитель  ООО «РАУ». Характеристика котлов представлена в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10. 

Характеристика котлов, установленных угольной  котельной мкр-на Мурманские 

ворота,  на начало реализации  инвестиционной программы 
 

 

Наименование, тип котла 

 

Год 

ввода 

в 

эксплуатацию 

Номинальная 

производительност

ь котла, 

установленная 

паспортом котла 

Гкал/час 

Располагаемая 

мощность котлов, 

Гкал/час 

Удельный расход 

топлива, 

установленный  

режимной наладкой, 

кг у.т./Гкал 

Котел водогрейный  

КВР-0,5 
2006 0,43 0,2 220,0 

Котел водогрейный  

КВР-0,8 №1 
2008 0,69 0,4 220,0 

Котел водогрейный  

КВР-0,8 №2 
2005 0,69 0,3 220,0 

Котел водогрейный  

КВР-0,8 №3 
2011 0,69 0,3 220,0 

ИТОГО  2,50 1,2 220,0 

 

Вспомогательное оборудование  указано в таблицах 1.11. – 1.12. 

Таблица 1.11. 

Характеристика  насосного оборудования 

№ п/п Назначение насоса Тип 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Кол-во 

1 сетевой К 45/55 01.01.1997 2 

2 сетевой К 160/30 01.01.1997 1 

3 подпиточный К 20/30 01.01.1997 2 
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Таблица 1.12. 

Характеристика  тягодутьевого оборудования 

№ п/п Назначение насоса Тип 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Кол-во 

1 

Дымососы 

двухстороннего 

всасывания ДНх2 

ДН 10 01.01.1997 1 

2 
Тягодутьевые машины ВД 

И Д 
ДН 9 01.01.1997 1 

3 
Тягодутьевые машины ВД 

И Д 
ВД 3,5 01.01.1997 2 

 

Электроснабжение. По степени надежности электроснабжения котельная относится к 

потребителям  третьей  категории.  Электроснабжение котельной осуществляется от ТП 189 

воздушной линией ВЛ 0,4кВ проводом А-50. Граница эксплуатационной ответственности 

расположена на контактном присоединении КЛ-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ котельной к ВЛ-0,4кВ от ТП 

189. Разрешенная мощность 40кВа. 

Описание технологического процесса угольной котельной  микрорайона Мурманские ворота. 

Котельная относится к водогрейному типу с открытым контуром подогрева сетевой 

воды. Водогрейные котлы  «Луга-Лотос» КВР обеспечивают потребность  нагрузки отопления и 

задействованы в технологическом процессе только в отопительный сезон.  

Сетевая вода из обратной магистрали тепловой сети подается в патрубок подвода воды 

котла  Ду100 мм, совершив по трубной системе котла несколько ходов, выходит из патрубка 

Ду100 мм, расположенного  на потолочной части котла, откуда поступает в сеть.  

Удаление продуктов сгорания  осуществляется дымовой трубой Ду800мм и высотой 20м. 

Для создания разряжения в топках котлов, на общем газоходе дополнительно установлены два 

дымососа Д-10 и ДН-9. Циркуляция воды через котлы осуществляется одним из трех сетевых  

насосов. Давление в обратном трубопроводе тепловых сетей  поддерживается одним из двух 

подпиточных насосов  К20/30. 

  Для  подпитки тепловых сетей  и   бесперебойной работы котлов и тепловых сетей  на 

территории котельной установлен аккумуляторный бак холодной воды объемом  100   м3.  

Котельная не оборудована водоподготовкой. Исходная (холодная)  вода имеет высокую 

жесткость и содержание кислорода, вследствие чего  происходит быстрая коррозия поверхностей 

нагрева котлов и отложение на них солей жесткости. Котлы  через 5-6 лет эксплуатации требуют 

замены. 

Таблица 1.13. 

Перечень целевых показателей эффективности котельной Мурманские ворота  
№ 

п/п 

Целевой показатель Ед. из-я Значение 

Целевого показателя 
2019 г 

план 

2020г. 

план 

2021г. 

план 

2022г.                  

план 

 1.  Установленная тепловая 

мощность 
Гкал/час 2,5 2,5 2,5 2,5 

 2.  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 

 3.  Потери установленной тепловой  

мощности 
% 52 52 52 52 

 4.  Средневзвешенный срок службы лет 11,5 12,5 13,5 13,5 

 5.  УРУТ на выработку тепловой 

энергии 
кг.у.т/Гкал 220,0 220,0 220,0 220,0 

 6.  Собственные нужды Гкал/ч 0,028 0,028 0,028 0,028 

 7.  УРУТ на отпуск тепловой энергии кг.у.т/Гкал 225,0 225,0 225,0 225,0 

8. Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 25 25 25 25 



Материалы по обоснованию Схемы теплоснабжения МО Город Волхов 

 

22 

 

  

(актуализированная редакция 2023года) 

9. Удельный расход воды м3/Гкал 1,09 1,06 1,09 1,09 

10. 
Удельная норма расхода 

теплоносителя на ГВС 
м3/Гкал 0 0 0 0 

10. 

Коэффициент использования 

располагаемой  тепловой 

мощности  в период зимних 

максимумов 

% 0,83 0,83 0,83 0,83 

 

1.2.4. Угольная котельная  Октябрьская набережная  д.1а, корп.5. 

 

Угольная котельная введена в эксплуатацию в 1971 году, установленная мощность 1,27 

Гкал/час,  присоединенная нагрузка  0,555 Гкал/час. Топливом  является уголь. 

Комбинированная выработка тепловой и электрической  энергии отсутствует. 

Поставщиком  электрической энергии  для нужд производственного процесса  является 

ООО «РКС-энерго». 

Поставщиком  исходной воды  и прием сточных вод осуществляет ГУП 

«Леноблводоканал» . Источником исходной воды – река Волхов. 

В котельной установлено 3 водогрейных  котла типа  «Луга-Лотос» КВР, завод 

изготовитель  ООО «РАУ». Общая  установленная производительность котлов  составляет  1,27 

Гкал/час.  

Таблица 1.14. 

Характеристика котлов, установленных угольной  котельной Октябрьская 

набережная, д.1а, корп.5  
 

 

Наименование, тип котла 

 

Год 

ввода 

в 

эксплуатацию 

Номинальная 

производительно

сть котла, 

установленная 

паспортом котла 

Гкал/час 

Располагаемая 

мощность 

котлов, 

Гкал/час 

Удельный расход 

топлива, 

установленный  

режимной наладкой, 

кг у.т./Гкал 

Котел водогрейный 

КВР-0,35 
2002 0,30 0,15 220,0 

Котел водогрейный 

КВР-0,5 
2019 0,43 0,43 

220,0 

Котел водогрейный 

КВР-0,63 
2011 0,54 0,4 

220,0 

ИТОГО  1,27 0,98 220,0 

 

Вспомогательное оборудование указано в таблицах 1.15.-1.16 

Таблица 1.15. 

Характеристика насосного оборудования 

№ п/п Назначение насоса Тип 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Кол-во 

1 сетевой К-100-80-160 01.01.1971 2 

 

 Таблица 1.16 

Характеристика тягодутьевого оборудования 

№ п/п Назначение насоса Тип 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Кол-во 

1 
дымососы двухстороннего 

всасывания ДНх2 
ДН 8 01.01.1971 2 

2 
тягодутьевые машины ВД 

И Д 
ВД 3,5 01.01.1971 1 

Электроснабжение. По степени надежности электроснабжения котельная относится к 

потребителям  третьей  категории.  Электроснабжение угольной котельной, расположенной в 
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районе Мирошниченко, осуществляется от ТП 36 воздушной линией ВЛ 0,4кВ проводом А-35. 

Граница эксплуатационной ответственности расположена на контактном присоединении КЛ-

0,4кВ от ВРУ-0,4кВ от ТП 36. Разрешенная мощность 50кВа. 

 

Описание технологического процесса угольной котельной  микрорайона Октябрьская 

набережная, д.1а, корп.5. 
Котельная относится к водогрейному типу с открытым контуром подогрева сетевой 

воды. Водогрейные котлы  «Луга-Лотос» КВР обеспечивают потребность  нагрузки отопления и 

задействованы в технологическом процессе только в отопительный сезон.  

Сетевая вода из обратной магистрали тепловой сети подается в патрубок подвода воды 

котла  Ду100 мм, совершив по трубной системе котла несколько ходов, выходит из патрубка 

Ду100 мм, расположенного  на потолочной части котла, откуда поступает в сеть.  

Удаление продуктов сгорания  осуществляется дымовой трубой Ду500мм и высотой 15 м. 

Для создания разряжения в топках котлов, на общем газоходе дополнительно установлены два 

дымососа ДН-8. Циркуляция воды через котлы осуществляется одним из двух  сетевых  насосов 

К-100-80-160. Давление в обратном трубопроводе тепловых сетей  поддерживается одним из 

двух подпиточных насосов.  Для аварийного запаса  воды на территории котельной установлен 

аккумуляторный бак холодной воды 5 м3. Подпитка  тепловых сетей производится водой из 

городского водопровода. 

Котельная не оборудована водоподготовкой. Исходная (холодная)  вода имеет высокую 

жесткость и содержание кислорода, вследствие чего  происходит быстрая коррозия поверхностей 

нагрева котлов и отложение на них солей жесткости. Котлы  через 5-6 лет эксплуатации требуют 

замены. 

Таблица 1.17. 

Перечень целевых показателей эффективности котельной  

Октябрьская набережная д.1а, корп.5  
№ 

п/п 

Целевой показатель Ед. из-я Значение 

Целевого показателя 
2019 г 

план 

2020г. 

план 

2021г. 

план 

2022г.               

план 

 1.  Установленная тепловая мощность Гкал/час 1,27 1,27 1,27 1,27 

 2.  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,98 0,98 0,98 0,98 

 3.  Потери установленной тепловой  

мощности 
% 0,41 0,41 0,41 0,41 

 4.  Средневзвешенный срок службы лет 8,3 9,3 10,3 10,3 

 5.  УРУТ на выработку тепловой 

энергии 

кг.у.т/Гка

л 
220,0 220,0 220,0 220,0 

 6.  Собственные нужды Гкал/ч 0,0169 0,0169 0,0169 0,0169 

 7.  УРУТ на отпуск тепловой энергии кг.у.т/Гка

л 
225,0 225,0 225,0 225,0 

 8.  Удельный расход электроэнергии кВт-

ч/Гкал 
35,2 35,2 35,2 35,2 

 9.  Удельный расход воды м3/Гкал 0,45 0,45 0,45 0,45 

10. Удельный расход теплоносителя на 

ГВС 
м3/Гкал 0 0 0 0 

11.  Коэффициент использования 

располагаемой  тепловой мощности в 

период зимних  максимальных  
нагрузок  

 0,80 0,80 0,80 0,80 
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1.2.5. Угольная котельная микрорайона Пороги. 

 

Угольная котельная введена в эксплуатацию в 1996 году, установленная мощность 0,98 

Гкал/час,  присоединенная нагрузка  0,3237 Гкал/час. Топливом  является уголь. 

 Комбинированная выработка тепловой и электрической  энергии отсутствует. 

Поставщиком  электрической энергии  для нужд производственного процесса  является 

ООО «РКС-энерго». 

Поставщиком  исходной воды  и прием сточных вод осуществляет ГУА 

«Леноблводоканал». Исходная вода поступает из скважины.  

В котельной установлены водогрейные котлы, указанные в таблице 1.18. 

Таблица 1.18. 

Характеристика котлов, установленных угольной  котельной мкр-на Пороги  

 на начало реализации  инвестиционной программы 
 

 

Наименование, тип котла 

 

Год 

ввода 

в 

эксплуатацию 

Номинальная 

производительност

ь котла, 

установленная 

паспортом котла 

Гкал/час 

Располагаемая 

мощность котлов, 

Гкал/час 

Удельный расход 

топлива, 

установленный  

режимной наладкой, 

кг у.т./Гкал 

Котел водогрейный 

КВР-0,5 
2003 0,43 0,33 220,0 

Котел водогрейный  

КВР-0,63 
2013 0,54 0,3 

220,0 

ИТОГО  0,97 0,6 220,0 

 

 Вспомогательное оборудование состоит из насосного и тягодутьевого оборудования, 

перечисленного в таблице 1.19.-1.20. 

Таблица 1.19 

Характеристика насосного оборудования 

№ п/п Назначение насоса Тип 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Кол-во 

1 сетевой К 100-80-160 01.01.1996 2 

2 подпиточный К 20/18 01.01.1996 2 

 

Таблица 1.20 

Характеристика тягодутьевого оборудования 

№ п/п Назначение насоса Тип 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Кол-во 

1 Тягодутьевые машины ВД И Д ДН9 01.01.1996 2 

2 Тягодутьевые машины ВД И Д ВД 3,5 01.01.1996 1 

Электроснабжение. По степени надежности электроснабжения котельная относится к 

потребителям  второй  категории.  Электроснабжение угольной котельной, расположенной в 

районе Пороги, осуществляется от ТП 791 10кВ и ТП 797 10кВ по двум воздушным линиям ВЛ 

0,4кВ проводом А-35. Граница эксплуатационной ответственности ОАО «ЛОТЭК» и ОАО 

«ЛОЭСК» находится на изоляторах воздушного ввода ВЛ 0,4кВ от ТП 791 и ТП 797 с КЛ-0,4кВ в 

сторону щита учета в здании котельной. Разрешенная мощность 20кВа. 

 Описание технологического процесса угольной котельной  микрорайона Пороги                              

Котельная относится к водогрейному типу с открытым контуром подогрева сетевой 

воды. Водогрейные котлы  обеспечивают потребность  нагрузки отопления и задействованы в 

технологическом процессе только в отопительный сезон.  

Сетевая вода из обратной магистрали тепловой сети подается напрямую в   котлы. 

Подпитка осуществляется  холодной водой из скважины. 
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Удаление продуктов сгорания  осуществляется дымовой трубой Ду800мм и высотой 20м. 

Для создания разряжения в топках котлов, на общем газоходе дополнительно установлены два 

дымососа ДН-9. Циркуляция воды через котлы осуществляется одним из двух  сетевых  насосов 

К-100-80-160. Давление в обратном трубопроводе тепловых сетей  поддерживается одним из 

двух подпиточных насосов  К 20/18.  Для аварийного запаса  воды на территории котельной 

установлен аккумуляторный бак холодной воды  объемом 25 м3 . 

Котельная не оборудована водоподготовкой. Исходная (холодная)  вода имеет высокую 

жесткость и содержание кислорода, вследствие чего  происходит быстрая коррозия поверхностей 

нагрева котлов и отложение на них солей жесткости. Котлы  через 5-6 лет эксплуатации требуют 

замены. 

Таблица 1.21 

Перечень целевых показателей эффективности котельной Пороги  
№ 

п/п 

Целевой показатель Ед. из-я Значение 

целевого 

2019 г 

план 

2020г. 

план 

2021г. 

план 

2022г. 

план 

 1.  Установленная тепловая мощность Гкал/час 0,97 0,97 0,97 0,97 

 2.  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 

 3.  Потери установленной тепловой  

мощности 
% 38 38 38 38 

 4.  Средневзвешенный срок службы лет 11 12 13 13 

 5.  УРУТ на выработку тепловой энергии кг.у.т/Гкал 220,0 220,0 220,0 220,0 

 6.  Собственные нужды Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 

 7.  УРУТ на отпуск тепловой энергии кг.у.т/Гкал 225,0 225,0 225,0 225,0 

 8.  Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 27,3 27,3 27,3 27,3 

 9.  Удельный расход воды м3/Гкал 1,61 1,61 1,61 1,61 

10. Удельный расход теплоносителя на ГВС м3/Гкал 0 0 0 0 

11. Коэффициент использования 

располагаемой тепловой мощности в 

период зимних максимальных нагрузок 

 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

1.3. Зона действия источников тепловой энергии. 

 
Расположение централизованных  источников теплоснабжения с выделением зон их 

действия приведены на рис. 1.3.  

Центральная газовая котельная (ЦГК) является централизованным источником 

тепловой энергии  на территории мкр-нов Волхов-1, Лисички, Обитай, расположенных  на 

правом берегу реки Волхов, с юга ограничивается железной дорогой, с востока – рекой 

Волхов.  

ТЭЦ  паросилового хозяйства (ТЭЦ ПСХ) является централизованным источником на 

территории Волхов-2, находится на левом берегу реки Волхов и ограничивается  с севера 

железной дорогой, с юга улицей Льва Толстого, с востока улицей Металлургов, с запада 

рекой Волхов. 
Угольные котельные, относящиеся к централизованным источникам, располагаются  

каждая в своем микрорайоне: Мурманские ворота, Пороги, Октябрьская набережная - улица 

Мирошниченко. 
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В зонах, охваченных централизованным теплоснабжением,  имеются потребители,  

использующие индивидуальные и автономные источники тепловой энергии. 

 Случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии  не зафиксировано. 

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют 

децентрализованное   теплоснабжение в виде автономных  или индивидуальных источников. 
 

1.4. Тепловые сети, сооружения на них. 

 
В существующей схеме теплоснабжения  города Волхов каждый централизованный источник 

тепловой энергии является обособленным и не связан  тепловыми сетями с другими 

источниками. В результате,   тепловые сети  города Волхов  также  являются обособленными  и 

не имеют резервирования тепловой энергии. 

Характеристика имеющихся на территории МО Город Волхов  тепловых сетей   представлена 

в таблице 1.22. 

Нормативные технологические потери  и  затраты в тепловых сетях. 

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и 

затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и 

оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой 

энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 

1) потери и затраты теплоносителя (м3)  в пределах установленных норм; 

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 

теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал); 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: 

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после 

плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 

2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования 

теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 

3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные 

испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные 

в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой 

через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных 

правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей  и планирования капитальных 

ремонтов 

Диагностика проводится в соответствии с  Правилами эксплуатации  тепловых 

энергоустановок  и заключается  в  

А) плановом  обходе,   

Б) плановой шурфовке, 

В) контроле за температурой и давлением в  тепловых сетях, 

Г) контроле за размером  подпитки  в тепловых сетях 

Периодичность и параметры  испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые 

потери) 

1. Гидравлические испытания проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона 

давлением 1,25  от рабочего давления. 

2.Температурные испытания проводятся в конце отопительного сезона с температурой 

теплоносителя  80 оС. 
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Таблица 1.22. 

Характеристика тепловых сетей по состоянию на 31.12.2021г. 
№ 

п/п 

Наименование Ед. 

из. 
Характеристика тепловых сетей  в зонах действия источников тепловой энергии 

1  

Источник теплоснабжения, 

связанный с тепловыми сетями 

  

Центральная  

газовая котельная  

(ЦГК) 

 

Котельная 

паросилового 

хозяйства (ПСХ) 

 

Угольная 

котельная 

микрорайона 

Мурманские 

ворота 

Угольная 

котельная 

Октябрьская 

набережная д.1а 

Угольная 

котельная 

микрорайона 

Пороги 

2 Наименование предприятия 

эксплуатирующего тепловые 

сети 

  

АО «ЛОТЭК» 
 

АО «ЛОТЭК» 
 

АО «ЛОТЭК» 
 

АО «ЛОТЭК» 
 

АО «ЛОТЭК» 

3 Структура тепловых сетей (кол-

во труб) 
 2х тр. 2х тр. 2х тр. 2х тр. 2х тр. 

4 Протяженность трубопроводов 

тепловых сетей  в 2х трубном 

исчислении/1 трубном 

исчислении 

м  

28302,65 

56605,3  

 

31479,5 

62 959,0 

 

818 

1 636,0 

 

589,3 

1 178,6 

 

331 

662,0 

5 Материальная характеристика 

тепловой сети 

 -средний наружный диаметр  

трубопроводов тепловых сетей, 

-произведение среднего 

диаметра на протяженность т/с 

 

 

м 

 

м2 

 

 

 

0,185 

 

10471,98 

 

 

 

0,203 

 

12780,68 

 

 

 

0,154 

 

251,9 

 

 

 

0,106 

 

124,9 

 

 

 

0,078 

 

51,6 

6 Объем трубопроводов 

тепловых сетей 
м3 1333,3 2045,5 30,4 10,3 3,2 

7 Наличие центральных 

тепловых пунктов 

шт. нет нет нет нет нет 

8 Тип теплоносителя и его 

параметры  

оС Горячая вода 

110/70 

Горячая вода 

110/70 

Горячая вода 

95/70 

Горячая вода 

95/70 

Горячая вода 

95/70 

9 Температура срезки  по 

температурному графику 

 

оС Нижний 61 

Верхний 90 

Нижний 61 

Верхний 90 

Верхняя 71 Верхняя 71 Верхняя 71 

10 Годовые затраты и потери 

теплоносителя (норматив), 

всего 

м3 131319,15 188346,32 938,10 454,3 191,70 
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11  - с утечкой  -/- 117597,95 168205,82 664,80 326,90 14,3 

12 - технологические затраты -/- 13721,20 20140,50 273,30 127,40 177,40 

13 Годовые затраты и потери 

тепловой энергии (норматив), 

всего 

Гкал 

(Гкал/

час) 

24989,83 

2,967 

38594,86 

4,582 

283,05 

0,052 

144,18 

0,026 

46,93 

0,009 

 - через изоляцию -/- 17242,00 26991,30 231,45 119,18 36,4 

 - с утечкой теплоносителя -/- 7747,83 11603,56 51,60 25,00 10,5 

14 Предписание надзорных 

органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети и 

результаты их исполнения 

 отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

15 Описание типов 

присоединений 

теплопотребляющих установок 

потребителей  к тепловым 

сетям с выделением  наиболее 

распространенных, 

определяющих выбор  и 

обоснование  графика 

регулирования  отпуска 

тепловой энергии потребителям 

 Теплопотребляющие 

установки 

присоединены к 

тепловым сетям 

непосредственно. 

Система ГВС – 

открытая по одним 

сетям с отоплением. 

Новые подключения 

с закрытыми 

системам ГВС с 

установкой 

теплообменников в 

ИТП. В системах 

отопления  

применено погодное 

регулирование. 

Теплопотребляющие 

установки 

присоединены к 

тепловым сетям 

непосредственно. 

Система ГВС – 

открытая по одним 

сетям с отоплением. 

Новые подключения с 

закрытыми системам 

ГВС с установкой 

теплообменников в 

ИТП. 

В системах отопления  

применено погодное 

регулирование. 

Теплопотребляющие 

установки 

присоединены к 

тепловым сетям 

непосредственно. 

Регулировка 

динамических 

режимов 

производится 

шайбированием. 

 

Теплопотребляющие 

установки 

присоединены к 

тепловым сетям 

непосредственно. 

Регулировка 

динамических 

режимов 

производится 

шайбированием. 

 

Теплопотребляющие 

установки 

присоединены к 

тепловым сетям 

непосредственно. 

Регулировка 

динамических 

режимов 

производится 

шайбированием. 
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Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей  и обоснование выбора организации, 

уполномоченной на их эксплуатацию. 

 

В настоящее время на территории МО «Город Волхов»  бесхозяйных тепловых сетей не 

зафиксировано.  В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации)  принятие их на учет производится в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931 "Об установлении Порядка принятия на учет 

бесхозяйных недвижимых вещей" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2016 N 41899). 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных тепловых сетей производится в соответствии 

со ст.15, пункта 6 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ.   

 В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского 

округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 

тридцати дней с даты их выявления  определяет  теплосетевую организацию, тепловые сети 

которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или 

обязывает  единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую 

входят указанные бесхозяйные тепловые сети,  осуществлять содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей.   

Организация, которой переданы бесхозяйные сети в обслуживание,  обязана направить в 

орган регулирования  заявку о внесении  затрат, вызванных обслуживанием бесхозяйных 

тепловых сетей,  в тарифы на тепловую энергию. 

На основании заявки  Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования. 

 

1.4.1. Техническое состояние  и краткая характеристика тепловых сетей от  ТЭЦ  ПСХ. 

 

Тепловые сети от ТЭЦ  ПСХ имеют радиально-кольцевую структуру и охватывает  жилые 

районы правобережной части города.  Протяженность тепловых сетей  - 31,480 км в 2х трубном 

исчислении. Тепловые сети  находятся на балансе и в эксплуатации теплоснабжающей 

организации – АО «ЛОТЭК». Тепловые сети от ТЭЦ ПСХ работают по температурному графику 

110/70. График имеет срезки температур: верхнюю срезку, равную 90 оС, обусловленную  

ветхостью  теплопотребляющих установок жилых домов,  и нижнюю срезку  температур, равную 

61 оС, обусловленную наличием открытого  ГВС. В летний период в тепловых сетях 

поддерживается температура 65/50 оС. 

На выходе  из ТЭЦ ПСХ имеется  один коллектор диаметром 500 мм, протяженностью 80 

м , который далее разветвляется на  три  основных магистрали: 

- Тракторную линию диаметром 300-250  мм протяженностью 2156 м 

- Волгоградскую линию диаметром 350 -200  мм, протяженностью 2495 м 

- Новгородскую линию диаметром 500- 200 мм протяженностью 2531 м 

Все три магистральные линии имеют между собой   перемычки  диметрами  по 200-100 

мм, которые позволяют осуществлять переключения  потребителей  при проведении ремонтных 

работ и    являются    резервирующими.     

 Существующая схема тепловых сетей от ТЭЦ ПСХ позволяет  осуществлять достаточно 

равномерное распределение теплоносителя  по всем потребителям с учетом подключенных 

нагрузок, что подтверждается гидравлическими расчетами, выполненными теплоснабжающей 

организацией с помощью программного обеспечения Zulu Termo  компании Политерм. 

Схема тепловых сетей приведена на рис.1.4. 

С 2013 года АО «ЛОТЭК» не выдает  технические условия на подключение к системам 

теплоснабжения по открытой схеме ГВС, в связи с чем,  новые  объекты имеют  закрытый тип 
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ГВС. Доля   нагрузки ГВС  по закрытому типу  составляет  10% от  общей  среднечасовой 

нагрузки ГВС. Объекты нового строительства  подключаются посредством автоматизированных 

ИТП, оборудованных погодозависимыми регуляторами температуры и расхода теплоносителя в 

системах теплопотребления. Перечень подключенных объектов  представлен в таблице 1.23. 

Тепловые сети, построенные и реконструируемые в связи с подключением  объектов 

представлены в таблице 1.24. 

Таблица 1.23. 

Перечень подключенных к системам теплоснабжения от ТЭЦ  ПСХ 

потребителей 

 

  

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название организации Объект Адрес 

Тепловая 

нагрузка, 

ср.час 

макс 

Гкал/час 

Отоплени

е, 

Гкал/час 

Вентиля

ция, 

Гкал/ча

с 

ГВС 

ср.час, 

Гкал/ча

с 

ГВС 

макс., 

Гкал/час 

 2017 год 

1 

МОБУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №8 города 

Волхов" 

пристройка к 

школе 

г.Волхов, 

ул.Волгоградск

ая, д.13б 

0,765 

0,678 
0,251 0,405 0,022 0,109 

2 
ООО "Олимп-Строй" 

 

многокварти

рный жилой 

дом 

 

г.Волхов, 

ул.Федюнинск

ого 

0,642 

1,083 
0,452 - 0,190 0,631 

    
1,320 

1,848 
0,703 0,405 0,212 0,740 

 2018 год 

3 ГБУ ЛО "МФЦ" 

многофункци

ональный 

центр 

г.Волхов, 

ул.Авиационна

я, д.27 

0,045 

0,045 
0,045 - - - 

    
0,045 

0,045 
0,045 0 0 0 

 2019-2021 год 

 - - - - - - - - 

 ВСЕГО   
1,365 

1,893 
0,748 0,405 0,212 0,740 
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Таблица 1.24. 

Прирост  тепловых сетей  в связи с подключением  объектов к системам теплоснабжения  

ТЭЦ ПСХ (Волхов-2) 
№ п/п  Наимен

ование 

участка 

Реконструкция, новое 

строительство 

Диаметр до  

реконструк

ции, мм 

Диаметр 

после 

реконструк

ции или 

новом 

строительс

тве, мм 

Протяженн

ость в 1 тр. 

исчислении 

до 

реконструк

ции, м 

Протяженно

сть в 1 тр. 

исчислении 

после  

реконструкц

ии или 

новом 

строительств

е , м 

Вид 

прокладки  

т/с до 

реконструк

ции 

Вид 

прокладки 

т/с после 

реконструк

ции или 

новом 

строительст

ве  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2017 год 

2.1. Строительство  и реконструкция  тепловых сетей  для подключения  комплекса жилых домов   на 

ул.Федюнинского  (г.Волхов , ул.Федюнинского к объектам нового строительства на зем. уч-ке (КН 

47:24:0101001:1349)   Застройщик ООО «Олимп-Строй» 
 Уч-к №1 Новое строительство - 100 - 573 - бесканал 

 Уч-к №2 Новое строительство - 76 - 200 - Непрох. 
каналы 

 Уч-к №3 Реконструкция с 

увеличением диаметра 

150 200 438 438 Непрох. 

каналы 

Непрох. 

каналы 

 Уч-к №4 Реконструкция с 
увеличением диаметра 

100 150 384 384 Непрох. 
каналы 

Непрох. 
каналы 

 ИТОГО 

2017 г. 

   822 1592   

 2018 год 

2.2. Строительство тепловой сети  от здания ТЭЦ до здания старой котельной на территории промышленной площадки по 
адресу: г.Волхов, Кировский пр.,д.20 

 

 Уч-к №1 Новое строительство - 200 - 340 - наземная 

 ИТОГО 

2018 г. 

    340   

 2019 год 

 - - - - - - - - 

 2020 год 

2.3. Реконструкция  тепловых сетей от ТК-72А до ТК-69 в целях подключения  многоквартирного жилого дома 

ООО «Атлантика) ( г.Волхов, Волховский проспект,53) и МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени 

Героя Советского Союза Александра Лукьянова ( г.Волхов, ул.Александра Лукьянова, д.4) 

 Уч-к №1 Реконструкция  с 

увеличением диаметра 

150 200 334 334 н.к. н.к. 

 ИТОГО 

2020 г. 
   334 334   

 

Техническое состояние тепловых сетей  от котельной ПСХ определяется годом их 

постройки. 

 Тепловые сети  Волгоградской и Тракторной линий  вводились в эксплуатацию в период 

с  1946  по  1970 годы.  Прокладка сетей выполнена в непроходных каналах  из стальных труб в 

навесной  минераловатной изоляции.   

Строительство и ввод в эксплуатацию Новгородской  линии осуществлялось    в период  

нового строительства 1986-1987 годов.  Магистральные сети выполнены из  стальных труб в  

навесной минераловатной  изоляции и проложены надземно. Ввода  в  жилые кварталы 

выполнены   из  стальных труб   в непроходных каналах .   В 2011-2012 году магистральные 

трубопроводы диаметром 350-400 мм в количестве 4304 м (2152 м тепловой сети в 2 х трубном 

исчислении)  были заменены на трубы в заводской изоляции из  пенополиуритана в оболочке из 

оцинкованной стали. 
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 Срок эффективной эксплуатации  стальных труб составляет  порядка 25 лет.  Срок 

службы  трубопроводов тепловой сети  введенных в эксплуатацию в 1946 году  превысил срок 

эффективной эксплуатации  в 2,5 раза. 

 Вследствие  старости тепловые сети Волгоградской и Тракторной линий  от ТЭЦ ПСХ 

имеют  высокий  нормативный показатель тепловых потерь, который составляет 18% от 

нормативного отпуска тепловой энергии  в сеть. Фактический показатель  превышает 

нормативный в 2 раза и обусловлен : 

-     изношенностью  трубопроводов; 

- малым сроком службы минераловатной изоляции; 

- потерями теплоносителя с утечкой через неплотности трубопроводов, сальниковые 

компенсаторы, запорную арматуру. 
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Рис. 1.4.Тепловые сети  от ТЭЦ   ПСХ (Волхов-2)
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Таблица 1.25. 

Техническая  характеристика тепловых сетей от  ТЭЦ ПСХ 
№ 

п/п 

Наименование участка Наружный 

диаметр 

трубопров

одов на 

участке 

Дн, м 

Длина 

участка (в 

2-х трубном 

исполнении

) L, м 

Теплоизоляц

ионный 

материал 

Тип прокладки Год ввода в 

эксплуатаци

ю, 

перекладки 

Примечания 

1 т/с из стальных труб Ду-150 

ул.Л.Толстого д.4-д.6 

0,150 129 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1986  

2 т/с из стальных труб Ду-200 

К-161-д.6 ул.Л.Толстого 

0,200 86 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1986  

3 т/с из стальных труб Ду-80 

К-161-д.6а ул.Л.Толстого 

0,080 12 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1989  

4 т/с из стальных труб Ду-150 
К-161-К-162 ул.Л.Толстого 

0,150 42 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1987  

5 т/с из стальных труб Ду-125 

К-162-д.30а 
ул.Авиационная-д.1б 

ул.Л.Толстого 

0,125 99 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1987  

6 т/с из стальных труб Ду-150 

д.1б ул.Л.Толстого 

0,150 37 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1980  

7 т/сиз стальных труб Ду-100 

д.1б ул.Л.Толстого 

0,100 54 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1981  

8 т/с из стальных труб Ду-80 
д.1б ул.Л.Толстого 

0,080 58 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

9 т/с из стальных труб Ду-200 

К-162-д.32,38,40 
ул.Авиационная 

0,200 324 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1978  

10 т/с из стальных труб Ду-80 

д.32 ул.Авиационная 

0,080 63 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1984  

11 т/с из стальных труб Ду-70 

д.30 ул.Авиационная 

0,065 51 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1984  

12 т/с из стальных труб Ду-250 
д.40 - К-171 ул.Авиационная 

0,250 342 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

13 т/с из стальных труб Ду-100 

от К-171-до д.33 
ул.Авиационная (школа №1) 

0,100 60 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1979  

14 т/с из стальных труб Ду-100 

от К-186а до К-186 

0,100 21 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1985  

т/с из стальных труб Ду-

200от К-184а- К-186а 

0,200 177 ППУ подземная в 

непроходных 

каналах 

2017 реконструиров

ано 

т/с из стальной трубы Ду-
250 от  К-186б д.6 

ул.Федюнинская 

0,200 42 ППУ подземная в 
непроходных 

каналах 

2017 

15 т/с к жилому комплексу 

ул.Федюнинского 

0,100 286,5 ППУ бесканальная 2017 построено 

ввода в жилые корпуса 

ул.Федюнинского 

0,065 100 ППУ подземная в 

непроходных 
каналах 

2017 

16 т/с из стальный труб Ду-32 

от К-186-ввод ОПК 

ул.Авиационная 

0,025 48 пенополиурит

ан 

надземная 1988  

17 т/с из стальных труб Ду-100 
от К-186-акушерский корпус 

ул.Федюнинского 

0,100 40 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1995  

18 т/с из стальных труб  от К-

186а до К-187 

0,150 192 ППУ подземная в 

непроходных 

каналах 

2017 реконструиров

ано 
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19 т/с из стальных труб Ду-125 
К-185-К-185а 

ул.Авиационная ЦРБ 

0,125 128 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1993  

20 т/с из стальных труб Ду-100 

от д.44 -гаражи-хоз.корпус-
д.42 ул.Авиационная (ЦРБ) 

0,100 412 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1993  

21 т/с из стальных труб Ду-80 

от д.44 ул.Авиационная 

(ЦРБ) 

0,080 12 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1993  

22 т/с из стальных труб Ду-50 

от К-185в-ввод в гараж 

поликлиники 
ул.Авиационная 

0,050 12 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1993  

23 т/с из стальных труб Ду-50 
от К-185б-ввод в гараж СЭС 

ул.Авиационная 

0,050 44 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1993  

24 т/с из стальных труб Ду-50 

от К-185а-ввод в хоз.корпус 
ул.Авиационная 

0,050 20 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1993  

25 т/с из стальных труб Ду-50 

от К-185а-ввод в инф.корпус 

ул.Авиационная 

0,050 94 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1993  

26 т/с из стальных труб Ду-50  

по д.42 ул.Авиационная 

0,050 214 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1993  

27 т/с из стальных труб Ду-200 
от д.40 ул.Авиационная 

0,200 94 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1972  

28 т/с из стальных труб Ду-150 

от К-215-д.36 
ул.Авиационная 

0,150 107 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1974  

29 т/с из стальных труб Ду-80 

от д.36 ул.Авиационная 

0,080 54 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1974  

30 т/с из стальных труб Ду-100 
от д.36-д.34 ул.Авиационная 

0,100 46 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1977  

31 т/с из стальных труб Ду-100 
от К-215-К-215а 

ул.Авиационная 

0,100 32 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1977  

32 т/с из стальных труб Ду-50 

д.10 ул.Л.Толстого 

0,050 68 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1988  

33 т/с из стальных труб Ду-50 

д.8 ул.Л.Толстого 

0,050 21 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1988  

34 т/с из стальных труб Ду-70 
д.8 ул.Л.Толстого 

0,065 63 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1988  

35 т/с из стальных труб Ду-80 
д.8 ул.Л.Толстого 

0,080 110 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1984  

36 т/с из стальных труб Ду-125 

от д.44 до К-175а  

ул.Авиационная 

0,125 134 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1971  

37 т/с из стальных труб Ду-150 

от К-175а-176 

ул.Авиационная 

0,150 116 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1971  

38 т/с из стальных труб Ду-125 
от К-176-К-176а  

ул.Авиационная 

0,125 213 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1971  

39 т/с из стальных труб Ду-70 
от К-176-К-176а  

ул.Авиационная 

0,065 18 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1971  

40 т/с из стальных труб Ду-50 

ввод в д.50-гаражи  
ул.Авиационная 

0,050 60 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1971  

41 т/с из стальных труб Ду-80 

д.48 ул.Авиационная 

0,080 46 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1982  

42 т/с из стальных труб Ду-125 
от К-175а-173  

ул.Авиационная 

0,125 60 пенополиурит
ан 

надземная 1988  
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43 т/с из стальных труб Ду-150 
от К-175а-173  

ул.Авиационная 

0,150 30 пенополиурит
ан 

надземная 1988  

44 т/с из стальных труб Ду-100 

от К-173-К-174 
ул.Авиационная 

0,100 48 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1980  

45 т/с из стальных труб Ду-50 

К-174 -ввода в д.39-гараж  

ул.Авиационная 

0,050 124 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

46 т/с из стальных труб Ду-50 

К-173 -гараж  

ул.Авиационная 

0,050 36 пенополиурит

ан 

надземная 1988  

47 т/с из стальных труб Ду-80 
К-174 -ввода в д.37 

ул.Авиационная 

0,080 16 мин.ватв,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1984  

48 т/с из стальных труб Ду-150 

от К-173-172  
ул.Авиационная 

0,150 87 пенополиурит

ан 

надземная 1988  

49 т/с из стальных труб Ду-200 

от К-173-172  

ул.Авиационная 

0,200 193 пенополиурит

ан 

надземная 1988  

50 т/с из стальных труб Ду-300 

К-172 до К-179 

0,300 393 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1979  

51 т/с из стальных труб Ду-70 
от К-171а-д.31  

ул.Авиационная 

0,065 25 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1982  

52 т/с из стальных труб Ду-70 

от К-170-д.29а  
ул.Авиационная 

0,065 12 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1982  

53 т/с из стальных труб Ду-100 

от К-169-д.27 

ул.Авиационная 

0,100 14 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

54 т/с из стальных труб Ду-70 
от К-168-д.29  

ул.Авиационная 

0,065 92 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1985  

55 т/с из стальных труб Ду-200 
к д.23  ул.Авиационная 

0,200 43 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1980  

56 т/с из стальных труб Ду-150 

к д.23  ул.Авиационная 

0,150 5 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1981  

57 т/с из стальных труб Ду-80 

от д.19 до д.21  

ул.Авиационная 

0,080 148 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1983  

58 т/с из стальных труб Ду-200 
от д.9 до д.19 

ул.Авиационная 

0,200 257 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1946  

т/с из стальных труб Ду-200 
от д.9 до д.19 

ул.Авиационная 

0,200 104 ППУ подземная в 
непроходных 

каналах 

2017 кап. ремонт 

59 т/с из стальных труб Ду-150 

от д.9 до д.19 

ул.Авиационная 

0,150 15 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

60 т/с из стальных труб Ду-50 

д.9  ул.Авиационная 

0,050 56 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

61 т/с из стальных труб Ду-80 
д.57  ул.Авиационная 

0,080 110 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1994  

62 т/с из стальных труб Ду-100 
-д.17 ул.Авиационная 

0,100 66 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1993  

63 т/с из стальных труб Ду-125 

-д.17 ул.Авиационная 

0,125 15 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1993  

64 т/с из стальных труб Ду-80 

д.25а  ул.Авиационная 

0,080 8 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1970  

65 т/с из стальных труб Ду-70 
д.25а  ул.Авиационная 

0,065 28 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1970  
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66 т/с из стальных труб Ду-70 
д.17 (дет.поликлиника)  

ул.Авиационная 

0,065 24 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1992  

67 т/с из стальных труб Ду-80 

д.17 (дет.поликлиника)  
ул.Авиационная 

0,080 49 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1992  

68 т/с из стальных труб Ду-70 

д.21 ул.Молодежная 

0,065 34 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1971  

69 т/с из стальных труб Ду-100 

д.21 ул.Молодежная 

0,100 23 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1971  

70 т/с из стальных труб Ду-50 
д.21 ул.Молодежная 

0,050 40 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1971  

71 т/с из стальных труб Ду-100 

от д.21 к  К-152 у д.23 
ул.Молодежная 

0,100 148 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1971  

72 т/с из стальных труб Ду-70 

д.25 ул.Молодежная 

0,065 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1970  

73 т/с из стальных труб Ду-70 

К-151-д.23 ул.Молодежная 

0,065 38 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1970  

74 т/с из стальных труб Ду-125 
-д.19,21 ул.Молодежная 

0,125 224 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1970  

75 т/с из стальных труб Ду-150 

от д.10-К-208-К-150 

0,150 59 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1982  

76 т/с из стальных труб Ду-50 

д.10 ул.Ломоносова 

0,050 15 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1987  

77 т/с из стальных труб Ду-50 
д.12 ул.Ломоносова 

0,050 15 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1987  

78 т/с из стальных труб Ду-80 
д.23а-д.23б ул.Авиационная 

0,080 146 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

79 т/с из стальных труб Ду-150 

от К-143  ул.Ломоносова до 
д.12а,21а,21б 

ул.Молодежная 

0,150 119 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1981  

80 т/с из стальных труб Ду-50 

д.12а ул.Ломоносова 

0,050 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

81 т/с из стальных труб Ду-32 
д.21б ул.Ломоносова 

0,025 50 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1987  

82 т/с из стальных труб Ду-50 
от К-144 д.14 ул.Ломоносова 

0,050 34 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1962  

83 т/с из стальных труб Ду-50 

от К-146 д.18 ул.Ломоносова 

0,050 17 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1962  

84 т/с из стальных труб Ду-70 

от К-145-146 д.16 

ул.Ломоносова 

0,065 20 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1962  

85 т/с из стальных труб Ду-80 
от К-147 д.22 ул.Ломоносова 

0,080 21 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1962  

86 т/с из стальных труб Ду-80 
от  д.22-д.20 ул.Ломоносова 

0,080 2 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1962  

87 т/с из стальных труб Ду-70 

от д.22-д.20 ул.Ломоносова 

0,065 96 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1962  

88 т/с от К-143 до К-179 

ул.Ломоносова 

0,200 286 ППУ подземная в 

непроходных 

каналах 

2018 кап. ремонт 

т/с  от К-179 до К-181 
ул.Авиационная 

0,400 234 пенополиурит
ан 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1988  
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89 т/с из стальных труб Ду-200 
от К-181 до К-184а 

0,400 194 пенополиурит
ан 

надземная 1988  

90 т/с из стальных труб Ду-80 

К-180-д.25б 

0,080 85 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1985  

91 т/с из стальных труб Ду-125 

К-181-д.25а 

0,125 15 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1970  

92 т/с из стальных труб Ду-80 

К-181-д.25а 

0,080 44 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1984  

93 т/с из стальных труб Ду-70 
д.21а 

0,065 44 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1978  

94 т/с из стальных труб Ду-100 

-д.25 ул.Авиационная 

0,100 74 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1978  

95 т/с из стальных труб Ду-80 -

д.23 ул.Молодежная 

0,080 24 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

96 т/с из стальных труб Ду-100 

-д.23 ул.Молодежная 

0,100 119 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1982  

97 т/с из стальных труб Ду-80 -
д.5б ул.Ярвенпяя 

0,080 61 пенополиурит
ан 

надземная 1988  

98 т/с из стальных труб Ду-100 

-д.5а ул.Ярвенпяя 

0,100 84 пенополиурит

ан 

надземная 1988  

99 т/с из стальных труб Ду-70 

К-197-д.28 ул.Ломоносова 

0,065 30 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1983  

100 т/с из стальных труб Ду-70 
К-197-муз.школа  

ул.Ломоносова 

0,065 37 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

101 т/с из стальных труб Ду-100 
-К-196-К-197 

0,100 149 пенополиурит
ан 

надземная 1988  

102 т/с из стальных труб Ду-125 

К-196-кор 15 

0,125 41 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1982  

103 т/с из стальных труб Ду-200 

от кор.15- К-143 до К-184а-

К-194 

0,200 130 пенополиурит

ан 

надземная 1988  

104 т/с из стальных труб Ду-200 
К-194-К-198 

0,200 66 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1979  

105 т/с из стальных труб Ду-70 
К-178-д.24а-26 

ул.Ломоносова 

0,065 140 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1980  

106 т/с из стальных труб Ду-70 

д.22 ул.Молодежная 

0,065 30 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1980  

107 т/с из стальных труб Ду-80 

д.22-д.20-К-61-д.18а 

ул.Молодежная 

0,080 160 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1981  

108 т/с из стальных труб Ду-100 
К-61-К-62-д.14 

ул.Молодежная 

0,100 251 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

109 т/с из стальных труб Ду-80 
К-62-д.16а ул.Молодежная 

0,080 50 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

110 Водоводы из стальных труб 

Ду-150 к д.14 
ул.Молодежная 

0,150 5 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1982  

111 Водоводы из стальных труб 

Ду-150 к д.9-К-53 

ул.Молодежная 

0,150 241 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

112 Водоводы из стальных труб 
Ду-80 К-55-д.9а 

0,080 10 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1946  
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113 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 д.9а-д.11а 

ул.Авиационная 

0,065 80 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1946  

114 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 К-54-д.53а 
Волховский пр-кт 

0,065 30 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1946  

115 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 К-53-д.55 

ул.Волховский пр-кт 

0,100 233 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

116 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 от К-52- д.6а 

ул.Ломоносова 

0,050 30 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

117 Водоводы из стальных труб 
Ду-200 К-53-К-50 

0,200 150 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1946  

118 Водоводы из стальных труб 

Ду-150 К-51-д.14 
ул.Молодежная 

0,150 251 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1946  

119 Водоводы из стальный труб 

Ду-80 К-96-д.4 

ул.Ломоносова 

0,080 35 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1983  

120 Водоводы из стальный труб 

Ду-200 К-143-д.14 

ул.Ломоносова 

0,200 126 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1981  

121 Водоводы из стальный труб 
Ду-100 К-147-д.23 

ул.Ломоносова 

0,100 22 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1973  

122 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 К-147-д.23-21 
ул.Ломоносова 

0,080 110 минвата, 

рубероид 

подвальная 

прокладка 

1973  

123 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 д.23-д.21 

ул.Ломоносова 

0,050 60 минвата, 

рубероид 

подвальная 

прокладка 

1973  

124 Водоводы из стальных труб 
Ду-500 К-179-К-198 

ул.Ломоносова 

0,500 360 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1994  

125 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 К-188-д.25 

ул.Ломоносова 

0,100 48 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

126 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-188-д.25 
ул.Ломоносова 

0,050 50 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1987  

127 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 К-189-К-190 

ул.Ломоносова 

0,100 50 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1982  

128 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 К-190-вво в д.38а 

ул.Ломоносова 

0,065 40 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

129 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 К-190-вво в д.38 

ул.Ломоносова 

0,065 22 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1985  

130 Водоводы из стальных труб 

Ду-40 К-190-вво в д.40а 

ул.Ломоносова 

0,040 27 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1987  

131 Водоводы из стальных труб 

Ду-200 К-143 до К-150, до 

д.14 ул.Молодежная 

0,250 137 ППУ подземная в 

непроходных 

каналах 

2017 кап. ремонт 

132 Водоводы из стальных труб 
Ду-200 д.34-д.32 

0,200 146 пенополиурит
ан 

подземная 
бесканальная 

1988  

133 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-140-д.23 

ул.Ломоносова 

0,050 36 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

134 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 К-141-д.17 
ул.Ломоносова 

0,100 48 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1983  

135 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 д.17-15-13 

ул.Ломоносова 

0,080 134 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

136 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 д.13-д.11 

ул.Ломоносова 

0,100 74 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1984  
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137 Водоводы из стальных труб 
Ду-200 д.11-д.14 

0,200 50 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1982  

138 Водоводы из стальных труб 

Ду-125 -д.32-д.14 
ул.Ломоносова 

0,125 42 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1980  

139 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 ввод в д.15 

ул.Ломоносова 

0,050 10 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

140 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 ввод в д.11 

ул.Молодежная 

0,065 10 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

141 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 ввод в д.12 

ул.Молодежная 

0,050 32 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1985  

142 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 ввод в д.11 
ул.Ломоносова 

0,065 10 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1983  

143 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 д.11-8а ул.Ломоносова 

0,080 95 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1982  

144 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 ввод в д.8а 

ул.Молодежная 

0,050 10 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

145 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 д.8а-К-68-д.8 

ул.Молодежная 

0,100 110 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

146 Водоводы из стальных труб 

Ду-150 К-68а-К-45 

0,150 193 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1980  

147 Водоводы из стальных труб 

Ду-150 К-67-70 

0,150 151 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1980  

148 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 К-67-д.10 

ул.Калинина 

0,100 112 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1987  

149 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-66-д.7,9 

ул.Ломоносова 

0,050 124 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

150 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-48 д.6а ул.Калинина 

0,050 36 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1986  

151 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-48 д.43а 

Волховский пр 

0,050 36 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

152 Водоводы из стальных труб 
Ду-200 К-45-К-49б 

0,200 156 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1946  

153 Водоводы из стальных труб 
Ду-150 К-50-К-53 

0,150 86 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1946  

154 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-49-д.51 Волховский 

пр 

0,050 7 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

155 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 ввод в д.3 

ул.Ломоносова 

0,065 29 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

156 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 ввод в д.5 

ул.Ломоносова 

0,050 26 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1987  

157 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-49а-д.45 

Волховский пр 

0,050 7 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1946  

158 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-49б-д.43 
Волховский пр 

0,050 7 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1946  

159 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-45-д.41 Волховский 

пр 

0,050 26 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1987  

160 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-46-д.4 ул.Калинина 

0,050 20 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  
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161 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-48-д.6 ул.Калинина 

0,050 20 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

162 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-68а-д.8 ул.Калинина 

0,050 20 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1985  

163 Водоводы из стальных труб 

Ду-40  К-44-К-44а 

Волховский пр 

0,040 28 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

164 Водоводы из стальных труб 

Ду-32  К-44а-спасательная 

станция Волховский пр 

0,025 150 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1988  

165 Водоводы из стальных труб 
Ду-200 К-45-К-44-К-39 

0,200 229 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1946  

166 Водоводы из стальных труб 

Ду-125 К-39-40-41-школа 
№3 

0,125 159 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1946  

167 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 К-40-К-43-д.39 

0,080 137 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1956  

168 Водоводы из стальный труб 

Ду-50 К-43-школа №3 

0,050 53 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1956  

169 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-41-д.35 

0,050 33 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1956  

170 Водоводы из стальных труб 

Ду-200 К-70-70а-71-72 

0,200 222 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1979  

171 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 К-70-д.6 ул.Калинина 

0,065 16 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1982  

172 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 К-70а-д.4 ул.Калинина 

0,065 16 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1982  

173 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 ввод в -д.2 

ул.Калинина 

0,065 16 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1982  

174 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 К-71 ввод в школу №3 

0,065 47 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1982  

175 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 К-72-К-42 

0,100 124 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1981  

176 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-42-д.5 ул.Лукьянова 

0,050 12 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1985  

177 Водоводы из стальных труб 
Ду-125 К-72-72а-73-74-80 

0,125 162 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

178 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 К-74-до ввода в д.5 

ул.Молодежная 

0,065 171 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

179 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 от д.5-д.7-д.9 

ул.Молодежная 

0,050 96 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

180 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 ввод в д.1 

ул.Молодежная 

0,065 14 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1984  

181 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 ввод в д.3 

ул.Молодежная 

0,065 14 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1984  

182 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 ввод в д.5 
ул.Молодежная 

0,065 14 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1984  

183 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 ввод в -д.7 

ул.Молодежная 

0,050 14 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

184 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 ввод в -д.9 

ул.Молодежная 

0,050 14 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  
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185 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 от К-137 до д.18 

ул.Лукьянова 

0,065 237 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

186 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 ввод в -д.7 
ул.Калинина 

0,050 20 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1986  

187 Водоводы из стальных й 

труб Ду-50 ввод в -д.30 

ул.Волгоградская 

0,050 8 ППУ подземная 

бесканальная 

2012 кап. ремонт 

188 Водоводы из стальных труб 

Ду-25 ввод в -д.28 

ул.Волгоградская 

0,050 8 ППУ подземная 

бесканальная 

2012 кап. ремонт 

189 Водоводы из стальных труб 
Ду-25 ввод в -д.26 

ул.Волгоградская 

0,050 8 ППУ подземная 
бесканальная 

2012 кап. ремонт 

190 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 ввод в -д.24 
ул.Волгоградская 

0,050 8 ППУ подземная 

бесканальная 

2012 кап. ремонт 

191 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 ввод в -д.22 

ул.Волгоградская 

0,050 8 ППУ подземная 

бесканальная 

2012 кап. ремонт 

192 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 ввод в -д.20 

ул.Волгоградская 

0,050 8 ППУ подземная 

бесканальная 

2012 кап. ремонт 

193 Водоводы из стальных труб 
Ду-250  от К-137 до К-115 

ул.Волгоградская 

0,250 316 ППУ подземная 
бесканальная 

2012 кап. ремонт 

194 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 ввод в -д.10 
ул.Лукьянова 

0,050 16 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1987  

195 Водоводы из стальных труб 

Ду-200 К-118-К-191  

ул.Калинина 

0,200 338 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1988  

196 Водоводы из стальных труб 
Ду-125 К-119-К120-К-121 

0,125 188 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1982  

197 Водоводы из стальных труб 
Ду-70  к д.13 ул.Лукьянова 

0,065 25 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

198 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 К-124-к д.15 
ул.Волгоградская 

0,065 55 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1986  

199 Водоводы из стальных труб 

Ду-70  к д.17 

ул.Волгоградская 

0,065 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

200 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 от д.15 до д.14 

ул.Лукьянова 

0,050 48 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1985  

201 Водоводы из стальных труб 
Ду-80 К-121-д.16а 

0,080 48 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

202 Водоводы из стальных труб 

Ду-70  к д.16-16а 

ул.Лукьянова 

0,065 72 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1984  

203 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 от д.16а-14а 

ул.Лукьянова 

0,050 49 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1984  

204 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-124 - д.15 

л.Калинина 

0,050 66 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1984  

205 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 К-126-д.17 

ул.Калинина 

0,065 12 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

206 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 д.17-д.22 
ул.Калинина 

0,100 176 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1982  

207 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-130 - д.17а 

л.Калинина 

0,050 22 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1984  

208 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-129- д.19а 

ул.Калинина 

0,050 22 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1985  
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209 Водоводы из стальных труб 
Ду-125 д.17а д.18а 

ул.Лукьянова 

0,125 21 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1981  

210 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 д.18а ул.Лукьянова 

0,080 64 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1983  

211 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 д.18-д.18а 

ул.Лукьянова 

0,065 34 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1984  

212 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 д.20 ул.Лукьянова 

0,065 20 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1984  

213 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 д.11 ул.Строителей 

0,065 42 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1984  

214 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-136- д.21 
ул.Калинина 

0,050 50 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1987  

215 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 К-135 д.34 

ул.Ломоносова 

0,100 40 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1982  

216 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 д.34-23а 

ул.Ломоносова 

0,065 100 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

217 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 К-127-д.32а 

ул.Ломоносова 

0,065 14 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

218 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 К-127-д.32-32а  
ул.Ломоносова 

0,065 40 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1986  

219 Водоводы из стальных труб 

Ду-40 от д.32-32б 

ул.Ломоносова 

0,040 110 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1987  

220 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-125- д.30 

ул.Ломоносова 

0,050 30 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1985  

221 Водоводы из стальных труб 
Ду-32 до кладовой школы 

ул.Ломоносова 

0,025 52 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1988  

222 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 д.32а ул.Ломоносова 

0,050 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1984  

223 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 К-123-д.21 

ул.Волгоградская 

0,080 64 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1984  

224 Водоводы из стальных труб 
Ду-300 К-198 до д.27 ул. 

Строителей 

0,300 35 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1979  

225 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 к жилым домам 

ул.Строителей 

0,100 4 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1980  

226 т/с из стальных труб Ду-400 

от  Новгородская линия  д.5а 

до  ответвления на ул. 

Строителей 

0,400 703 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1980 Новгородская 

линия 

227 т/с из стальных труб Ду-150 

Новгородская линия 

0,150 116 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1982 

228 т/с из стальных труб Ду-400  
Новгородская линия от  

ответвления  на ул. 
Строителей  до д.27 

0,400 86 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1980 

229 т/с  из стальных труб  
Новгородская линия К-98-К-

191-К-189-К-179 Ду500 

0,500 401 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1980 

т/с  из стальных труб  

Новгородская линияК-179-
К184а Ду400 

0,400 397 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1980 

230 т/с из стальных труб Ду-400  

Новгородская линия от    до 

д.27   до  К-198 

0,400 35 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1980 

Водоводы из стальных труб 
Ду-400  Новгородская линия 

от котельной до д.5а 

0,400 890 ППУ надземная 2011 
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231 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 К-106-д.1а 

ул.Волгоградская 

0,100 131 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

232 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 К-104-д.5а-5б-8а 
ул.Волгоградская 

0,100 194 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1983  

233 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 д.8а-8-10 

ул.Волгоградская 

0,080 126 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1987  

234 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 д.8а-10а 

ул.Волгоградская 

0,065 100 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1987  

235 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 д.6 ул.Новгородская 

0,050 56 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1982  

236 Водоводы из стальных труб 

Ду-150 Новгородская линия-
к д.12,14,12а,12б,15 

0,150 94 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1968  

237 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 д.14 ул.Новгородская 

0,050 58 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1962  

238 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 д.12б ул.Новгородская 

0,050 38 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1981  

239 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 д.12-12а 

ул.Новгородская 

0,065 36 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1963  

240 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 д.12а-15 
ул.Новгородская 

0,100 74 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1982  

241 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 до д.15 ул.Лукьянова 

0,050 85 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

242 Водоводы из стальных труб 
Ду-80 К-115-школа №8 

ул.Лукьянова 

0,080 64 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

243 т/с из стальных труб Ду-350 
от К-113  до К-98 

ул.Волгоградская 

0,350 488 ППУ подземная 
бесканальная 

2012 Волгоградская 
линия 

т/с из стальных труб  Ду300 

от К-113-К-115-К-80 

0,300 265 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1980 

244 Водоводы из стальных труб 

Ду-350 от котельной  до К-

98 ул.Волгоградская 

0,300 767 ППУ подземная 

бесканальная 

2012 

245 Водоводы из стальных труб 
Ду-150 К-84-д.36 Кировский 

пр 

0,150 113 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1976  

246 Водоводы из стальных труб 
Ду-80 К-84-д.36 Кировский 

пр-кт 

0,080 52 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1977  

247 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 К-113-К-113а 

0,100 20 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1980  

248 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 д.9 ул.Волгоградская 

0,065 20 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1980  

249 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 д.9-д.11-д.7а 

0,050 99 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1984  

250 Водоводы из стальных труб 
Ду-125 К-113а -д.7 

ул.Волгоградская 

0,125 38 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1975  

251 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 ввод в д.7б 
ул.Волгоградская 

0,100 6 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1980  

252 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 д.7б ул.Волгоградская 

0,050 46 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1982  

253 Водоводы из стальных труб 
Ду-40 д.7б ул.Волгоградская 

0,040 41 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1987  
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254 Водоводы из стальных труб 
Ду-80 к д.7 ул.Волгоградская 

0,080 20 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1984  

255 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 д.5 ул.Волгоградская 

0,050 80 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1986  

256 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 к д.3 ул.Волгоградская 

0,080 22 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1981  

257 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 от К-115а-К-78а 

ул.Волгоградская 

0,065 22 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1981  

258 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 К-78а-77 

ул.Волгоградская 

0,100 142 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1979  

259 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 д.38,40 
ул.Волгоградская 

0,050 58 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1985  

260 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 от К-78-79 

ул.Волгоградская 

0,065 33 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

261 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 от К-78-79-д.14 

ул.Волгоградская 

0,050 51 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

262 Водоводы из стальных труб 
Ду-80 К-78а-78б-к д.9 

ул.Волгоградская 

0,080 86 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

263 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 от к д.9  ул.Лукьянова 

0,050 20 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1986  

264 Водоводы из стальный труб 

Ду-70 ок д.42 

ул.Волгоградская 

0,065 40 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

265 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 д.18 ул.Лукьянова 

0,065 43 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

266 Водоводы из стальных труб 
Ду-150 К-99 -К-101 

ул.Волгоградская 

0,150 83 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1959  

267 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 К-101-мэрия  
ул.Волгоградская 

0,100 15 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1980  

268 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 К-10 к д.34 

ул.Волгоградская 

0,080 115 пенополиурит

ан 

надземная 1989  

269 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 К-100-гаражи  

ул.Волгоградская 

0,100 15 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1981  

270 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 к ДК 

ул.Волгоградская 

0,100 60 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1981  

271 Водоводы из стальных труб 

Ду-250  от К-39-К-37-К-38а-

К76а Волховский пр 

0,250 258 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

272 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 от к д.3  ул.Лукьянова 

0,050 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

273 Водоводы из стальных труб 
Ду-80 К-76а-д.3 

ул.Лукьянова 

0,080 60 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

274 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 от к д.31 Волховский 

пр 

0,050 12 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1985  

275 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 К-76а-К-76 

0,100 80 ППУ подземная в 

непроходных 
каналах 

2017  

276 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 от к д.4 Волховский 

пр 

0,050 8 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

277 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 от к д.5 Волховский 

пр 

0,050 66 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  
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278 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-37-К-38-д.29 

Волховский пр 

0,050 33 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1979  

279 Водоводы из стальных труб 

Ду-150 К-37-К-26 
Волховский пр 

0,150 254 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1946  

280 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 К-34-К-36 Волховский 

пр 

0,080 50 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

281 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-35-д.28 Волховский 

пр 

0,050 16 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1979  

282 Водоводы из стальных труб 
Ду-80 К-31-29 Волховский 

пр 

0,080 30 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1946  

283 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-31-д.3а Волховский 
пр 

0,050 48 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1986  

284 Водоводы из стальных труб 

Ду-125 К-31-К-32 

0,125 100 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1981  

285 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 К-32-д.49 

Волховский пр 

0,100 18 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1980  

286 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 К-32-33 Волховский 

пр 

0,100 60 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1980  

287 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 К-33-К-82 

0,065 158 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1984  

288 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-82-д.47 Кировский 

пр 

0,050 76 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

289 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 д.51 Кировский пр 

0,050 12 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

290 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 д.3 бульвар 

Чайковского 

0,050 12 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

291 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 К-28-д.1 ул.Марата 

0,080 18 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1946  

292 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-26-д.24 Волховский 

пр 

0,050 56 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

2004  

293 Водоводы из стальных труб 
Ду-125 К-26 к д.2,4,6 

ул.Марата 

0,125 104 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

2004  

294 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 д.6-д.8 ул.Марата 

0,150 46 ППУ подземная в 
непроходных 

каналах 

2017 кап. ремонт 

295 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 д.8-д.10 ул.Марата 

0,065 44 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1982  

296 Водоводы из стальных труб 

Ду-150 К-26-63 Волховский 

пр 

0,150 257 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

297 Водоводы из стальных труб 
Ду-200 К-21-20 Волховский 

пр 

0,200 74 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1946  

298 т/с  из стальных труб Ду-250   
К-1 до К-8 Волховский пр 

0,300 207 пенополиурит
ан 

подземная в 
непроходных 

каналах 

2010 Тракторная 
линия 

т/с из стальных труб  Ду250 

от К-8 до К-20 

0,250 282 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1946 

299 Водоводы из стальных труб 

Ду-300 от К-1-ввод в 

котельную 

0,300 728 пенополиурит

ан 

надземная 1989 

300 Водоводы из стальных труб 
Ду-150 К-24-д.1,3 

ул.Пирогова 

0,150 67 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1946  
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301 Водоводы из стальных труб 
Ду-125  к д.5ул.Марата 

0,125 53 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1980  

302 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 д.8-д.7,9 ул.Марата 

0,065 108 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1946  

303 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 К-21-22 ул.Пирогова 

0,100 112 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

304 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-22- магаз 

ул.Пирогова 

0,050 72 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1988  

305 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-22-д.4 ул.Пирогова 

0,050 10 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1987  

306 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 К-20-20а-д.23 
ул.Волховский пр 

0,050 44 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1946  

307 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-20а-д.23 

Волховский пр 

0,050 34 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

308 Водоводы из стальных труб 

Ду-40 д.19-автосервис 

Волховский пр 

0,040 26 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

309 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 К-18-д.19б 

Волховский пр 

0,100 54 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1946  

310 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-17 к д.16 
Волховский пр 

0,050 85 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1946  

311 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-17  Волховский пр 

0,050 124 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

312 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-16-д.19  Волховский 

пр 

0,050 28 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

313 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 К-6-д.17 Волховский 

пр 

0,100 3 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1979  

314 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 ввод в д.15 
Волховский пр 

0,100 25 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1979  

315 Водоводы из стальных труб 

Ду-32 до "Волховторг" 

0,025 100 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

316 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-15 до д.1  

ул.Маяковского 

0,050 100 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1985  

317 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 К-4-компрессорная 

0,065 22 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1984  

318 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-3-К-13 

0,050 40 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

319 Водоводы из стальных труб 

Ду-32 К-13-д.31д.29 

0,025 35 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1987  

320 Водоводы из стальных труб 
Ду-32 К-2-д.33 

0,025 38 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1987  

321 Водоводы из стальных труб 
Ду-40 К-1-гараж 

0,040 10 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1987  

322 Водоводы из стальных труб 

Ду-200 К-1-К-89 

0,200 357 пенополиурит

ан 

надземная 1989  

323 Водоводы из стальных труб 

Ду-200 К-1-К-89 

0,200 102 мин.вата, 

рубероид 

надземная 1946  

324 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 К-89-К-91 

0,100 93 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1982  
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325 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-91-д.1а 

0,050 45,5 пенополиурит
ан 

надземная 1989  

326 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-91-д.37 

0,050 24 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1985  

327 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-91-д.4а 

0,050 15 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

328 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-89-д.30 

0,050 30 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1985  

329 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-93-д.28 

0,050 28 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1985  

330 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-92-база 

0,050 41 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1985  

331 Водоводы из стальных труб 

Ду-25 К-92-база 

0,025 39 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1988  

332 Водоводы из стальных труб 

Ду-32 К-1б-д.26 

0,025 20 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1988  

333 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 гаражи 

0,050 12 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1985  

334 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 гаражи 

0,065 15 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1983  

335 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 гаражи 

0,050 35 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

336 Водоводы из стальный труб 
Ду-125  К-10 -гаражи 

ул.Красных Курсантов 

 

 

0,125 102 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1979  

337 Водоводы из стальных труб 
Ду-100 ввода в гаражи 

ул.Красных Курсантов 

0,100 102 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1979  

338 Водоводы из стальных труб 

Ду-150 К-10-К-11 
Волховский пр 

0,150 31 ППУ подземная в 

непроходных 
каналах 

2018 кап. ремонт 

339 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 К-211-11а 

0,080 36 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

340 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 К-11а-ввод в д.10 

0,065 30 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1981  

341 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 от К-11а 

0,065 148 мин.вата,рубе
роид 

надземная 1981  

342 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 К-11в-ввод 

0,065 26 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1982  

343 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 к манежу 

0,050 106 мин.вата,рубе

роид 

надземная 1983  

344 Водоводы из стальных труб 
Ду-50 К-11г-д.8 

0,050 81 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1983  

345 Водоводы из стальных труб 
Ду-40 от д.8 

0,040 124 мин.вата,рубе
роид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1986  

346 Водоводы из стальных труб 

Ду-100 от К-9-д.9 Красных 
Курсантов 

0,100 18 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1946  

347 Водоводы из стальных труб 

Ду-125  К-11-К-9 

0,125 43 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1946  

348 Водоводы из стальных труб 
Ду-80 от д.9 Красных 

Курсантов 

0,080 60 мин.вата, 
рубероид 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1980  
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349 Водоводы из стальных труб 
Ду-150 К-9-9а Волховский 

пр 

0,125 127 ППУ подземная в 
непроходных 

каналах 

2018 кап. ремонт 

350 Водоводы из стальных труб 

Ду-100от К-9а до гаражей 

0,100 155 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 
каналах 

1980  

351 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 от гаражей до гаражей 

автошколы Войнова 

0,080 182 мин.вата, 

рубероид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1979  

352 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 к д.21 Войнова 

0,050 35 мин.вата,рубе

роид 

подземная в 

непроходных 

каналах 

1986  

353 от здания ТЭЦ до здания 
старой котельной на 

территории промышленной 

площадки по адресу: 
г.Волхов, Кировский пр.,д.20 

0,200 170 ППУ наземная 2018г. новое 
строительство 

   31479,5     

 
1.4.2. Техническое состояние  и краткая характеристика тепловых сетей от центральной  

газовой котельной (ЦГК). 

 

Тепловые сети от центральной  газовой котельной  (ЦГК) имеет радиально-кольцевую 

структуру и охватывает  жилые районы левобережной части города. Протяженность тепловых 

сетей составляет 28,303 км в 2х трубном исчислении.  Тепловые сети  находятся на балансе и в 

эксплуатации одной теплоснабжающей организации – АО «ЛОТЭК».  

Тепловые сети имеют  2х трубную прокладку с открытым водоразбором на ГВС. 

Температурный график работы тепловых сетей принят   по скорректированному графику 

качественного регулирования  110/70 оС при расчетной температуре -29 оС. График имеет 

срезки температур: верхнюю срезку, равную 90 оС, обусловленную  ветхостью  

теплопотребляющих установок жилых домов,  и нижнюю срезку  температур, равную 61 оС, 

обусловленную наличием открытого  ГВС. В летний период в тепловых сетях поддерживается 

температура 65/50 оС. 

ЦГК имеет один магистральный вывод труб диаметром 500 мм, который в дальнейшем  

разделяется на две магистрали:  в   микрорайоне «Обитай» диаметром 300 мм, протяженностью 

770 м  и  в   микрорайоны «Лисички» - «Привоказальный» диаметром 400 мм  протяженностью 

1120 м. Тепловые сети микрорайона «Привокзальный» имеют  закольцованные трубопроводы 

Ду250-150 мм с радиальными вводами в жилые дома. Радиус действия тепловых сетей  

составляет 2,062 км. 

С 2013 года АО «ЛОТЭК» не выдает  технические условия на подключение к системам 

теплоснабжения по открытой схеме ГВС, в связи с чем,  новые  объекты имеют  закрытый тип 

ГВС. Доля   нагрузки ГВС  по закрытому типу  составляет  10% от  общей  среднечасовой 

нагрузки ГВС. 

Объекты нового строительства  подключаются посредством автоматизированных ИТП, 

оборудованных погодозависимыми регуляторами температуры и расхода теплоносителя в 

системах теплопотребления. Перечень подключенных объектов  представлен в таблице 1.26. 

В 2016-2019 году  на территории города Волхова производилось расселение аварийного 

жилого фонда со сносом ветхих домов. Перечень    расселенных домов указан в таблице 1.27. 

Существующая схема тепловых сетей от ЦГК позволяет  осуществлять достаточно 

равномерное распределение теплоносителя  по всем потребителям с учетом подключенных 

нагрузок, что подтверждается гидравлическими расчетами, выполненными теплоснабжающей 

организацией с помощью программного обеспечения Zulu Termo  компании Политерм. Схема 

тепловых сетей приведена на рис.1.5 
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Таблица 1.26.  

Перечень потребителей, подключенных  к системам теплоснабжения от ЦГК 

потребителей  за 2016-2020 годы  

  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

организации 
Объект Адрес 

Договорная 

тепловая 

нагрузка, 

Ср.час 

макс 

Гкал/час 

Отопл

ение, 

Гкал/ч

ас 

Венти

ляция

, 

Гкал/

час 

ГВС 

ср.час, 

Гкал/ч

ас 

ГВС 

макс., 

Гкал/ч

ас 

 2016 год  

1 

ООО «Волхов-

Авто» 

 

торговый комплекс 

 

г.Волхов, 

ул.Ю.Гагарина, 

д.1 

0,700 

0,700 
0,227 0,473 - - 

2 
ООО «Призма» 

 

жилой дом со 

встроенными 

помещениями 

 

г.Волхов, 

ул.Комсомольска

я, д.19 

0,106 

0,201 

0,073 

 
- 0,033 

0,128 

 

3 
ООО «ЭверестСтрой» 

 

многоквартирный 

жилой дом 

 

г.Волхов, пер. 

Железнодорожны

й, д.5 

0,336 

0,512 

0,266 

 
- 0,070 

0,246 

 

4 ООО «Меридиан» 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

Г.Волхов, 

Новоладожское 

шоссе, д.3а 

0,600 

0,600 
0,194 0,154 0,252 0,252 

5 

МКУ поСиЗ 

адм.Волховского  

муниципального 

района 

тепловые сети и 

жилой дом  

 

г.Волхов, 

ул.Некрасова, 

д.26 

0,103 

0,161 
0,083 - 0,02 

0,078 

 

    
1,845 

2,174 
0,843 0,627 0,375 0,704 

 2017 год 

6 
ЗАО 

"Желдорипотека" 

60-ти кв. жилой дом 

 

г.Волхов, ул.Вали 

Голубевой,д.6 

0,241 

0,367 
0,212 - 0,029 0,155 

7 

ООО "Группа 

Компаний 

"Северный Альянс" 

 

многоквартирный 

жилой дом со 

встроенными 

помещениями 

г.Волхов, 

ул.Ю.Гагарина, 

д.34 

0,785 

1,248 
0,653 - 0,132 0,595 

8 

ООО "Инженерные 

системы" 

 

тепловые сети к 

НУЗ 

"Отделенческая 

больница" 

г.Волхов, 

ул.Воронежская, 

д.1 

 

0,829 

0,829 
0,695 - 0,134 0,134 

    
1,855 

2,444 
1,560 - 0,295 0,884 

 2018 год  

9 

МБУС "Волховский 

физкультурно-

оздоровительный 

центр "Волхов" 

реконструкция 

стадиона 

"Локомотив" 

г.Волхов, 

проспект 

Державина, д.28б 

0,151 

0,165 
0,045 0,072 0,034 0,048 

    
0,151 

0,165 
0,045 0,072 0,034 0,048 

 2019-2020 год 

 - - - - - - - - 

 ВСЕГО   
3,851 

4,783 
2,448 0,699 0,704 1,636 
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Таблица 1.27. 

Перечень отключенных  объектов в связи с  расселением аварийного фонда 

за 2016-2018 годы 

 

 

Таблица 1.28.  

Прирост  тепловых сетей за 2016-2021 годы в связи с подключением  объектов к системам 

теплоснабжения АО «ЛОТЭК» 
№ п/п  Наименование 

участка 

Реконструкция, 

новое 

строительство 

Диаметр до  

реконструк

ции, мм 

Диаметр 

после 

реконструк

ции или 

новом 

строительс

тве, мм 

Протяже

нность в 

1 тр. 

исчислен

ии до 

реконстр

укции, м 

Протяженн

ость в 1 тр. 

исчислении 

после  

реконструк

ции или 

новом 

строительс

тве , м 

Вид 

проклад

ки  т/с до 

реконстр

укции 

Вид 

прокладки 

т/с после 

реконструк

ции или 

новом 

строительс

тве  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 I.Строительство и реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной ЦГК (Волхов-1) 

 2016 год 

1.1. Реконструкция тепловых сетей для подключения  торгового комплекса ( г.Волхов, ул.Гагарина, д.1) 

Застройщик ООО «Волхов-Авто» 

 Уч-к №1 

Реконструкция  с 

увеличением 

диаметра 

125 150 98 98 непрох. 

каналы 

непрох. 

каналы 

 Уч-к №2 125 150 342 342 бескан бескан 

 Уч-к №3 125 150 66 66 непрох. 

каналы 

непрох. 

каналы 

№ 

п/п 

Зона 

теплоснабжени

я 

Объект Адрес 

Договорная 

тепловая 

нагрузка, 

Ср.час 

макс 

Гкал/час 

Отоплен

ие, 

Гкал/час 

Вентиля

ция, 

Гкал/ча

с 

ГВС 

ср.час, 

Гкал/ча

с 

ГВС 

макс., 

Гкал/час 

 2017 год  

1 

ЦГК 

Жилой дом 
г.Волхов, 

ул.Комсомольская,11 
0,0366 0,0366 - - - 

2 Жилой дом г.Волхов, 

ул.Комсомольская,13 
0,0184 0,0184 - - - 

 Жилой дом г.Волхов, 

ул.Комсомольская,15 
0,0191 0,0191 - - - 

 
Жилой дом 

г. Волхов, ул.Работниц,9 0,0313 0,0313 - - - 

 
Жилой дом Г.Волхов, 

ул.Работниц,11 
0,0501 0,0501 - - - 

 
Жилой дом г.Волхов, 

ул.Работниц,12 
0,0355 0,0355 - - - 

 
Жилой дом г.Волхов, 

ул.Работниц,14 
0,0242 0,0242 - - - 

 
Жилой дом г. Волхов, 

ул.Работниц,15 
0,0511 0,0511 - - - 

 
Жилой дом г.Волхов, 

ул.Работниц,16 
0,0505 0,0505 - - - 

 
Жилой дом г.Волхов, 

ул.Работниц,18 
0,0724 0,0724 - - - 

 
Общежитие 

№2 
Г.Волхов, ул. 

Володарского, д.5 
0,1622 0,1541 - 0,0081 0,016 

  ИТОГО:  0,5514 0,5433 - 0,0081 0,016 
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 Уч-к №4 80 125 30 30 бесканал бесканал 

 Уч-к №5 50 125 96 96 непрох. 

каналы 

непрох. 

каналы 

 ИТОГО     632 632   

1.2. Реконструкция  и строительство тепловых сетей для подключения жилого дома со встроенными помещениями 

(г.Волхов, ул.Комсомольская, д.19), застройщик ООО «Призма» 

 Уч-к №1 Реконструкция с 
выносом тепловых 

сетей  из под 

пятна застройки 

65 65 81 95 непрох. 
канлы 

непрох. 
канлы 

 Уч-к №2 Новое 
строительство 

- 50 - 18,5 непрох. 
канлы 

непрох. 
канлы 

 ИТОГО    81 113,5   

1.3. Строительство тепловых сетей для подключения жилого дома (г.Волхов, пер. Железнодорожный, д.5), застройщик 

ООО «Эверест Строй» 

 Уч-к №1 Новое 

строительство 

- 100 - 20 - бесканал 

 ИТОГО:     20   

1.4. 

 Уч-к №1 Новое 

строительство 

- 100 - 1500 - бесканал. 

 ИТОГО:    - 1500   

 ИТОГО 

2016 год: 

   713 2265,5   

 2017 год 

1.5. Реконструкция и строительство тепловых сетей для подключения жилого дома (г.Волхов, ул.Ю.Гагарина, д.34) , 

застройщик ООО «Северный альянс» 

 Уч-к №1 Реконструкция с 

увеличением 

диаметра 

250 250 280 280 непрох. 

каналы 

непрох. 

каналы 

 Уч-к №2 Реконструкция с 

выносом тепловых 

сетей за границы 
участка 

250 250 246 246 наземн. бесканал. 

 Уч-к №3 Новое 

строительство 

- 80 - 228 - непрох. 

каналы 

 ИТОГО:    526 754   

1.6. Строительство тепловых сетей для подключения   административного здания  стадиона «Локомотив» 

(г.Волхов, проспект Державина, д.28б), застройщик МБУС "Волховский физкультурно-оздоровительный центр 

"Волхов" 

 Уч-к №1 Новое 

строительство 

- 50 - 136  бесканал. 

 Уч-к №2 - 50 - 24  наземная 

 ИТОГО:    - 160   

 ИТОГО 

2017 год: 

   526 914   

 2020 год 

1.7. Строительство и реконструкция тепловых сетей для подключения Ледовой арены 

 (г.Волхов, проспект Державина, д.65а), застройщик  МКУ «ТХЭС» 

 От ТК14 до зем. 

уч-ка лед. арены 

Реконструкция с 

увеличением 
диаметра 

125 150 306 736 наземн. бесканал. 

 ИТОГО 

2020год: 

   306 736   

 2021 год 

1.8. Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной до  ТК 2* в целях подключения объектов АО 

«РЖД» 

 
От котельной то 

ТК 2* 

Реконструкция с 

увеличением 
400 500 2498 2498 наземн. наземн. 
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диаметра 

 
ИТОГО 

2021год: 
   2498 2498   

 ВСЕГО 

 Волхов-1 за 

2016-2021г.г. 

   4043 6413,5   
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Рис. 1.5. Тепловые сети  от центральной газовой котельной (ЦГК)   города Волхов 

 



Материалы по обоснованию Схемы теплоснабжения МО Город Волхов 

 

55 

 

  

(актуализированная редакция 2023года) 

Таблица 1.29. 

Характеристика тепловых сетей от  котельной   ЦГК 

 № 

п/п 

Наименование участка Наружный 

диаметр 

трубопроводо

в на участке 

Дн, м 

Длина 

участка (в 2-х 

трубном 

исполнении) 

L, м 

Теплоизоляцио

нный материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию

, перекладки 

Примечани

е 

1 

т/с из стальных труб Ду-100 

от К-89-ул.Фрунзе д.7 

0,100 102 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

2 

т/с из стальных труб Ду-150 

от К-91-К-92 до ул.Фрунзе 
д.5 

0,150 173 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1994 

 

3 

т/с из стальных труб Ду-150 

от ул.Воронежская д.9а-

ул.Воронежская д.9 

0,150 156 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1994 

 

4 

т/с из стальных труб Ду-80 

ул.Володарского д.11-К-

91б-ул.Воронежская д.9а-
ул.Воронежская д.9-

ул.Фрунзе д.3 

0,080 62 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1994 

 

5 

т/с из стальных труб Ду-150 

К-90-ул.Володарского д.9 

0,150 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1994 

 

6 

т/с из стальных труб Ду-125 

ул.Воронежская К-91а- К-
91 

0,125 82 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1994 

 

7 

т/с из стальных труб Ду-50 

от К-91а-ИВЭСЭП 

0,050 37 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1994 

 

8 

т/с из стальных труб Ду-125 

ул.Воронежская К-91а- К-

91б 

0,125 11 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1994 

 

9 

т/с из стальных труб Ду-70 

ул.Володарского д.5а 

0,065 51 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

10 

т/с из стальных труб Ду-150  

К-91-К-90-К-89-К-88-К-70-

К-87 

0,150 277 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

11 

т/с из стальных труб Ду-50 

ул.Щорса д.13 

0,050 39 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

12 

т/с из стальных труб Ду-50 

ул.Щорса д.11 

0,050 15 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

13 

т/с из стальных труб Ду-50 

ул.Щорса д.11а 

0,050 47 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

14 

Водоводы из стальных труб 

Ду-80 ул.Володарского д.7 

0,080 11 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

15 

т/с из стальных труб Ду-80 

ул.Щорса д.8а 

0,080 15 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1980 

 

16 

т/с из стальных труб Ду-70 

ул.Гагарина д.21 

0,065 13 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1994 

 

17 
т/с из стальных труб Ду-200 
от К-87-К-81 

0,200 41 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1980 

 

18 
т/с из стальных труб Ду-300 
от К-81 до К-76а 

ул.Гагарина 

0,300 170 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1994 

 

19 

т/с из стальных труб Ду-150 

К-92-до насосной 

0,150 80 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1980 

 

20 

т/с из стальных труб Ду-50 

ул.Гагарина д.19 

0,050 21 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1994 

 

21 
т/с из стальных труб Ду-100 

школа №5 

0,100 90 ППУ надземная 1994 
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22 
т/с из стальных труб Ду-100 
от К-79-ул.Гагарина д.17 

0,100 14 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1979 

 

23 

т/с из стальных труб Ду-125  

К-76а-К-74а-КБО 
ул.Гагарина 

0,125 81 ППУ подземная 

бесканальная 

1994 

 

24 

т/с из стальных труб Ду-125 
ул.Гагарина д.25 

0,125 88 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1994 

 

25 

т/с из стальных труб Ду-125 
ул.В.Голубевой д.17 

0,125 46 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1979 

 

26 

т/с из стальных труб Ду-100  

до ул.В.Голубевой д.17 

0,100 23 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1978 

 

27 

т/с из стальных труб Ду-100  

ул.Советская д.18,18а 

0,100 127 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2006 

 

28 

т/с из стальных труб Ду-80 

ул.В.Голубевой д.28 

0,080 29 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1978 

 

29 

т/с из стальных труб Ду-100 

К-75 
ДК"Железнодорожник" 

0,100 42 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1978 

 

30 

т/с из стальных труб Ду-100 
ул.Гагарина д.27 

0,100 101 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1994 

 

31 

т/с из стальных труб Ду-300 
от К-76а-К-4 

0,300 116 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

2006 

 

32 
т/с из стальных труб Ду-300 

от К-4 до входа в землю 

0,300 102 ППУ надземная 2006 

 

33 
тс/ из стальных труб Ду-300 
подземный до К-2а 

0,300 92 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

2006 

 

34 

т/с из стальных труб Ду-200  

К-63-К-64-К-65-К-66-К-67 

0,200 188 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1977 

 

35 

т/с из стальных труб Ду-150 
от К-67 до ввода в д.4а 

0,150 116 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1977 

 

36 
т/с из стальных труб Ду-100  
К-69-К-69б-ул.Гагарина д.2 

0,100 143 ППУ подземная 
бесканальная 

2013 

 

37 

т/с из стальных труб Ду-108  

ул.Профсоюзов д.10 

0,100 22 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1997 

 

38 

т/с из стальных труб Ду-100  
ул.Профсоюзов д.8/12 

0,100 78 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1979 

 

39 

т/с из стальных труб Ду-125 
К-66-д.6 ул.Гагарина 

0,125 36 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1977 

 

40 

т/с из стальных труб Ду-100 

убаня-д.6 ул.Гагарина 

0,100 9 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1977 

 

41 

т/с из стальных труб Ду-50 

ул.Профсоюзов д.10а 

0,050 51 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1994 

 

42 

т/с из стальных труб Ду-80 

ул.Профсоюзов д.10а 

0,080 35 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1994 

 

43 

т/с из стальных труб Ду-70 

ул.Гагарина д.4а 

0,065 62 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1980 
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44 

т/с из стальных труб Ду-50 
ул.Гагарина д.2а 

0,050 15 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1981 

 

45 

т/с из стальных труб Ду-100  
К-68-ул.Гагарина д.2а 

0,100 85 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1978 

 

46 

т/с из стальных труб Ду-125  

от д.4а до д.1а,1б,1в 

ул.Кирова 

0,125 185 ППУ подземная 

бесканальная 

2013 

 

47 

т/с из стальных труб Ду-80  

от д.1б-1в ул.Кирова 

0,080 93 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1979 

 

48 

т/с из стальных труб Ду-70 

ул.Гагарина д.4 

0,065 35 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1978 

 

49 
т/с из стальных труб Ду-150 

К-67-К-16 ул.Новая 

0,150 273 минвата, 

рубероид 

подземная 

бесканальная 

1988 

 

50 

т/с из стальных труб Ду-70 

от К-51а до д/сада №9 

0,065 31 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1980 

 

51 
т/с из стальных труб Ду-80  

К-51-К-51г 

0,080 48 минвата, 

рубероид 

подземная 

бесканальная 

1988 
 

52 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-51г-д.1,3,5 ул.Работниц 

0,050 114 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1997 

 

53 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-50-д.6 ул.Новая 

0,065 15 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1979 

 

54 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-49-д.4 ул.Новая 

0,065 18 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1978 

 

55 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-48-д.2 ул.Новая-д.4а 
ул.Новая 

0,065 11 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1993 

 

56 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-48-д.2 ул.Новая-д.4а 
ул.Новая 

0,080 93 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1993 

 

57 
т/сиз стальных труб Ду-150 
К-81-К-84 ул.Гагарина 

0,200 200 ППУ подземная 
бесканальная 

2013 
 

58 

т/с из стальных труб Ду-100 

К-84-К-84в 

0,100 156 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1980 

 

59 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-84а-д.11 ул.Гагарина 

0,065 14 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1982 

 

60 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-84б-д.9 ул.Гагарина 

0,065 14 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1983 

 

61 
т/с из стальных труб Ду-50 
ввод в дом №7 

0,050 20 ППУ подземная 
бесканальная 

1988 
 

62 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-83-д.13 ул.Гагарина 

0,080 24 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1980 

 

63 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-83-д.13 ул.Гагарина 

0,050 3 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1986 

 

64 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-82-д.15 ул.Гагарина 

0,065 23 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1986 

 

65 

т/с из стальных труб Ду-125 
К-84- общежитие №1 

0,150 49 ППУ подземная в 
непроходны

х каналах 

2016 
реконструкц

ия 

66 

т/с из стальных труб Ду-80 
общежитие №1-общежитие 

№2 

0,080 83 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1982 
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67 

т/с из стальных труб Ду-100 
К-84в-д.1 ул.Воронежская 

0,100 70 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1985 

 

68 
т/с из стальных труб Ду-150 
от К-85-общежитие №1 

0,150 171 ППУ бесканальная 2016 

реконструкц

ия 

69 

т/с из стальных труб Ду-150 

от К-85-общежитие №1 

0,150 33 ППУ подземная в 

непроходном 
канале 

2016 

70 

т/с из стальных труб Ду-125 

К-85-д.1 ул.Воронежская 

0,125 15 ППУ подземная 

бесканальная 

2016 

71 

т/с из стальных труб Ду-125 

К-85-К-86-строительный 
коледж 

0,125 48 ППУ подземная в 

непроходны
х каналах 

2016 

72 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-86-К-86а-К-86б-д.5 
ул.Гагарина 

0,080 141 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1981 

 

73 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-85-д.1а,3а,3 

ул.Володарского 

0,080 166 ППУ подземная 

бесканальная 

2013 

 

74 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-85б-д.1а ул.Володарского 

0,080 24 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1985 

 

75 

т/с из стальных труб Ду-80 
К-85а-д.3 ул.Володарского 

0,080 19 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1980 

 

76 
т/с из стальных труб Ду-250 
от К-81-К-59 

0,250 155 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1978 

 

77 

т/с из стальных труб Ду-100 
К-80-К-112 ул.Гагарина 

0,100 11 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1981 

 

78 
т/с из стальных труб Ду-80 
К-112-К-113 

0,080 65 минвата, 
рубероид 

надземная 1986 

 

79 

т/с из стальных труб Ду-100 

К-80-К-113-К-114 

ул.Гагарина 

0,100 29 минвата, 

рубероид 

надземная 1986 

 

80 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-114-К-115-К-116 
ул.Гагарина 

0,065 111 минвата, 

рубероид 

надземная 1986 

 

81 
т/с из стальных труб Ду-50 

К-116 к д.10 ул.Гагарина 

0,050 37 минвата, 

рубероид 

надземная 1986 

 

82 
т/с из стальных труб Ду-50 

К-116 к д.10 ул.Гагарина 

0,050 25 минвата, 

рубероид 

надземная 1986 

 

83 
т/с из стальных труб Ду-50 
К-116 к д.12 ул.Гагарина 

0,050 12 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1983 

 

84 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-115 к д.14 ул.Гагарина 

0,050 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1984 

 

85 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-114 к д.16 ул.Гагарина 

0,050 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1984 

 

86 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-113 к д.18 ул.Гагарина 

0,050 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1983 

 

87 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-112 к д.20 ул.Гагарина 

0,050 10 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1983 

 

88 
т/с из стальных труб Ду-50 
К-80 к д.22 ул.Гагарина 

0,050 64 пенополиуритан подземная 
бесканальная 

1988 
 

89 

т/с из стальных труб Ду-200 

К-56-К-63 ул.Кирова 

0,200 221 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1980 

 
т/с из стальных труб Ду200 

мм от К-56 , К-59,К-71, до 
К-72 

0,200 155 ППУ подземная в 

непроходны
х каналах 

2018 

кап. ремонт 

т/с из стальных труб Ду150 

мм от К-72 до К-70 

0,150 54 ППУ подземная в 

непроходны

2018 
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х каналах 

90 

т/с из стальных труб Ду-80 
К-57-до д.20 ул.Кирова 

0,080 21 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1981 

 

91 
т/с из стальных труб Ду-80 

К-58-до д.18 ул.Кирова 

0,080 39 пенополиуритан подземная 

бесканальная 

1988 
 

92 

т/с из стальных труб Ду-125 

до д.16 ул.Кирова 

0,125 23 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1983 

 

93 
т/с из стальных труб Ду-50 
К-62 к д.11 ул.Кирова 

0,050 12 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1985 

 

94 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-61 к д.13 ул.Кирова 

0,050 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1984 

 

95 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-60 к д.15 ул.Кирова 

0,050 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1986 

 

96 
т/с из стальных труб Ду-50 

К-58 к д.17 ул.Кирова 

0,050 12 ППУ подземная 

бесканальная 

1988 
 

97 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-56а к д.21 ул.Кирова 

0,050 12 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1985 

 

98 
т/с из стальных труб Ду-50 
К-56а к д.23 ул.Кирова 

0,050 12 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1983 

 

99 
т/с из стальных труб Ду-400 
от К-56-К-55-К-54 

ул.Щорса 

0,400 87 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1978 

 

100 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-55-до д.3 ул.Щорса 

0,080 28 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1981 

 

101 

т/с из стальных труб Ду-100 

К-53-К-53а- до д.4 
ул.Щорса 

0,100 28 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1980 

 

102 

т/с из стальных труб Ду-100 

К-54-К-109 ул.Работниц 

0,100 116 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1980 

Отключен в 

связи со 
сносом 

аварийного 

фонда 103 

т/с из стальных труб Ду-80 
К-109-К-111 ул.Работниц 

0,080 103 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1982 

104 
т/с из стальных труб Ду-50 
К-111-К-111а-кафе 

ул.Работниц 

0,050 58 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1986 

 

105 
т/с из стальных труб Ду-50 
К-111а-д.7 ул.Работниц 

0,050 10 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1983 

 

106 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-111-д.9 ул.Работниц 

0,050 10 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1986 

Отключен в 
связи со 

сносом 

аварийного 
фонда 

107 

т/сиз стальных труб Ду-50 
К-110-д.11 ул.Работниц 

0,050 10 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1982 

108 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-109-д.13 ул.Работниц 

0,050 10 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1982 

109 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-108-д.15 ул.Работниц 

0,050 10 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1983 

111 

т/с из стальных труб Ду-300 

от К-53 Б-К-47-К-46-К-34 
ул.Работниц -

ул.Комсомольская 

0,300 182 ППУ подземная в 

непроходны
х каналах 

1988 

 

112 

т/с из стальных труб Ду-100 

К-47-К-47а ул.Работниц 

0,100 71 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1980 Отключен в 

связи со 

сносом 
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113 

т/с из стальных труб Ду-80 
К-47а-К-47б ул.Работниц 

0,080 44 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1984 аварийного 
фонда 

114 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-47 Б-д.12 ул.Работниц 

0,050 56 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1993 

115 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-47 Б-д.14 ул.Работниц 

0,050 10 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1980 

116 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-47а-д.16 ул.Работниц 

0,050 10 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1980 

117 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-47-д.18 ул.Работниц 

0,050 22 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1980 

118 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-46-д.17 

ул.Комсомольская 

0,050 52 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1981 

 

119 

т/с из стальных труб Ду-80 
К-46-столовая №1 

0,080 17 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1979 

 

120 

т/с из стальных труб Ду-100 
К-46-К-46а 

ул.Комсомольская 

0,100 36 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1979 

 

121 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-46а-46б-К-б/н-

ул.Комсомольская 

0,065 52 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1981 

 

122 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-46б-д.21 ул.Работниц 

0,050 11 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1982 

 

123 

т/с из стальных труб Ду-150 

К-34-К-106 

0,150 210 ППУ подземная 

бесканальная 

2013 

 

124 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-106-д.7 
ул.Комсомольская 

0,080 42 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1982 

 

125 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-106-д.11 

ул.Комсомольская 

0,050 17 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1985 Отключен в 
связи со 

сносом 

аварийного 
фонда 

126 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-105-д.5 

ул.Комсомольская 

0,050 11 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1985 

 

127 

т/с из стальных труб Ду-100 

К-104 до д.15 
ул.Коммунаров 

0,100 76 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1985 

 

128 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-103-д.16 
ул.Комсомольская 

0,050 11 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1993 

 

129 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-103-К-102а-К-102б-

д.13,15 ул.Комсомольская 

0,050 75 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1983 Отключен в 
связи со 

сносом 

аварийного 
фонда 

130 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-101-д.14 
ул.Комсомольская 

0,050 33 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1993 

 

131 

т/с из стальных труб Ду-150 

К-100-К-1 

0,150 197 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1986 

 

132 

Водоводы из стальных труб 

Ду-250 К-8-7-6-1-21-22-23-
24-25-26-27-28-29-30-31-

31а-32 

0,200 387 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1987 
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т/с  Ду200 между К-10 и К-
12 

0,200 75 ППУ подземная в 
непроходны

х каналах 

2018 

кап. ремонт 

133 

т/с из стальных труб Ду-200 
К-8-9-10-11-12-13-13а-14 

0,200 303 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1997 

 

134 
т/с из стальных труб Ду-100 

К-14-д.4 ул.Профсоюзов 

0,100 89 ППУ подземная 

бесканальная 

1997 
 

135 

т/с из стальных труб Ду-80 

д.4-д.6 ул.Профсоюзов 

0,080 87 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1997 

 

136 

Вт/с из стальных труб Ду-
50 К-14а-д.5,д.6 

ул.Профсоюзов 

0,050 92 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1994 

 

137 

т/с из стальных труб Ду-70 
К-14а-д.4 ул.Работниц 

0,065 41 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1983 

 

138 

т/сиз стальных труб Ду-150 

К-14-15-16-16а-18-18а 

0,150 284 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1984 

 

139 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-18а-К-18б 

0,080 50 ППУ подземная в 

непроходны

х каналах 

2017 

кап. ремонт 

140 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-18б-д.1 ул.Дзержинского 

0,080 50 ППУ подземная в 

непроходны
х каналах 

2017 

 

141 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-18а-д.3 ул.Дзержинского 

0,065 44 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1984 

 

142 

т/с из стальных труб Ду-80 
К-18-д.5 ул.Дзержинского 

0,080 3 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1982 

 

143 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-18-д.5 ул.Дзержинского 

0,050 4 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1986 

 

144 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-16а-д.7 ул.Дзержинского 

0,080 82 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1985 

 

145 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-15-д/с №18 

0,080 22 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1983 

 

146 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-12-д.8 ул.Коммунаров 

0,050 14 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1986 

 

147 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-13-д.15 ул.Дзержинского 

0,050 14 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1987 

 

148 

т/с из стальных труб Ду-150 
К-13а-20-93-94-95-96-97-98 

0,150 374 ППУ подземная 
бесканальная 

2013 

 

149 

т/с из стальных труб Ду-70 
К-98-К-99-НОДХ 

0,065 176 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1983 

 

150 

т/с из стальных труб Ду-32 

д.6-д.2б 

0,025 87 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1986 

 

151 
т/с из стальных труб Ду-70 

от НОДХ 

0,065 94 пенополиуритан надземная 1988 

 

152 
т/с из стальных труб Ду-50 
от НОДХ 

0,050 25 минвата, 
рубероид 

надземная 1986 

 

153 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-97- до д.8 
ул.Дзержинского 

0,080 46 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1985 
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154 

т/с из стальных труб Ду-80 
К-96- до д.10 

ул.Дзержинского 

0,080 37 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1983 

 

155 

т/с из стальных труб Ду-80 
К-95- до д.12 

ул.Дзержинского 

0,080 44 пенополиуритан подземная 
бесканальная 

1988 

 

156 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-94-до д.14 

ул.Дзержинского 

0,080 37 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1983 

 

157 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-93-до д.16 

ул.Дзержинского 

0,080 35 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1982 

 

158 

т/с из стальных труб Ду-100 

К-20-д.18 ул.Дзержинского 

0,100 84 ППУ подземная 

бесканальная 

1988 

 

159 

т/с из стальных труб Ду-125 

от д.18 ул.Дзержинского до 

К-17 

0,125 73 ППУ подземная 

бесканальная 

1988 

 

160 

т/с из стальных труб Ду-100 
К-17-вокзал-17а-17б-17в-

17г 

0,100 145 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1982 

 

161 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-17г-депо 

0,050 15 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1986 

 

162 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-17г-мастерские 

0,050 13 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1993 

 

163 

т/с из стальных труб Ду-32 

К-17в-помещение ГО 

0,025 29 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1993 

 

164 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-17а-водонапорная башня 

0,050 20 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1993 

 

165 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-17б-красный уголок 

0,050 15 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1993 

 

166 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-11-д.10 ул.Коммунаров 

0,050 15 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1993 

 

167 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-8-д.12 ул.Коммунаров 

0,050 42 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1982 

 

168 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-6-д.14 ул.Коммунаров 

0,050 13 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1982 

 

169 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-10-д.21 ул.Дзержинского 

0,050 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1982 

 

170 

т/с из стальных труб Ду-100 

К-9-20а-20б 

ул.Дзержинского 

0,100 65 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1980 

 

171 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-7-д.25 ул.Дзержинского 

0,050 10 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1983 

 

172 

т/с из стальных труб Ду-100 
К-1-К-5а-д.22 

ул.Дзержинского 

0,100 83 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1982 

 

173 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-33-д.17 ул.Коммунаров 

0,050 12 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1983 

 

174 

т/с из стальных труб Ду-50 

ввода в 

д.16,18,20,27,29,31,33 
ул.Коммунаров 

0,050 91 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1982 
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175 

т/с из стальных труб Ду-80 
К-28-до д.22,24 

ул.Коммунаров 

0,080 92 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1987 

 

176 

т/с из стальных труб Ду-80 
К-30-д.26 ул.Коммунаров 

0,080 68 ППУ подземная 
бесканальная 

1988 

 

177 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-29-д.35 ул.Дзержинского 

0,050 15 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1983 

 

178 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-31-д.1а ул.Дзержинского 

0,080 32 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1993 

 

179 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-32-пожарное депо 

0,065 75 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1993 

 

180 

т/с из стальных труб Ду-200  

К-32-К-32а 

ул.Красноармейская 

0,200 309 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1993 

 

181 

т/с из стальных труб Ду-100 
К-32а-д.5 

ул.Красноармейская 

0,100 25 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1993 

 

182 

т/с из стальных труб Ду-250 
от К-32а-д.7-К-45б-д.11-К-

3а-ул.Красноармейская 

0,250 257 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1993 

 
т/с из стальных труб Ду-250 
д.7  -   

д.11ул.Красноармейская 

0,250 140 ППУ подземная в 
непроходны

х каналах 

2017 

Реконструкц
ия в  связи с 

подключени

ем объектов 

т/с Ду250 от К-3 до д.11 
ул.Красноармейская 

0,250 123 ППУ бесканальная 2017 

182
а 

Ввода  т/с в жилые корпуса  

ул.Гагарина, 34 

0,080 114 ППУ подземная в 

непроходны

х каналах 

2017 

183 

т/с из стальных труб Ду-300 

от К-3а до врезки в d-400 

ул.Красноармейская 

0,300 100 пенополиуритан подземная 

бесканальная 

1993 

 

184 

т/с из стальных труб Ду-70 

д.11-д/с.17 

ул.Красноармейская 

0,065 128 пенополиуритан подземная 

бесканальная 

1993 

 

185 

т/с из стальных труб Ду-200  

К-45б-К-41 

0,200 176 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1993 

 

186 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-45а-д.12 ул.В.Голубевой 

0,050 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1993 

 

187 

т/с из стальных труб Ду-80 
К-45а-К-45-долб 

ул.В.Голубевой 

0,080 82 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1981 

 

188 

т/с из стальных труб Ду-150 
К-43-д.9-д.13-д.15/32-д.30-

К-70б 

0,150 321 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1996 

 

189 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-70б ул.Советская д.14 

0,050 16 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1984 

 

190 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-70а ул.Советская д.12 

0,050 15 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1984 

 

191 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-70а ул.Советская д.10а 

0,050 15 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1984 

 

192 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-70в ул.Советская д.10 

0,050 15 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1984 
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193 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-70 ул.Советская д.8 

0,050 20 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1984 

 

194 

т/с из стальных труб Ду-125 
от К-70б-К-72 

0,125 131 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1980 

 

195 

т/с из стальных труб Ду-200  

К-72-К-73 ул.Советская 

0,065 50 ППУ подземная в 

непроходны

х каналах 

2018 

кап. ремонт 0,050 30 ППУ 2018 

196 

т/с из стальных труб Ду-50 
К-73 ул.Гагарина д.26 

0,050 12 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1984 

 

197 

т/с из стальных труб Ду-250 

от К-72-К-71 ул.Кирова 

0,250 36 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1980 

 

198 

т/с из стальных труб Ду-200  

К-59-К-71 ул.Кирова 

0,200 94 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1979 

 

199 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-71-д.26 ул.Кирова 

0,065 18 минвата,руберои

д 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1994 

 

200 

т/с из стальных труб Ду-50 

д.26-д.9 ул.Гагарина 

0,050 127 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1994 

 

201 

т/с из стальных труб Ду-70 
К-41-д.7 ул.В.Голубевой 

0,065 18 минвата,руберои
д 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1982 

 

202 

т/с из стальных труб Ду-250 
от К-41-К-39 

0,250 106 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1979 

 

203 

т/с из стальных труб Ду-200  

К-39-К-37 

0,200 26 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1980 

 
т/с из стальных труб Ду-200  

К-36-К-37 

0,200 85 ППУ подземная в 

непроходны

х каналах 

2017 

кап. ремонт 

204 

т/с из стальных труб Ду-250 

от К-36-К-34 

0,250 177 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1993 

 

205 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-35-д.5-д.7 
ул.Комсомольская 

0,050 94 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1986 

 

206 

т/с из стальных труб Ду-100 
К-36-школа №7 

ул.Советская 

0,100 35 ППУ подземная в 
непроходны

х каналах 

2017 

кап. ремонт 
0,080 24 ППУ бесканальная 2017 

207 

т/с из стальных труб Ду-80 
К-37-д.2 ул. Советская 

0,080 20 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1981 

 

208 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-38-К-38а-К-38б-школа 

искусств 

0,065 94 ППУ подземная 

бесканальная 

2013 

 

209 

т/с из стальных труб Ду-80 

К-38б-д.33 ул.Коммунаров 

0,080 63 ППУ подземная 

бесканальная 

2013 

 

210 

т/с из стальных труб Ду-50 

К-38а-гараж 

0,050 28 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1985 

 

211 

т/с из стальных труб Ду-70 

К-39-д.4 ул.Советская 

0,065 17 минвата,руберои

д 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1984 

 

212 

Водоводы из стальных труб 

Ду-50 К-42-д.6 
ул.Советская 

0,050 21 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1985 
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213 

т/тсиз стальных труб Ду-50 
К-40-д.4а ул.Советская 

0,050 12 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1986 

 
214 т/с из стальных труб Ду-100 

К-42-д.26 
0,100 37 минвата, 

рубероид 
подземная в 
непроходны

х каналах 

1980 

 
215 т/с из стальных труб Ду-80 

К-42-д.27 
0,080 59 ППУ подземная 

бесканальная 
2013 

 
216 т/с из стальных труб Ду-400 

от К-2а-ТК-4 пер.Клубный-
ул.8 Марта 

0,400 896 ППУ надземная 2005 

 
217 т/с из стальных труб Ду-500 

от ТК-4-ТК-2 

ул.Пролетарская 

0,500 342 ППУ подземная в 

непроходны

х каналах 

2005 

 
218 т/с из стальных труб Ду-400 

от ТК-2 ЦГК-ул.8 Марта 

0,400 96 ППУ подземная в 

непроходны
х каналах 

2005 

 
  т/с от  к №б/№ на  

трубопроводах Ду400 мм к 
зданию  стадиона 

"Локомотив" (ул.Державина 

д28б) 

0,050 68 ППУ бесканальная 2017 Новое 

строительств
о в связи с 

подключени

ем объектов 

0,050 12 ППУ наземная 2017 

219 т/с из стальных труб Ду-50 

ЦГК-химлаборатория 

0,050 78 минвата, 

рубероид 

надземная 1968 

 
220 т/с из стальных труб Ду-150 

ЦГК-химлаборатория 
0,150 59 минвата, 

рубероид 
надземная 1968 

 
221 т/с из стальных труб Ду-125 

ЦГК-химлаборатория 

0,125 9 минвата, 

рубероид 

надземная 1968 

 
222 т/с из стальных труб Ду-50 

ЦГК-мазутная 

0,050 142 минвата, 

рубероид 

надземная 1968 

 
223 т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-7-д.15-д.1 

ул.Пролетарская 

0,100 100 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1994 

 

224 
т/с из стальных труб Ду-50 
д.15 ул.Пролетарская 

0,050 44 минвата, 
рубероид 

надземная 1994 

 

225 
т/с из стальных труб Ду-50 
д.1 ул.Пролетарская 

0,050 36 минвата, 
рубероид 

надземная 1994 

 

226 
т/с из стальных труб Ду-70 

д.1 ул.Пролетарская 

0,065 10 минвата,руберои

д 

налземная 1984 

 

227 

т/с из стальных труб Ду-300 
от ТК-7-ЦГК 

ул.Пролетарская 

0,300 114 пенополиуритан подземная 
бесканальная 

1988 

 

228 

т/с из стальных труб Ду-400  

ТК-7-ТК-10 

0,400 362 пенополиуритан подземная 

бесканальная 

1987 

 

229 

т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-9-до ввода в дома 55,57 
ул.Державина 

0,100 123 минвата, 

рубероид 

надземная 1952 

 

230 

т/с из стальных труб Ду-50 

д.55,57 ул.Державина 

0,050 44 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1952 

 

231 

т/с из стальных труб Ду-250 

от ТК-38-ТК-15-ТК-10 
ул.Державина 

0,250 338 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

232 

т/с из стальных труб Ду-300 

от ТК-10-ТК-13 
ул.Державина 

0,300 283 ППУ подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

233 

т/с из стальных труб Ду-100 
ТК-12 до ТК12а (перед д.65 

ул.Державина) 

0,150 38 ППУ подземная в 
непроходны

х каналах 

2017 

Капитальны

й ремонт т/с из стальных труб  Ду150 
мм ТК-12а до ТК21 ( на 

Психоневрологический 

комбинат) 

0,125 75 ППУ подземная в 
непроходны

х каналах 

2017 
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т/с из стальных труб Ду-80 
ТК-21-д.65 ул.Державина  

0,080 58 ППУ подземная в 
непроходны

х каналах 

2017 

234 

т/с из стальных труб Ду-80 
ТК-21-д.65 

ул.Державина(хозблок) 

0,080 44 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

2002 

 

235 

т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-13-д.60 ул.Державина 

0,100 23 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

236 

т/с из стальных труб Ду-50 

ТК-13-д.60 ул.Державина 

0,050 141 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

237 

т/с из стальных труб Ду-40 

ТК-13-д.60 ул.Державина 

0,040 28 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

238 

т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-13-д.58 ул.Державина 

0,100 156 ППУ подземная 

бесканальная 

2002 

 

239 

т/с из стальных труб Ду-80 

ТК-12-12а-21-д.54 
ул.Державина 

0,080 114 ППУ подземная 

бесканальная 

2002 

 

240 

т/с из стальных труб Ду-250 

от ТК-11-ТК-25 
пер.Железнодорожный 

0,250 153 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

241 

т/с из стальных труб Ду-100 
ТК-23-д.50 

пер.Железнодорожный 

0,100 23 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

2002 

 

242 

т/с из стальных труб Ду-100 
ТК-25-д.5-3  бульвар 

Южный 

0,100 142 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

2001 

 

243 

т/с из стальных труб Ду-80 

ТК-25-д.5-3  бульвар 

Южный 

0,080 61 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2001 

 

244 

т/с из стальных труб Ду-40 

д.5 бульвар Южный 

0,040 35 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

245 

т/с из стальных труб Ду-200 

ТК-25-ТК-28 
пер.Железнодорожный 

0,200 250,2 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

246 

т/с из стальных труб Ду-150 

ТК-25-ТК-28 
пер.Железнодорожный 

0,150 67 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

247 

т/с из стальных труб Ду-50 
ТК-28-телевышка 

0,050 200 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1998 

 

248 

т/с из стальных труб Ду-150 
ТК-28-ТК-49 

пер.Железнодорожный 

0,150 138 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

2002 

 

249 

т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-28-ТК-49 

пер.Железнодорожный 

0,100 31 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

250 

т/с из стальных труб Ду-80 

ТК-28-ТК-49-

пер.Железнодорожный 

0,080 110 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

251 

т/с из стальных труб Ду-80 

д.14а,14б 
пер.Железнодорожный 

0,080 70 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

252 

т/с из стальных труб Ду-70 

д.14а,14б 
пер.Железнодорожный 

0,065 62 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

253 

т/с из стальных труб Ду-80 
д.13 пер.Железнодорожный 

0,080 30 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

2002 
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254 

т/с из стальных труб Ду-80 
ТК-29 д.3 

пер.Железнодорожный 

0,080 37 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

2002 

 

255 

т/с из стальных труб Ду-50 
ТК-29-д.7 

пер.Железнодорожный 

0,050 27 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

2002 

 

256 

т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-22-ТК-24 

0,100 37 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

257 
т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-24 до ввода в д.15 

0,100 80 минвата, 

рубероид 

надземная 2002 

 

258 

т/с из стальных труб Ду-100  
ввод в д.15 

0,100 17 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

2002 

 

259 

т/с из стальных труб Ду-70 

ввод в д.15 

0,065 15 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

260 

т/с из стальных труб Ду-50 

ТК-31-д.17 

0,050 13 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

261 

т/с из стальных труб Ду-80 

ТК-31-ТК-30 

0,080 39 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

262 

т/с из стальных труб Ду-50 

ТК-30-д.15а ул.Расстанная 

0,050 82 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2001 

 

263 

т/с из стальных труб Ду-150 
от ТК-14-ТК-32 

ул.Державина 

0,150 28 ППУ подземная 
бесканальная 

2013 

 

264 

т/с из стальных труб Ду-100 
ТК-32-ТК-35 

0,100 100 ППУ подземная 
бесканальная 

2013 

 

265 

т/с из стальных труб Ду-80 

ТК-35-ТК-37-д.15 

ул.Расстанная 

0,080 56 ППУ подземная 

бесканальная 

2013 

 

267 

т/с из стальных труб Ду-50 

ТК-35-ТК-36-магазин 

0,050 30 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

268 

т/с из стальных труб Ду-70 

ТК-34-д.42 ул.Державина 

0,065 23 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

269 

т/с из стальных труб Ду-70 

ТК-33-д.44ул.Державина 

0,065 20 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

270 

т/с из стальных труб Ду-80 
ТК-32-д.46 ул.Державина 

0,080 41 ППУ подземная 
бесканальная 

2013 

 

271 

т/с из стальных труб Ду-50 
ТК-32-д.46а ул.Державина 

0,050 37 ППУ подземная 
бесканальная 

2013 

 

272 

т/с из стальных труб Ду-200 

ТК-41а-43-до ввода в д.11 

ул.Расстанная 

0,200 104 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

273 

т/с из стальных труб Ду-150 

от ТК-40-41-41а-42-43-д.11-

д.14 ул.Борисогорское 
шоссе 

0,150 249 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1988 

 

274 

т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-40-д.8 ул.Расстанная 

0,100 17 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1983 

 

275 

т/с из стальных труб Ду-80 

ТК-40-д.8 ул.Расстанная 

0,080 59 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2001 
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276 

т/с из стальных труб Ду-100 
ТК-41-д.4 ул.Расстанная 

0,100 11 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1982 

 

277 

т/с из стальных труб Ду-80 
ТК-41-д.4 ул.Расстанная 

0,080 18 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1984 

 

278 

т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-42-школа №6 

0,100 54 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1995 

 

279 

т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-42-д.6 ул.Расстанная 

0,100 9 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1980 

 

280 

т/с из стальных труб Ду-50 

ТК-42-д.6 ул.Расстанная 

0,050 5 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1986 

 

281 

т/с из стальных труб Ду-50 

ТК-43-д/с "Родничок" 

ул.Расстанная 

0,050 26 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1983 

 

282 

т/с из стальных труб Ду-80 
ТК-43-д/с "Родничок" 

ул.Расстанная 

0,080 36 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1987 

 

283 

т/с из стальных труб Ду-70 
ТК-43-д/с "Родничок" 

ул.Расстанная 

0,065 77 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1987 

 

284 

т/с из стальных труб Ду-80 

ТК-43-д.11,14 

ул.Расстанная 

0,080 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

285 

т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-43-д.11 ул.Расстанная 

0,100 57 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

286 

т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-44-д.38 ул.Державина 

0,100 63 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1981 

 

287 

т/с из стальных труб Ду-80 

д.38-д.36 ул.Державина 

0,080 55 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1984 

 

288 

т/с из стальных труб Ду-70 
д.38-д.36 ул.Державина 

0,065 54 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1985 

 

289 

т/с из стальных труб Ду-150 
от д.38 до ТК-16 

0,150 35 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1982 

 

290 

Водоводы из стальных труб 

Ду-200 ТК-16-ТК-15 

ул.Државина 

0,200 65 ППУ подземная 

бесканальная 

2012 

 

291 

т/с из стальных труб Ду-80 

ТК-45-д.34 ул.Державина 

0,080 109 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1985 

 

292 

т/с из стальных труб Ду-50 

ТК-45-д.34 ул.Державина 

0,050 6 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1986 

 

293 

т/сиз стальных труб Ду-150 

от ТК-45-ТК-47-д.5 
ул.Нахимова 

0,150 96 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

2002 

 

294 

т/с из стальных труб Ду-100 
ТК-47-д.11-32 

ул.Державина 

0,100 150 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1989 

 

295 

т/с из стальных труб Ду-80 
ТК-47-д.11-32 

ул.Державина 

0,080 59 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1989 

 

296 

т/с из стальных труб Ду-50 

ТК-47-д.11-32 

ул.Державина 

0,050 48 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1989 
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297 

т/с из стальных труб Ду-80 
ТК-46-д.9 ул.Нахимова 

0,080 45 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1984 

 

298 

т/с из стальных труб Ду-80 
ТК-47-д.5 ул.Нахимова 

0,080 33 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

2002 

 

299 

т/с из стальных труб Ду-70 

ТК-47-д.5 ул.Нахимова 

0,065 71 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

2002 

 

300 

т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-48-д.3 ул.Нахимова 

0,100 142 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1982 

 

301 

т/с из стальных труб Ду-200 

ТК-48-д.3 ул.Нахимова 

0,200 57 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1982 

 

302 

т/с из стальных труб Ду-200 

ТК-4-фабрика 

"Волховчанка" 

0,200 92 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1995 

 

303 

т/с из стальных труб Ду-200 
ТК-3-ТК-6 

0,200 200 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1980 

 

304 

т/с из стальных труб Ду-100 
д.8 ул.8 Марта 

0,100 61 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1981 

 

305 

т/с из стальных труб Ду-100 

ТК-6-д/с №1 

0,100 128 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1984 

 

306 

т/с из стальных труб Ду-80 

ТК-5-д.5 ул. Пролетарская 

0,080 61 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1994 

 

307 

т/с из стальных труб Ду-80 

ТК-6-д.7 ул. Пролетарская 

0,080 12 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1995 

 

308 

т/с из стальных труб Ду-125 

ТК-13 -К-51 
наб.Октябрьская 

0,125 1004 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1980 

 

309 

т/с из стальных труб Ду-80 
ТК-51-д.91 наб.Октябрьская 

0,080 113 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1982 

 

310 

т/с из стальных труб Ду-100 
ТК-51-ТК-55 

0,100 157 минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1981 

 

311 

т/с из стальных труб Ду-80 

ТК-55-56-спальный корпус  

наб.Октябрьская 

0,080 97 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1985 

 

312 

т/с из стальных труб Ду-50 

ТК-55,56-ввода 

0,050 19 минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1986 

 

313 

т/с из стальных труб Ду-50 

м-он "Лисички" 

0,050 322,4  минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны

х каналах 

1994  

314 

т/с из стальных труб Ду-70 

м-он "Лисички" 

0,065 254  минвата, 

рубероид 

подземная в 

непроходны
х каналах 

1994  

315 

т/с из стальных труб Ду-80 
м-он "Лисички" 

0,080 85  минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1994  

316 

т/с из стальных труб Ду-100 
м-он "Лисички" 

0,100 302  минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

1994  

317 

т/с из стальных труб Ду-125 

м-он "Лисички" 

0,125 696 ППУ подземная 

бесканальная 

2006  



Материалы по обоснованию Схемы теплоснабжения МО Город Волхов 

 

70 

 

  

(актуализированная редакция 2023года) 

318 

т/с из стальных труб Ду-100 
м-он "Лисички" 

0,100 888 ППУ, минвата, 
рубероид 

подземная в 
непроходны

х каналах 

2006  

319 

т/с до жилого дома 
ул.Некрасова, д.26 

0,100 750 ППУ бесканал. 2016 Новое 
строительств

о в связи с 

подключени
ем 

      28302,65        

 
1.4.3. Техническое состояние  и краткая характеристика тепловых сетей от угольных 

котельных малой мощности. 

 

Существующая схема тепловых сетей от угольных котельных  позволяет  

осуществлять достаточно равномерное распределение теплоносителя  по всем потребителям 

с учетом подключенных нагрузок, что подтверждается гидравлическими расчетами, 

выполненными теплоснабжающей организацией с помощью программного обеспечения Zulu 

Termo  компании Политерм. 

Тепловые сети от котельной микрорайона Пороги  имеют радиальную 

направленность.  Тепловые сети  находятся на балансе и в эксплуатации теплоснабжающей 

организации – АО «ЛОТЭК». Тепловые сети работают по температурному графику 95/70 оС  

с верхней срезкой температур 70оС, обусловленной  техническим состоянием котлов, 

работающих на каменном угле. Котельные работают сезонно для оказания коммунальных 

услуг по отоплению.  ГВС отсутствует. Сети находятся в удовлетворительном состоянии, т.к. 

в 2006 году  перекладывались  на трубопроводы  в ППУ изоляции. Основная прокладка  

надземная.  

 
Рис.1.6. Тепловые сети микрорайона Пороги 
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Таблица 1.30 

Характеристика тепловых сетей  от угольной котельной микрорайона Пороги 

 N п/п Наименование участка Наружный 
диаметр 

трубопроводов 

на участке Дн, 
м 

Длина 
участка (в 2-

х трубном 

исполнении) 
L, м 

Теплоизоляционный 
материал 

Тип 
прокладки 

Год ввода в 
эксплуатацию, 

перекладки 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Водоводы из стальных труб 
Ду-125 до котельной 

надземные 

0,125 35 ППУ надземная 2006 

2 Водоводы из стальных труб 
Ду-80 до ТК-2 надземные 

0,080 140 ППУ надземная 2006 

3 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 от ТК-2 до ТК-1 

надземные 

0,065 23 ППУ надземная 2006 

4 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 к д.2 надземные 

0,050 28 минвата, рубероид надземная 2006 

5 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 к д.4 надземные 

0,065 45 ППУ надземная 2006 

6 Водоводы из стальных труб 
Ду-70 к д.3 

0,065 60 минвата, рубероид подземная 
бесканальная 

2006 

   ИТОГО   331       

 

Тепловые сети от котельной Октябрьская набережная д.1а, корп.5 имеют 

радиальную направленность.  Тепловые сети  находятся на балансе и в эксплуатации 

теплоснабжающей организации – АО «ЛОТЭК». Тепловые сети работают по 

температурному графику 95/70 оС  с верхней срезкой температур 70оС, обусловленной  

техническим состоянием котлов, работающих на каменном угле. Котельные работают 

сезонно для оказания коммунальных услуг по отоплению.  ГВС отсутствует. Сети находятся 

в удовлетворительном состоянии, т.к. в 2010 году были переложены   на трубопроводы  в 

ППУ изоляции. Магистральные выводы с котельной проложены надземно, ввода в здания 

выполнены    бесканально.  

Таблица 1.31. 

Характеристика тепловых сетей  от угольной котельной  

 Октябрьская набережная д.1а, корпус 5 
 N 

п/п 

Наименование участка Наружный 

диаметр 
трубопроводов 

на участке Дн, 

м 

Длина 

участка (в 2-
х трубном 

исполнении) 

L, м 

Теплоизоляционный 

материал 

Тип 

прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию, 
перекладки 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Водоводы из стальных труб Ду-70 от 

В-3 до спортивного клуба 

0,065 28,4 минвата, рубероид подземная в 

непроходных 

каналах 

2010 

2 Водоводы из стальных труб Ду-50 от 

В-4 до административного корпуса 

0,050 38,6 минвата, рубероид подземная в 

непроходных 
каналах 

2010 

3 Водоводы из стальных труб Ду-125 
от В-3 до В-7,В-8 до В-10 надземные 

в ж/б каналах 

0,125 329,2 минвата, рубероид надземная 2010 

4 Водоводы из стальных труб Ду-80 до 
уч.корпуса №2 

0,080 19 минвата, рубероид подземная в 
непроходных 

каналах 

2010 

5 Водоводы из стальных труб Ду-80 до 

столовой 

0,080 13,3 минвата, рубероид подземная в 

непроходных 

каналах 

2010 
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6 Водоводы из стальных труб Ду-80 до 
гаражей 

0,080 137,3 минвата, рубероид подземная в 
непроходных 

каналах 

2010 

7 Водоводы из стальных труб Ду-80 
дот В-7 до В-8 надземные в ж/б 

каналах 

0,080 8,2 минвата, рубероид надземная 2010 

8 Водоводы из стальных труб Ду-50 от 

В-410 к д.1 

0,050 15,3 минвата, рубероид подземная в 

непроходных 
каналах 

2010 

    ИТОГО   589,3       

 

 

Рис. 1.7.Тепловые сети  от котельной Октябрьская набережная, .д.1а 

 

Тепловые сети от котельной микрорайона Мурманский ворота   имеют радиальную 

направленность.  Тепловые сети  находятся на балансе и в эксплуатации теплоснабжающей 

организации – АО «ЛОТЭК». Тепловые сети работают по температурному графику 95/70 оС  

с верхней срезкой температур 70оС, обусловленной  техническим состоянием котлов, 

работающих на каменном угле. Котельные работают сезонно для оказания коммунальных 

услуг по отоплению.  ГВС отсутствует.  
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Рис.1.8. Схема тепловых сетей   микрорайона  Мурманские ворота 

Таблица 1.32 

Характеристика тепловых сетей  от угольной котельной  

 микрорайона Мурманский ворота    
 N п/п Наименование участка Наружный 

диаметр 

трубопроводов 

на участке Дн, 
м 

Длина 
участка (в 2-

х трубном 

исполнении) 
L, м 

Теплоизоляционный 
материал 

Тип 
прокладки 

Год ввода в 
эксплуатацию, 

перекладки 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Водоводы из стальных труб 

Ду-150  до котельной 

0,150 256 минвата, рубероид,  подземная в 

непроходных 

каналах 

1997 

2 Водоводы из стальных труб 
Ду-200 от ПМС-77 до 

котельной 

0,200 289 пенополиуритан надземная 1997 

3 Водоводы из стальных труб 

Ду-80 к д.15 

0,080 33 минвата, рубероид подземная в 

непроходных 
каналах 

1997 

4 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 к д.15 

0,050 3 минвата, рубероид подземная в 

непроходных 
каналах 

1997 

5 Водоводы из стальных труб 

Ду-50 к д.19,17а надземные 

0,050 22 минвата, рубероид надземная 1997 

6 Водоводы из стальных труб 

Ду-80/70 к д.30а надземные 

0,080 142 пенополиуритан надземная 1997 

7 Водоводы из стальных труб 

Ду-70 к ПМС-77 надземные 

0,065 44 пенополиуритан надземная 1997 

8 Водоводы из стальных труб 
Ду-150  до д.15 

0,150 29 минвата, рубероид, 
ППУ 

подземная в 
непроходных 

каналах 

1997 

ИТОГО: 

  
818,0 

    

 



Материалы по обоснованию Схемы теплоснабжения МО Город Волхов 

 

74 

 

  

(актуализированная редакция 2023года) 

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии.  
 

Расчетные тепловые нагрузки в «горячей воде» от централизованных источников    в 

расчетных элементах территориального деления ( микрорайонов) и по группам потребителей   

представлены в таблицах  1.33. : 

Таблица 1.33. 

Таблица тепловых нагрузок по группам  потребителей централизованных систем при 

расчетных температурах наружного воздуха  в зонах действия  источников тепловой 

энергии  по состоянию на 31.12.2021г. 
Зона 

дейс

твия 

Источник 

теплоснабже

ния 

Группы 

потребителей 

Присоединенная тепловая нагрузка  , 

Гкал/час 

 

отопление, 

вентиляцию 

ГВС 

(макс) 

ГВС ср.час. 

при 

наличии на 

источнике 

баков 

аккумулят

оров 

ВСЕГО % 

1 

ЦГК 

Всего, в т.ч. 50,225 8,437 2,075 52,300 100 

население 34,114 5,954 1,465 35,579 68,0 

бюджетные 

потребители 
7,317 1,2978 0,319 7,636 14,6 

Прочие 

потребители 
8,794 1,1852 0,291 9,085 17,4 

2 

ТЭЦ  ПСХ 

Всего, в т.ч. 66,736 19,499 5,179 71,915 100 

население 46,879 15,323 4,104 50,983 70,35 

бюджетные 

потребители 
8,336 2,979 0,767 9,103 12,89 

Прочие 

потребители 
11,521 1,197 0,308 11,829 14,49 

Прочие (пар) - - - - - 

3 
Угольная 

котельная 

Мурманск

ие ворота 

Всего, в т.ч. 0,933 0,000 0,000 0,933 100 

население 0,472 - - 0,472 50,6 

бюджетные 

потребители 
- - - - - 

Прочие 

потребители 
0,461 - - 0,461 49,4 

4 Угольная 

котельная 

Октябрьск

ая 

набережна

я, д.1а, 

корп.5 

 

Всего, в т.ч. 0,555 0,000  0,555 100 

население 0,135 - - 0,135 24,35 

бюджетные 

потребители 
0,350 - - 0,350 63,04 

Прочие 

потребители 
0,07 - - 0,07 12,61 

5 

Угольная 

котельная 

Пороги 

Всего, в т.ч. 0,324 0,000 0,000 0,324 100 

население 0,324 - - 0,324 100 

бюджетные 

потребители 
- - - - - 

Прочие 

потребители 
- - - - - 

Нормативы потребления коммунальной услуги  по горячему  водоснабжению 

утверждены  Постановление Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 N 25 (ред. 

от 19.07.2022) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
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водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или 

жилых домах на территории Ленинградской области" 

Таблица 1.34. 

НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N п/п Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома Норматив потребления холодной 

воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению 

(куб. м /чел. в месяц) 

1 Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные: 

 

1.1 унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с 

душем 

2,97 

1.2 унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с 

душем 

2,92 

1.3 унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с 

душем 

2,87 

1.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 2,37 

1.5 унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 1,51 

2 Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками 

0,7 

3 Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 

мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с 

централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, водоотведением 

1,72 

 
 

НОРМАТИВЫ 

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

И ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Система горячего водоснабжения Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 

холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению 

(Гкал на 1 куб. м в месяц) 

с наружной сетью горячего 

водоснабжения 

без наружной сети горячего 

водоснабжения 

С изолированными стояками: 
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с полотенцесушителями 0,069 0,066 

без полотенцесушителей 0,063 0,061 

С неизолированными стояками: 

с полотенцесушителями 0,074 0,072 

без полотенцесушителей 0,069 0,066 

 

Нормативы потребления услуг по отоплению утверждены Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 N 313 (ред. от 23.04.2021) "Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, 

проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской 

области, при отсутствии приборов учета" 

Таблица 1.35. 
НОРМАТИВЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА 

 

 N  

п/п 

Классификационные группы многоквартирных домов  

                 и жилых домов 

Норматив потребления 

 тепловой энергии,   

  Гкал/кв. м общей   

   площади жилых     

 помещений в месяц 

1   Дома постройки до 1945 года                      0,03105 

2   Дома постройки 1946-1970 годов                   0,02595 

3   Дома постройки 1971-1999 годов                   0,02490 

4   Дома постройки после 1999 года                   0,01485 

 

Примечания: 

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в 

соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены расчетным 

методом исходя из установленной продолжительности отопительного периода, равной 

восьми календарным месяцам, в том числе неполным. 

3. В норматив потребления коммунальной услуги по отоплению включен расход 

тепловой энергии исходя из расчета на 1 кв. м площади помещений для обеспечения 

температурного режима помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома 

с учетом оплаты за отопление в течение периода, равного продолжительности отопительного 

сезона. 

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на 

общежития (коммунальные квартиры). 

 

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии. 
 

1.6.1. Установленная  тепловая мощность источников тепловой энергии. 

 

Установленная тепловая мощность оборудования источников тепловой энергии в 
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базовом периоде принимается в соответствии с данными, представляемыми 

теплоснабжающими организациями для утверждения нормативов удельного расхода топлива 

на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и 

котельных в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 30 декабря 2008 года N 323. Установленная тепловая мощность 

электростанции представляет собой сумму номинальных тепловых мощностей всего 

принятого по акту в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепла 

внешним потребителям и на собственные нужды с паром и горячей водой. Установленная 

тепловая мощность  энергетического оборудования принимается по данным технического 

паспорта или акта перемаркировки оборудования, а так же по результатам  режимно-

наладочных испытаний.  

         Таблица 1.36. 

Расчет установленной  мощности  централизованных котельных 

(на 31.12.2021г.) 
№ 

п/п 

Тип котлоагрегатов Установленная мощность 

(по паспортным данным 

котлоагрегатов), 

 Гкал/час 

Установленная  тепловая 

мощность (нетто)  

(по режимным картам), 

Гкал/час 

 Центральная газовая котельная 

(ЦГК) 

  

1 Паровой котел ДЕ-10/14 №1 (зав.№82413, 

рег. №28155) 
6,6 (10) 6,6 (10) 

 Водогрейный котел №2 (зав.№7979, 

рег. №28239) 
20,0 18,43 

 Водогрейный котел №3 (зав.№7980, 

рег. №28240) 
20,0 18,67 

 Водогрейный котел №4 

(зав. №10466, рег. №30192) 
20,0 21,10 

 ИТОГО: 66,6 64,8 

2 Паросиловое хозяйство (ПСХ   

 Паровой котел К-50-40, №5 

(Зав. №667,  

рег. №13734) 

33,54 

(50,0) 

34,50 

(50,0) 

 Паровой котел К-50-40,  №6 

(Зав. №917, 

Рег. №14695) 

33,29 

(50,0) 

34,50 

(50,0) 

 Паровой котел ГМ-50-1,  №7 

(Зав. №2382 

Рег. №21316) 

 

30,16 

(50,0) 

34,50 

(50,0) 

 ИТОГО: 103,5 

(150,0) 

97,00 

(150,0) 

3 Угольная котельная микрорайона 

Мурманские ворота 

  

 Котел водогрейный  

КВР-0,5 
0,43 0,2 

 Котел водогрейный  

КВР-0,8 №1 
0,69 0,4 

 Котел водогрейный  

КВР-0,8 №2 
0,69 0,3 

 Котел водогрейный  

КВР-0,8 №3 
0,69 0,3 

 ИТОГО: 2,50 1,2 

,4 Угольная котельная микрорайона 

Октябрьская набережная д.1а , 

корпус 5 

  

 Котел водогрейный 

КВР-0,35 
0,30 0,15 

 Котел водогрейный 

КВР-0,5 
0,43 0,43 

consultantplus://offline/ref=28EB6793D9B4C7714013AE3D2A9D3D92573F643CD28545E96B93F0DA16CFM0M
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 Котел водогрейный 

КВР-0,63 
0,54 0,4 

 ИТОГО: 1,27 0,98 

5 Угольная котельная микрорайона 

Пороги 

  

 Котел водогрейный 

КВР-0,5 
0,43 0,33 

 Котел водогрейный  

КВР-0,63 
0,54 0,3 

 ИТОГО: 0,97 0,6 

 

1.6.2. Располагаемая тепловая мощность. 

 

При определении значений располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии в базовом периоде учитываются  все существующие ограничения на установленную 

тепловую мощность отопительных и производственных агрегатов с  регулируемым отбором 

пара, связанного с особенностями выдачи тепловой мощности на основные, пиковые 

подогреватели сетевой воды, а так же  расход тепловой энергии на собственные нужды  

котельных и ТЭЦ. Расчет располагаемой мощности приведен в таблице 1.37. 

  Таблица 1.37. 

Расчет располагаемой   мощности  централизованных котельных 
 

 

Показатель 

 

 

Ед. изм. 

Базовый период 2022 год (на 31.12.2021г.) 

ЦГК ПСХ котельная 

микрорайона 

Мурманские 

ворота 

котельная 

Октябрьская 

набережная 

д.1а, корп.5 

котельная 

микрорай

она 

Пороги 

 

Установленная мощность 

оборудования в горячей воде 
Гкал/час 66,6 103,5 2,50 1,27 0,97 

Средневзвешенный срок службы 

котлоагрегатов 
Гкал/час 22,5 26,0 12,5 9,3 12,0 

Установленная мощность (нетто) 

мощность оборудования 
Гкал/час 64,8 97,0 1,2 0,98 0,6 

Собственные нужды Гкал/час 0,603 7,241 0,028 0,017 0,001 

Располагаемая  мощность  

оборудования , нетто 
Гкал/час 64,197 89,759 1,172 0,963 0,599 

 

1.6.3. Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде. 

 

Для  составления баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия 

источников тепловой энергии определена  согласно п.6.1.3. «Методических рекомендаций по 

разработке схем теплоснабжения»  по формуле  

 . . . . . .

1

       
I

вп

р гв о р в р гвс р техн р

i

Q Q Q Q Q


    , (П6.7) 

где 

I количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, 

присоединенных к тепловым сетям, Гкал/ч; 

.о рQ  тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих установок 

отопления) i-того внешнего потребителя, Гкал/ч; 

. .в рQ  тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих установок 

вентиляции), i-того внешнего потребителя, Гкал/ч; 
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.гвс рQ  тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность 

теплоиспользующих установок горячего водоснабжения) i-того внешнего потребителя, 

Гкал/ч; 

.техн рQ  тепловая нагрузка на технологические нужды (тепловая мощность 

технологических теплоиспользующих установок в горячей воде) i-того внешнего 

потребителя, Гкал/ч; 

Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на коллекторах ТЭЦ и 

котельных 
. .

. . . .      кол вн техн п хоз п

р гв р гв р гв р гвQ Q Q Q   , (П6.8) 

где 

.

вн

р гвQ  расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде, Гкал/ч; 

.

.

техн п

р гвQ  потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, 

Гкал/ч; 
.

.

хоз п

р гвQ  тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд, в тепловых сетях, Гкал/ч; 

 
1.6.4. Тепловая нагрузка  внешних потребителей в паре.  

 

Тепловая нагрузка внешних потребителей в паре учитывается по формулам, 

аналогичным формулам, приведенным  в разделе 1.6.3., с тем учетом, что передачи 

теплоносителя в виде пара   происходит   с коллекторов источников тепловой энергии 

непосредственно в тепловые сети (паропроводы), принадлежащие Потребителям тепловой 

энергии.  
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Таблица 1.38. 

 

Расчет  тепловой нагрузки внешних потребителей горячей воде на выходе из котельной в базовом периоде 2022 г.( на 31.12.2021г.) 

№ 

п/п 

Наименование  показателя 

 

Обозначение Ед. изм. Зона действия источника тепловой энергии 

ЦГК ПСХ котельная 

микрорайона 

Мурманские 

ворота 

 котельная 

Октябрьская 

набережная, д.1а. 

корп.5  

 

котельная 

микрорайона 

Пороги 

 

1 
Тепловая нагрузка внешних 

потребителе на отопление 
Qот Гкал/час 50,225 66,736 0,933 0,555 0,324 

2 
Тепловая нагрузка внешних 

потребителе на ГВС 
Qгвс 

 
Гкал/час 2,075 5,179 0 0 0 

3 
Присоединенная тепловая нагрузка 

внешних потребителей в паре 
Q п 

вн.п Гкал/час 0 0 0 0 0 

4 

Присоединенная тепловая нагрузка 

внешних потребителей в горячей 

воде 
Q р.гв 

вн.п
 Гкал/час 52,300 71,915 0,933 0,555 0,324  

5 

Потери тепловой мощности при 

передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям 
Qр.

пот
 Гкал/час 2,966 4,582 0,052 0,026 0,008 

6 

Тепловая нагрузка объектов 

хозяйственных нужд, в тепловых 

сетях 
Qр.

хоз.нужд    
 Гкал/час 0 0 0 0 0 

7 

Суммарная расчетная тепловая 

нагрузка внешних потребителей в 

горячей воде на выходе из 

котельной 

Q кол
р.гв     Гкал/час 55,266 76,497 0,985 0,581 0,332 
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1.6.5. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре и  горячей воде в  базовом  периоде.  

 

Расчет  баланса установленной  и расчетной тепловой нагрузки с определением   резерва (дефицита)  тепловой мощности источников 

тепловой энергии  приведен в таблице 1.39. 

Таблица 1.39. 

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре горячей воде в зоне действия  источников тепловой энергии 

В базовом периоде  2022 г. ( на 31.12.2021г.) 
 

Показатели 

 

Ед. из.я Базовый период 2021 год 

 

ЦГК 

 

ТЭЦ ПСХ 

Угольная 

котельная 

микрорайона 

Мурманские 

ворота 

Котельная 

Октябрьская 

набережная, д.1а  

Угольная 

котельная 

микрорайона 

Пороги 

 

Установленная мощность 

оборудования  
Гкал/час 66,6 103,5 2,50 0,970 1,270 

Установленная  мощность 

оборудования (нетто) 
Гкал/час 64,800 89,76 1,200 0,750 0,600 

Собственные нужды Гкал/час 0,603 7,241 0,028 0,017 0,011 

Располагаемая  мощность  

оборудования , нетто 
Гкал/час 64,197 82,519 1,172 0,733 0,589 

Суммарная расчетная тепловая 

нагрузка внешних потребителей в  

паре  и горячей воде на выходе из 

котельной 

Гкал/час 55,266 76,497 0,985 0,581 0,332 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 

мощности по горячей воде по 

располагаемой  мощности 

Гкал/час +8,931 +6,022 +0,187 +0,152 +0,257 

Резерв % +13,9 +7,3 +16,0 +20,7 +43,6 
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1.7. Балансы теплоносителя. 

 
Балансы теплоносителя  в зонах действия  централизованных  источников тепловой 

энергии  представлены в таблицах 1.40. -1.49. 

 

1.7.1. Краткое описание технологической схемы  водоподготовки в ЦГК. 

 

Химводоподготовка котельной обеспечивает обработку воды для питания парового 

котла, подпитки теплосети, в т.ч на нужды горячего водоснабжения. Вода питьевого качества   

в котельную поступает из городского водопровода по двум вводам. Поставщиком  

водопродной воды является  МУП «Леноблводоканал», которое осуществляет водозабор из  

поверхностного источника – р.Волхов. Жесткость исходной (водопроводной)  воды 

составляет 2,5-5 мкг-экв/л.  В котельной водопроводная вода подвергается умягчению и 

деаэрации. 

Водопроводная  вода  с помощью двух (1 резервный) насосов сырой воды     подается 

на охладитель продувочной воды.  Подогретая вода с температурой до 300С   поступает  на 

Na-катионитовые  фильтры первой ступени диаметром 2,6 м (3 шт.). Часть умягченной воды  

после I ступени умягчения  подается на Na-катионитовые фильтры II ступени  диаметром 1,0 

м  (3 шт.) и далее  далее в  верхний барабан парового котла ДЕ10/14.   Другая часть 

умягченной после  сетевого   деаэратора  ДА-70 подается в водогрейный котел  и идет на 

подпитку теплосети,  либо на заполнение баков аккумуляторов объемом по 1000 м3 каждый. 

 Взрыхление  натрий-катионитовых  фильтров производится  водопроводной  водой. 

Рабочий раствор поваренной  соли на регенерацию Na-катионитовых фильтров готовится по 

следующей схеме: техническая поваренная соль загружается в ячейку мокрого хранения 

соли. В ячейку подается  вода, пар, воздух и производится  перемешивание раствора. 

Приготовленный концентрированный раствор соли  насосом Х-65-50-125У55  

перекачивается в бак-мерник,  в котором готовится рабочая  концентрация  (10-12 % )  

регенерационного раствора. Затем  насосом  рабочего раствора раствор соли подается на Na -

катионитовый фильтр.  Отмывка Na -катионитовых фильтров производится водопроводной   

водой. Отмывочная вода сбрасывается в канализацию. 

Таблица 1.40. 

Годовой  водохозяйственный баланс  котельной ЦГК 
Наименование показателя Ед. изм-я Базовый год 

на 31.12.2021г. 

Водопотребление  всего м3/ год 314 107,00 

Собственные нужды котельной - // - 7 538,57 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: - // - 306 568,43 

нормативные утечки теплоносителя -//- 56 158,80 

сверхнормативные утечки теплоносителя -//- 0 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
-//- 250 409,63 

 

Таблица 1.41. 
Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети  от котельной ЦГК 

 
Наименование показателей Ед. изм-я Базовый год 

на 31.12.2021г. 

Производительность ВПУ  м3/час 85 

Средневзвешенный срок службы  лет 24 

Располагаемая производительность ВПУ  м3/час 80 

Потери располагаемой производительности  м3/час 5 
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Собственные нужды  
 

м3/час 0 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя  шт. 2 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая) тыс. м3 0,7 

Всего подпитка тепловой сети 

 ср. час., в т.ч.:  
м3/час 36,4 

нормативные утечки теплоносителя (фактические) 

  ср. час 

макс.час 

 

м3/час 

6,7 

13,4 

нормативные утечки теплоносителя (плановые) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час 
15,6 

31,2 

сверхнормативные утечки теплоносителя 

 ср. час 

макс.час 

 

м3/час 

0 

0 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

м3/час 

29,7 

59,4 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном 

режиме  (по факту) 
м3/час 72,8 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка (расчетная) 
м3/час 90,6 

 

1.7.2. Краткое описание технологической схемы водоподготовки в  ТЭЦ ПСХ. 

 

Исходная  вода из реки Волхов насосами станции I подъема по трубопроводам  

подается в бак исходной воды объемом 350 м3. Далее насосами сырой воды исходная вода 

подается в пароводяной теплообменник, где нагревается до температуры 250-350С и далее 

поступает в осветлители. В качестве реагента-коагулянта применяется сульфат алюминия. 

Также в осветлителях вода обрабатывается флокулянтом, а в паводок  производится 

подщелачивание едким натром или содой. После осветлителей весь объем воды путем 

фильтрации через слой антрацита проходит механические фильтры. Далее часть 

профильтрованной воды используется в качестве подпиточной воды  для  наружных 

тепловых сетей и подается на сетевые деаэраторы №3,4, 4а.   Другая часть воды для 

умягчения проходит через двухступенчатые натрий-катионитовые фильтры и подается в 

деаэраторы питательной воды. В качестве ионита используется ионообменная смола. 

Регенерация  проводится раствором поваренной соли (галит). 

Для внутрикотловой обработки питательной воды применяются  установки : 

фосфатирования, амминирования,  трилонирования.  

Фосфатирование котловой воды является эффективным средством предупреждения 

образования кальциевых отложений на поверхностях нагрева паровых котлов. 

Одновременно путем фосфатирования поддерживается определенная щелочность, рН  

котловой воды, обеспечивающая защиту металла котла от коррозии. Для фосфатирования 

котловой воды применяется тринатрийфосфат. 

Аммиачная установка служит для приготовления и ввода раствора аммиака в 

питательную воду с целью предотвращения углекислотной коррозии парового и 

питательного трактов. 

Трилонирование питательной воды применяется  для коррекционной обработки воды 

в  барабанах котлов  среднего  давления. Для уменьшения агрессивного воздействия трилона 

Б  на сталь необходимо подщелачивание рабочего раствора трилона  аммиаком или едким 

натром. Об эффективности трилоновой обработки судят по концентрации железа в котловой 

воде, снижению содержания железа в паре, а также по состоянию внутренней поверхности 

вырезок экранных труб. 
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Таблица 1.42. 

Годовой  водохозяйственный баланс  ТЭЦ ПСХ 
Наименование показателя Ед. изм-я Базовый год 

на 31.12.2021г. 

Водопотребление  всего м3/ год 1 269 097,70 

Собственные нужды котельной  - // -  

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: - // - 882 519,58 

нормативные утечки теплоносителя -//- 188 346,32 

сверхнормативные утечки теплоносителя -//- 60 870,48 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
-//- 633 302,78 

 

Таблица 1.43. 
Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети от котельной  ТЭЦ ПСХ 

Наименование показателей Ед. изм-я Базовый год 

на 31.12.2021г. 

Производительность ВПУ  м3/час 690 

Средневзвешенный срок службы  лет 54 

Располагаемая производительность ВПУ  м3/час 300 

Потери располагаемой производительности  м3/час 390 

Собственные нужды  
 

м3/час 0 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя  шт. 3 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая) тыс. м3 1,9 

Всего подпитка тепловой сети 

 ср. час., в т.ч.:  
м3/час 104,8 

нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 
м3/час 

22,36 

44,72 

сверхнормативные утечки теплоносителя 

 ср. час 

макс.час 
м3/час 

7,22 

14,44 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час 
75,2 

150,4 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
м3/час 195,12 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка  
м3/час 209,6 

 

1.7.3. Водоподготовка  в котельных  малой мощности.  

 

В котельных малой мощности  водоподготовительные установки   отсутствуют.  

Котельные малой мощности не вырабатывают тепловую энергию  для нужд 

горячего водоснабжения, работают сезонно в отопительный период.   Исходная вода  

поставляется в котельные ГУП «Леноблводоканал». Исходная вода расходуется на   

подпитку тепловых сетей для восполнения  утечек.    Воднохозяйственные балансы 

приведены в таблицах  

 

1.7.3.1. Котельная  Мурманские ворота 

Таблица 1.44. 

Годовой  водохозяйственный баланс  угольной котельной Мурманские ворота 
Наименование показателя Ед. изм-я Базовый год 

на 31.12.2021г. 
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Водопотребление  всего м3/ год 1497,00 

Собственные нужды котельной  - // - 108,00 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: - // - 1389,00 

нормативные утечки теплоносителя -//- 938,10 

сверхнормативные утечки теплоносителя -//- 450,9 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
-//- 0 

Таблица 1.45. 

Баланс подпитки тепловой сети  от угольной котельной Мурманские ворота  
Наименование показателей Ед. изм-я Базовый год 

на 31.12.2021г. 

Производительность ВПУ  м3/час - 

Средневзвешенный срок службы  лет - 

Располагаемая производительность ВПУ  м3/час - 

Потери располагаемой производительности  м3/час - 

Собственные нужды  
 

м3/час - 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя  шт. - 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая) тыс. м3 - 

Всего подпитка тепловой сети 

 ср. час., в т.ч.:  
м3/час 0,252 

нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 
м3/час 

0,17 

0,34 

сверхнормативные утечки теплоносителя 

 ср. час 

макс.час 
м3/час 

0,08 

0,16 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час 
- 

 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
м3/час 0,34 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка  
м3/час 0,50 

Примечание:  в котельной  водоподготовка отсутствует. 

 

1.7.3.2. Котельная  Октябрьская набережная, д.1а, корпус 5 

Таблица 1.46. 

Годовой  водохозяйственный баланс  угольной котельной  

Октябрьская набережная, д.1а, корпус 5 
Наименование показателя Ед. изм-я Базовый год 

на 31.12.2021г. 

Водопотребление  всего м3/ год 155,00 

Собственные нужды котельной  - // - - 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: - // - 155,00 

нормативные утечки теплоносителя -//- 155,00 

сверхнормативные утечки теплоносителя -//- - 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
-//- - 

 

Таблица 1.47. 

Баланс подпитки тепловой сети  от угольной котельной Октябрьская набережная, д.1а, 

корпус5  
Наименование показателей Ед. изм-я Базовый год 

на 31.12.2021г. 
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Производительность ВПУ  м3/час - 

Средневзвешенный срок службы  лет - 

Располагаемая производительность ВПУ  м3/час - 

Потери располагаемой производительности  м3/час - 

Собственные нужды  
 

м3/час - 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя  шт. - 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая) тыс. м3 - 

Всего подпитка тепловой сети 

 ср. час., в т.ч.:  
м3/час 0,03 

нормативные утечки теплоносителя 

(фактические) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час 
0,03 

0,06 

нормативные утечки теплоносителя (плановые) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час 
0,08 

0,16 

сверхнормативные утечки теплоносителя 

 ср. час 

макс.час 
м3/час - 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час - 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
м3/час 0,06 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка  
м3/час 0,16 

Примечание:  в котельной  водоподготовка отсутствует. 

 

 

1.7.3.3. Котельная  микрорайона Пороги 

Таблица 1.48. 

Годовой  водохозяйственный баланс  угольной котельной Пороги 
Наименование показателя Ед. изм-я Базовый год 

на 31.12.2021г. 

Водопотребление  всего м3/ год 2272,0 

Собственные нужды котельной  - // - 105,0 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: - // - 2167,0 

нормативные утечки теплоносителя -//- 191,70 

сверхнормативные утечки теплоносителя -//- 2080,3 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 
-//- 0 

 

Таблица 1.49. 

Баланс подпитки тепловой сети  от угольной котельной Пороги 
Наименование показателей Ед. изм-я Базовый год 

на 31.12.2021г. 

Производительность ВПУ  м3/час - 

Средневзвешенный срок службы  лет - 

Располагаемая производительность ВПУ  м3/час - 

Потери располагаемой производительности  м3/час - 

Собственные нужды  
 

м3/час - 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя  шт. - 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая) тыс. м3 - 

Всего подпитка тепловой сети 

 ср. час., в т.ч.:  
тн/час 0,40 
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нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 
м3/час 

0,04 

0,08 

сверхнормативные утечки теплоносителя 

 ср. час 

макс.час 
м3/час 

0,38 

0,76 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
м3/час 0,08 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка  
м3/час 0,84 

Примечание:  в котельной  водоподготовка отсутствует. 

 

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом. 

 
Система теплоснабжения города Волхова представлена  пятью  централизованными 

котельными, две из которых ( ЦГК и ТЭЦ ПСХ) общей  установленной мощностью 170,1 

Гкал/час  работают на топливе  «природный газ», три котельных ( мкр. Мурманские ворота, 

Пороги, Октябрьская набережная) общей установленной мощностью 4,74 Гкал/час работаю 

на топливе «каменный уголь». 

Описание видов основного топлива для каждого источника тепловой энергии и 

описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в 

соответствии с нормативными требованиями представлены в таблице  1.50. 

Таблица 1.50. 

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом 
 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм 

 

ЦГК 

 

ТЭЦ ПСХ 

Угольная 

котельная 

микрорайона 

Мурманские 

ворота 

Котельная 

Октябрьская 

набережная, 

д.1а  

Угольная 

котельная 

микрорайона 

Пороги 

 

I. 
Вид основного  

топлива 
 

Природный 

газ 

Природный 

газ 

Каменный 

уголь 

Каменный 

уголь 

Каменный 

уголь 

II. 

Вид 

резервного и 

аварийного 

топлива 

 

Жидкое 

топливо 

(мазут или 

дизельное) 

Жидкое 

топливо 

(мазут или 

дизельное) 

Каменный 

уголь 

Каменный 

уголь 

Каменный 

уголь 

Возможность 

обеспечения в 

базовом 

периоде 

 

Резервное 

топливное 

хоз-во 

отсутствует  

Резервное 

топливное 

хоз-во 

отсутствует 

Площадка 

хранения 

топлива в 

наличии 

Площадка 

хранения 

топлива в 

наличии 

Площадка 

хранения 

топлива в 

наличии 

 

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)  приведен на рис.1.9. 

Характеристики  природного газа и  каменного угля приведены в  паспортах (рис. 1.10, 

рис. 1.11.): 
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Рис.1.9.  Утвержденный общий нормативный запас топлива ( ОНЗТ) для источников тепловой энергии города Волхов
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Рис. 1.10. Типовой паспорт качества природного газа, используемого в котельных АО «ЛОТЭК» 
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Рис.1.11. Типовое удостоверение качества угля , применяемого в котельных АО «ЛОТЭК» 
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Местными видами топлива*  город Волхов в настоящее время  не располагает. 

Определение местных видов топлива приведено в Требованиях к схемам теплоснабжения, 

утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154:  « 

местные виды топлива» - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно 

в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его 

переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной 

деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, 

и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых 

ограничена районами (территориями) их происхождения» 

Расход основных видов топлива источниками тепловой энергии  города Волхов за  

базовый период и периоды предшествующие базовому представлены в таблице 1.51. 

 

Таблица 1.51. 

Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО 

«ЛОТЭК»  за 2019 -2021 годы актуализации схемы теплоснабжения 

 

Баланс 

топлива за год 

Остаток 

топлива на 

начало года, 

т. 

натуральног

о топлива, 

тыс. м3 

Приход 

топлива за 

год, т. 

натуральног

о топлива, 

тыс. м3 

Израсходовано топлива за 

календарный год, т. условного 

топлива 

Остаток 

топлива, т. 

натурально

го топлива, 

тыс. м3 

Низшая 

теплота 

сгорания, 

ккал/кг 

(ккал/нм3) На 

котельных 

на отпуск 

тепловой 

энергии 

На ТЭЦ 

На отпуск 

тепловой 

энергии 

На отпуск 

электриче

ской 

энергии 

2021 год 

Каменный уголь 312 1603 1292,4 0 0 279 5550 

Газ природный 0 65334,3 24681,9 42573.6 8436.8 0 8100 

Итого 312  25974,3 42573.6 8436.8 279  

2020 год 

Каменный уголь 274 1373 1054,6 0 0 312 5550 

Газ природный 0 47076,6 21698,9 27452.0 5440.0 0 8116 

Итого 274  22753,5 27452.0 5440.0 312  

2019 год 

Каменный уголь 418 1479 1282,2 0 0 274 5550 

Газ природный 0 50758,3 22525,8 30219.7 5987.9 0 8100 

Итого 418  23808,0 30219.7 5987.9 274  

 

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения  заключается в полной 

газификации источников тепловой энергии и отказ от использования  в качестве топлива    

каменного угля. 
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1.9. Надежность теплоснабжения. 

 
Для оценки надежности систем теплоснабжения  от котельных  использованы 

«Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем 

теплоснабжения» №310 от 26.07.2013г. 

К показателям надежности относятся: 

а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 
Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения; 

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения. 

б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 
Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения; 

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения. 

в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 
Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива; 

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива. 

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей 

(Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью 

источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей: 
Кб = 1,0 - полная обеспеченность; 

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее; 

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%. 

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой 

сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением 

резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), 

подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, 

выраженный в %: 
от 90% до 100% - Кр = 1,0; 

от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7; 

от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5; 

от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; 

менее 30% включительно - Кр = 0,2. 

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, 

подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: 

, (8)  где 

Sс
экспл - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 

 - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации. 

ж) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения: 

- показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый 

количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска 

тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением: 

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где 

nотк - количество отказов за предыдущий год; 
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S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км]. 

 

-  в зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности 

тепловых сетей (Котк тс): 

до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0; 

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8; 

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6; 

свыше 1,2 - Котк тс = 0,5. 

 

- показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника(Коткит), 

характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с 

ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением: 

 (10) 

- в зависимости от интенсивности отказов (Иоткит) определяется показательнадежности 

теплового источника (Коткист): 

до 0,2 включительно - Коткит = 1,0; 

от 0,2 до 0,6 включительно - Коткит = 0,8; 

от 0,6 - 1,2 включительно - Коткит = 0,6. 

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате 

внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по 

формуле: 

, (11)где 

 - недоотпуск тепла; 

 - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. 

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется 

показатель надежности (Кнед): 

до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; 

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; 

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; 

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; 

свыше 1,0% - Кнед = 0,2. 

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом 

(Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим 

нормативам, но не более 1,0. 

к) показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием 

(Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному 

по нормативам, по основной номенклатуре: 

,(12)где 
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,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования; 

n - число показателей, учтенных в числителе. 

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется 

аналогично по формуле (11) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, 

арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр 

частные показатели не должны быть выше 1,0. 

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками 

электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как 

отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к 

потребности. 

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-

восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на 

показателях: 
-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; 

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; 

-наличия основных материально-технических ресурсов; 

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-

восстановительных работ. 

 

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-

восстановительных работ определяется следующим образом: 

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист 

Общая оценка готовности дается по следующим категориям: 
Общий показатель готовности, 

К гот 

Показатели 

Кп; Км; К тр 

Категория готовности 

0,85-1,0 0,75 и более Удовлетворительная готовность 

0,85-1,0 До 0,75 Ограниченная готовность 

0,7-0,84 0,5 и боле Ограниченная готовность 

0,7-0,84 До 0,5 неготовность 

Менее 0,7 - неготовность 

Оценка надежности систем теплоснабжения. 

а) оценка надежности источников тепловой энергии. 

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой 

энергии могут быть оценены как: 
высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1; 

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5; 

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателейКэ, Кв, Кт; 

ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. 

б) оценка надежности тепловых сетей. 

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как: 
высоконадежные - более 0,9; 

надежные - 0,75 - 0,89; 

малонадежные - 0,5 - 0,74; 

ненадежные - менее 0,5. 

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом. 

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок 

надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.Общая оценка надежности системы 
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теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой 

энергии или тепловых сетей. 

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности  систем теплоснабжения  приведены 

в таблице 1.52. 
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Таблица 1.52. 

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности  систем теплоснабжения   

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Обозна 

чение 

Зоны теплоснабжения 

ЦГК ТЭЦ 

ПСХ 

Котельная 

Мурмански

е ворота 

Котельная 

Октябрьская 

набережная, 

д.1а, корп.5 

Котельная 

Пороги 

1 показатель надежности 

электроснабжения 

источников тепловой энергии 

Кэ 1 1 0,6 0,6 1 

2 показатель надежности 

водоснабжения источников 

тепловой энергии 

Кв 1 1 1 1 0,6 

3 показатель надежности 

топливоснабжения 

источников тепловой энергии 

Кт 0,5 0,5 1 1 1 

4 показатель соответствия 

тепловой мощности 

источников тепловой энергии 

и пропускной способности 

тепловых сетей расчетным 

тепловым нагрузкам 

потребителей 

Кб (ист) 

Кб(тс) 
1 1 1 1 1 

5 показатель уровня 

резервирования источников 

тепловой энергии и 

элементов тепловой сети 

путем их кольцевания и 

устройства перемычек 

Кр 1 1 0,2 0,2 0,2 

6 показатель технического 

состояния тепловых сетей  
Кс 0,8 0,75 1 1 1 

7 показатели интенсивности 

отказов систем 

теплоснабжения 

      

7.1. показатель интенсивности 

отказов тепловых сетей  
Иотк тс 1,033 0,826 0 0 0 

7.2. надежности тепловых сетей  Котк тс 0,6 0,6 1 1 1 

7.3. показатель интенсивности 

отказов (далее - отказ) 

теплового источника  

=(Кэ+Кт+Кв)/3 

Иоткит 0,83 0,83 0,86 0,86 0,86 

7.4. показатель надежности 

теплового источника  
Коткит 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

7.5. показатель относительного 

аварийного недоотпуска 

тепла  

Qнед 0 0 0 0 0 

7.6. показатель надежности  по 

показателю недоотпуска 

тепла 

К нед 1 1 1 1 1 

8 показатели готовности 

теплоснабжающих 

организаций к проведению 

аварийно-

восстановительных работ в 

системах теплоснабжения 

(общий показатель) 

      

8.1. показатель 

укомплектованности 

ремонтным и оперативно-

Кп 

 1 1 1 1 1 
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В соответствии с Постановлением  Правительства  РФ №452 от 16.05.2014г. «Об 

утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения 

достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340» к показателям надежности 

объектов теплоснабжения относятся: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 

мощности. 

Показатели надежности  объектов теплоснабжения  АО «ЛОТЭК» 

№ п/п Показатель Ед. из 

Факт на 31.12.2021г. 

  
 

ЦГК ТЭЦ ПСХ Котельная 

микрорайон

а 

Мурманские 

ворота 

Котельная 

микрорайон

а Пороги 

Котельная  

Октябрьская 

набережная 

I. 
 

1 

Значения (фактические, плановые) 

надежности объектов теплоснабжения 

определяемого количеством 

прекращений подачи тепловой энергии 

шт/км 1,032 0,826 0 0 0 

  

Фактическое кол-во прекращений подачи 

т/энергии, причиной которой являлись 

технологические нарушения на т/сетях 

шт. 29 26 0 0 0 

ремонтным персоналом  

8.2. показатель оснащенности 

машинами, специальными 

механизмами и 

оборудованием  

Км 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

8.3. показатель наличия основных 

материально-технических 

ресурсов (Ктр) 

К тр 

1 1 1 1 1 

8.4. показатель 

укомплектованности 

передвижными автономными 

источниками электропитания  

К ист 

1 1 1 1 1 

 Показатель готовности 

теплоснабжающих 

организаций к проведению 

восстановительных работ в 

системах теплоснабжения к 

выполнению аварийно-

восстановительных работ 

Кгот = 

0,25 * Кп 

+ 0,35 * 

Км + 0,3 * 

Ктр + 0,1 

* Кист 

 

Кгот=0,9 

при 

Км=0,7 

Огранич

енная 

готовнос

ть 

Кгот=0,9 

при 

Км=0,7 

Огранич

енная 

готовнос

ть 

Кгот=0,9 

при Км=0,7 

 

Ограничен

ная 

готовность 

Кго=0,9 

при Км=0,7 

 

Ограниченна

я готовность 

Кгот=0,9 

при Км=0,7 

 

Ограничен

ная 

готовность 

 Оценка надежности 

источников тепловой 

энергии  

 

 Кэ = Кв 

= 1 

Кт <1 

малона

дежный 

Кэ = Кв 

= 1 

Кт <1 

малона

дежный 

Кэ < 1 

Кв =Кт = 1 

малонаде

жный 

Кэ < 1 

Кв =Кт = 1 

малонадежн

ый 

Кв  < 1 

Кэ = Кт = 

1 

малонаде

жный 

 Оценка надежности 

тепловых сетей 

(Кб+Кр+Кс+Котк тс)/4 

 0,85 

надежн

ые 

0,84 

надежн

ые 

0,8 

надежные 

0,8 

надежные 

0,8 

надежные 
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Суммарная протяженность тепловых 
сетей в 2-х трубном исчислении, км 

км 28,088 31,480 0,818 0,331 0,589 

  

Суммарная протяженность  строящихся, 
реконструируемых и модернизируемых 

сетей  в 2х тр. исчислении, вводимых в 

эксплуатацию в соответствующем году 
реализации инвестпрограммы 

км 0 0 0 0 0 

2 

Значение (фактические, плановые)  

показателя надежности объектов 

теплоснабжения определяемого 

количеством прекращений подачи 

тепловой энергии в результате 

технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии на 1 

Гкал/час  

шт./Гкал/

час 

0 0 0 0 0 

  

Фактическое кол-во прекращений подачи 
т/энергии, причиной которой являлись 

технологические нарушения на источника 

т/энергии 

шт. 0 0 0 0 0 

  

Общая мощность источников тепловой 

энергии в году реализации 
инвестиционной программы 

Гкал/час 66,6 103,5 2,5 0,97 1,27 

  

Суммарная мощность строящихся , 

реконструируемых и модернизируемых 

источников т/энергии Гкал/час 

Гкал/час 0 0 0 0 0 

 

 

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих  

организаций.  
 

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций 

представлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской 

Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями по 

материалам тарифных дел.  

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» (АО «ЛОТЭК») 

является единой теплоснабжающей организацией на территории МО Город Волхов.   

Основные технико -экономические показатели деятельности АО «ЛОТЭК» (участка 

город Волхов)  приведены  на сайте www.lotec.ru 

 

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

 
1.11.1. Описание цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 

теплоснабжения. 

 

Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель    разрабатываются и утверждаются на 

основании Постановление  Правительства Российской Федерации №1075 от 22.10.2012г. «О 

ценообразовании  в сфере теплоснабжения». 

К регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения  города 

Волхов относятся: 

а) тарифы: 

-на тепловую энергию, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в 

соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) 

уровнями указанных тарифов; 

-на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям; 

http://www.lotec.ru/
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-на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя; 

-тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения); 

б) плата за подключение к системе теплоснабжения. 

 

Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, применяемые на территории МО «Город 

Волхов»   приведены в таблице 1.53 на примере  цен (тарифов)  в сфере теплоснабжения, 

горячего водоснабжения  на 2022 год.  

 

1.11.2. Описание динамики утвержденных цен (тарифов) с учетом последних 3 лет. 

 

Динамика утвержденных цен (тарифов)  за  период 2021-2022 г.г. приведена в таблице 

1.55. Действующий тариф 2022 года приведен в таблице 1.54. 

Тариф на тепловую энергию состоит  из затрат на топливо,  электроэнергию,  воду, 

общехозяйстенные расходы. В связи с тем, что  ежегодно растут тарифы на  топливно-

энергетические ресурсы, воду и материалы, тарифы на тепловую энергию   также имеют 

тенденцию к росту порядка  2-5 % ежегодно.   

 

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения. 

 

Плата за подключение к системам теплоснабжения. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого 

потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе 

теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", 

градостроительным законодательством Российской Федерации, Постановлением Правительства 

№1075 от 22.11.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Правилами подключения 

к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля  2018 г. N 787 и Методическими указаниями по расчету регулируемых 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом  Федеральной службы по 

тарифам от 13 июня 2013 г. №760-э.  

Тариф за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой 

тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного 

подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в 

сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Таблица 1.53. 

Плата за подключение, установленная на  территории МО «Город Волхов» за  период 

2019-2021 г.г. 
№ п/п Приказ ЛенРТК об утверждении  

платы за подключение 

Период 

действия  

Размер платы за 

подключение Примечание 

ед. из.я значение 

1 

Постановлением Правительства 

№1075 от 22.11.2012г. «О 

ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» 

До 

31.12.2019г. 

руб. 

(с НДС) 
550 

Для объектов с 

нагрузкой  менее 

0,1 Гкал/час 

3 Приказ № 12-п от 01.02.2019г. 
До 

31.12.2019г. 

тыс.руб/Гкал 

(без НДС) 
10 151, 390 Тариф 

Для потребителей, у которых есть технические  ограничения по подключению к системам 

теплоснабжения на территории МО «Город Волхов»,  в 2019-2022 году была установлена  

индивидуальная плата за подключение. 

consultantplus://offline/ref=1F96068A37EFC988D311B4BEF9B64C270D211D82B27F9589AD4C3AB1B0vBs7F
consultantplus://offline/ref=1F96068A37EFC988D311B4BEF9B64C270D201482B6729589AD4C3AB1B0B7649E7A5554E0DB71B69Ev4s5F
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1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 

числе для социально значимых категорий потребителей. 

Плата за поддержание резервной тепловой мощности  на территории МО Город Волхов 

не применяется. 
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Таблица 1.54.  

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)  

в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения  на 2022 год 

Акционерное общество "Ленинградская областная тепло-энергетическая компания" 

наименование регулируемой организации 

производство и распределение тепловой энергии 

вид регулируемой деятельности 

Наименование утвержденных 

тарифов и (или) надбавок 

Наименование 

регулирующего 

органа, 

принявшего 

решение  

об утверждении 

цен (тарифов)  

и надбавок к ним  

Реквизиты решения об 

утверждении цен (тарифов) 

и надбавок к ним 
Единица 

измерения 

Величина  

установленного тарифа или 

надбавки 

Источник 

официального 

опубликования 

решения об 

утверждении цен 

(тарифов)  

и надбавок к ним 

дата номер 
с 01.01.2022г. 

по 30.06.2022г. 

с 01.07.2022г. 

по 31.12.2022г. 

Тариф на тепловую энергию  

Потребители, 

оплачивающие 

производство и передачу 

тепловой энергии (тариф 

указан без учета НДС) 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

17.12.2021г. 

Приказ  № 

558-п от 

20.12.2018г. (в 

ред. Приказа 

№ 467-п от  

17.12.2021г.) 

руб/Гкал 1 882,89 2 131,42 

Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       

Население (тариф указан 

с учетом НДС) 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

20.12.2021г. 
Приказ  № 

544-п от  

20.12.2021г. 
руб/Гкал 2 077,03 2 147,65 

Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       

Тариф на горячее водоснабжение  

Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (тариф указан без учета НДС) 

Тариф на горячую воду в 

открытой системе 

теплоснабжения 

(горячего 

водоснабжения), 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

17.12.2021г. 

Приказ  № 

558-п от 

20.12.2018г. 

(в ред. 

Приказа №       

Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       
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закрытой системе 

теплоснабжения 

(горячего 

водоснабжения) без 

теплового пункта 

области области 467-п от 

17.12.2021г.) 

в т.ч.       

Компонент на 

теплоноситель/холодную 

воду 

руб/куб.м 21,19 21,91 

Компонент на тепловую 

энергию  
руб/Гкал 1 882,89 2 131,42 

Население (тариф указан с учетом НДС) 

Одноставочный тариф на 

тепловую энергию для 

оказания услуги по ГВС 

в жилых домах, 

оборудованных ИТП (без 

наружной сети горячего 

водоснабжения, с 

неизолированными 

стояками, с 

полотенцесушителями) 

(тариф указан с учетом 

НДС) 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

20.12.2021г. 
Приказ  № 

544-п от  

20.12.2021г. 
руб/Гкал 1 384,58 1 431,66 

Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       

Одноставочный тариф на 

тепловую энергию для 

оказания услуги по ГВС 

в жилых домах, 

оборудованных ИТП (без 

наружной сети горячего 

водоснабжения, с 

изолированными 

стояками, с 

полотенцесушителями) 

(тариф указан с учетом 

НДС) 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

20.12.2021г. 
Приказ  № 

544-п от  

20.12.2021г. 
руб/Гкал 1 582,96 1 636,78 

Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       

С наружной сетью горячего водоснабжения, с             
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изолированными стояками, с полотенцесушителями 

Компонент на 

теплоноситель/холодную 

воду 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

20.12.2021г. 
Приказ  № 

544-п от  

20.12.2021г. 

руб/куб.м 19,86 20,54 Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       
Компонент на тепловую 

энергию 
руб/Гкал 1 514,15 1 565,63 

С наружной сетью горячего водоснабжения, с 

изолированными стояками, без полотенцесушителей             

Компонент на 

теплоноситель/холодную 

воду 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

20.12.2021г. 
Приказ  № 

544-п от  

20.12.2021г. 

руб/куб.м 19,86 20,54 Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       
Компонент на тепловую 

энергию 
руб/Гкал 1 658,34 1 714,72 

С наружной сетью горячего водоснабжения, с 

неизолированными стояками, с полотенцесушителями             

Компонент на 

теплоноситель/холодную 

воду 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

20.12.2021г. 
Приказ  № 

544-п от  

20.12.2021г. 

руб/куб.м 19,86 20,54 Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       
Компонент на тепловую 

энергию 
руб/Гкал 1 411,86 1 459,86 

С наружной сетью горячего водоснабжения, с 

неизолированными стояками, без полотенцесушителей             

Компонент на 

теплоноситель/холодную 

воду 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

20.12.2021г. 
Приказ  № 

544-п от  

20.12.2021г. 

руб/куб.м 19,86 20,54 Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       
Компонент на тепловую 

энергию 
руб/Гкал 1 514,15 1 565,63 

Без наружной сети горячего водоснабжения, с 

изолированными стояками, с полотенцесушителями             

Компонент на 

теплоноситель/холодную 

воду 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

20.12.2021г. 
Приказ  № 

544-п от  

20.12.2021г. 
руб/куб.м 19,86 20,54 

Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 
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Компонент на тепловую 

энергию 

района 

Ленинградской 

области 

политике  

Ленинградской 

области 

руб/Гкал 1 582,96 1 636,78 

14.01.2022г.       

Без наружной сети горячего водоснабжения, с 

изолированными стояками, без полотенцесушителей             

Компонент на 

теплоноситель/холодную 

воду 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

20.12.2021г. 
Приказ  № 

544-п от  

20.12.2021г. 

руб/куб.м 19,86 20,54 Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       
Компонент на тепловую 

энергию 
руб/Гкал 1 712,72 1 770,95 

Без наружной сети горячего водоснабжения, с 

неизолированными стояками, с полотенцесушителями             

Компонент на 

теплоноситель/холодную 

воду 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

20.12.2021г. 
Приказ  № 

544-п от  

20.12.2021г. 

руб/куб.м 19,86 20,54 Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       
Компонент на тепловую 

энергию 
руб/Гкал 1 451,06 1 500,40 

Без наружной сети горячего водоснабжения, с 

неизолированными стояками, без полотенцесушителей             

Компонент на 

теплоноситель/холодную 

воду 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

20.12.2021г. 
Приказ  № 

544-п от  

20.12.2021г. 

руб/куб.м 19,86 20,54 Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       
Компонент на тепловую 

энергию 
руб/Гкал 1 582,97 1 636,79 

Тариф на тепловую энергию 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии) 

Вода (тариф указан без 

учета НДС) 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

17.12.2021г. 

Приказ  № 

549-п от 

19.12.2019г. 

(в ред. 

Приказа № 

468-п от 

17.12.2021г.) 

руб/Гкал 1 208,53 1 249,61 

Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       



Материалы по обоснованию Схемы теплоснабжения МО Город Волхов 

 

105 

 

  

(актуализированная редакция 2023года) 

Тариф на теплоноситель 

Потребители, оплачивающие теплоноситель (получающие теплоноситель на коллекторах источника тепловой энергии) 

Тариф на теплоноситель: 

вода  (тариф указан без 

учета НДС) 

МО г.Волхов 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

17.12.2021г. 

Приказ  № 

549-п от 

19.12.2019г. 

(в ред. 

Приказа № 

468-п от 

17.12.2021г.) 

руб/куб.м 14,51 15,12 

Газета 

"Волховские 

огни"  № 1 от 

14.01.2022г.       

 

Таблица 1.55. 

Динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности теплоснабжающей 

организации с учетом последних 3 лет 

№ 

п/п 

  

Наименование утвержденных 

тарифов и (или) надбавок 

Наименовани

е 

регулирующе

го 

органа, 

принявшего 

решение  

об 

утверждении 

цен (тарифов)  

и надбавок к 

ним 

Единица 

измерени

я 

  

Величина   установленного тарифа или надбавки 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

с 

01.01.2019г

. по 

30.06.2019г

. 

с 

01.07.2019г

. по 

31.12.2019г

. 

с 

01.01.2020г

. по 

30.06.2020г

. 

с 

01.07.2020г

. по 

31.12.2020г

. 

с 

01.01.2021г

. по 

30.06.2021г

. 

с 

01.07.2021г

. по 

31.12.2021г

. 

с 

01.01.2022г

. по 

30.06.2022г

. 

с 

01.07.2022г

. по 

31.12.2022г

. 

1. Тариф на тепловую энергию ( МО г.Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области) 

1.1. 

Потребители, 

оплачивающие 

производство и передачу 

тепловой энергии (тариф 

указан без учета НДС) 

Теплонос

итель: 

вода 

Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

руб/Гкал 1696,83 1732,58 1 732,58 1 765,78 1 765,78 1 882,89 1 882,89 2 131,42 
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1.2. 

Потребители, 

оплачивающие 

производство тепловой 

энергии (получающие 

тепловую энергию на 

коллекторах источника 

тепловой энергии)(тариф 

указан без учета НДС), в 

т.ч. 

 

Теплонос

итель: 

вода 

области 

руб/Гкал 1026,42 1056,78 1056,78 1089,73 1089,73 2 077,03 2 077,03 2 147,65 

Теплонос

итель: 

острый 

редуциров

анный пар 

руб/Гкал - - - - - - - - 

2. Тариф на горячее водоснабжение  (МО г.Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области) 

2.1. 

Тариф на горячую воду в 

открытой системе 

теплоснабжения 

(горячего 

водоснабжения), 

закрытой системе 

теплоснабжения 

(горячего 

водоснабжения) без 

теплового пункта 

компонен

т на 

теплоноси

тель/холо

дную воду Комитет по 

тарифам и 

ценовой 

политике  

Ленинградской 

области 

  

  

руб/куб.

м 
21,60 21,86 21,86 24,36 24,36 21,19 21,19 21,91 

компонен

т на 

тепловую 

энергию 

руб/Гкал 1696,83 1732,58 1 732,58 1 765,78 1 765,78 1 882,89 1 882,89 2 131,42 

2.2. 

Тариф на теплоноситель 

на коллекторах 

источника тепловой 

энергии(тариф указан без 

учета НДС) 

теплоноси

тель: вода 

руб/куб.

м 
11,49 12,41 12,41 13,0 13,0 14,51 14,51 15,12 
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1.12.  Описание существующих технических и технологических проблем 

в системах теплоснабжения поселения. 

 
В настоящее время вся система  выработки и транспортировки тепловой энергии имеет 

ряд проблем, обусловленных старением оборудования и трубопроводов.  

Анализ подключенной тепловой нагрузки и располагаемых мощностей котельных 

свидетельствуют о том, что котельные  способны  обеспечить тепловые нагрузки с учетом 

перспективного подключения. Существующая пропускная способность магистральных и 

распределительных сетей также достаточна для обеспечения располагаемых напоров у 

потребителей тепловой энергии при сложившихся температурных графиках.   Сети от котельных 

ЦГК и ТЭЦ ПСХ   эксплуатируются  по температурному графику качественного регулирования 

110/70 оС.  Сети от угольных котельных эксплуатируются по температурному графику 

качественного регулирования 95/70 оС. 

Существующий температурный график котельных ЦГК и ПСХ  имеет  верхнюю срезку 

температур равную 90 оС  и нижнюю срезку (температурную полку) равную 60 оС. Верхняя  и 

нижняя  срезка температур обусловлены прежде всего «открытой»  системой ГВС  и состоянием   

приемных  теплопотребляющих устройств, установленных в  ИТП зданий.   При открытой 

системе ГВС в ИТП применяются  регуляторы температуры ГВС, которые в большинстве своем 

технически неисправны и  работают на прямых параметрах либо подающего, либо обратного 

трубопровода и не производят смешивания воды. В целях безопасности и предотвращения 

вскипания воды в кранах потребителей  максимальная температура теплоносителя  ограничена 

срезкой 90 оС. Нижняя срезка температур  обусловлена  необходимостью, в соответствии с 

требованиями СанПин,  обеспечивать подогрев горячей воды  в системах ГВС до 60 оС  в  

осенне-весенний период положительных температур  наружного воздуха.   В настоящее время 

большинство потребителей оборудованы элеваторами для присоединения систем отопления, что 

существенно ограничивает регулирование подачи тепла  в период нижней срезки температур, что 

приводит  перегреву (перетопу) потребителей, подключенных через элеваторы. В период работы 

систем теплоснабжения на верхней срезке  происходит недогрев потребителей, подключенных 

через элеваторы. 

С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего 

водоснабжения к тепловым сетям с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего 

водоснабжения по открытой  схеме.  К 2022 году все потребители, внутридомовые системы 

горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с открытым 

водразбором, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего 

водоснабжения по закрытой схеме.  

Надежность системы теплоснабжения  зависит от  готовности единой теплоснабжающей 

организации к проведению аварийно-восстановительных работ за счет  наличия аварийно-

восстановительных бригад , укомплектованных  необходимой  строительной и ремонтной 

техникой. В настоящее время парк   аварийно-восстановительной техники давно не обновлялся .  

В настоящее время  аварийно-восстановительная бригада, входящая в состав единой 

теплоснабжающей организации, укомплектована  техникой, имеющей сверхнормативный  

физический износ и требует замены. Мероприятия по замене  ремонтно-строительной техники  

приведены в таблице 1.56. 
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Таблица 1.56. 

Мероприятия и финансовые затраты по  техническому перевооружению ремонтно-

строительной техники, задействованной в аварийно-восстановительных работах на 

объектах теплоснабжения единой теплоснабжающей организации. 
№ Наименование Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

Необходимость 

замены 

Стоимость в 

ценах 2022 года, 

 тыс. руб. с НДС 

1 Аварийно-ремонтная машина ЗИЛ 48850В 
2003 

Удовлетворитель

ное состояние 
- 

2 УАЗ 390945 В800 ТА47 
2013 

Удовлетворитель

ное состояние 
- 

3 УАЗ 390945 В 901 ТР 47 
2013 

Удовлетворитель

ное состояние 
- 

4 Трактор колёсный ЛТЗ-60АВ7 
2000 

Удовлетворитель

ное состояние 
- 

5 Экскаватор HIDROMEK 10213 
2012 

Удовлетворитель

ное состояние 
- 

6 Автокран МАЗ 3533702 КС 3577-3 
2003 

Ограниченно-

работоспосное 
6500,00 

7 Экскаватор погрузчик ТО-49 
2002 

Ограниченно-

работоспосное 
5500,00 

8 Автомобиль ГАЗЗИЛ-441510 седельный тягач+пп 

бортовой ОДАЗ 93571  
1993 

Ограниченно-

работоспосное 
3000,00 

 ИТОГО:   15000,00 

 

 Реконструкцию  теплоснабжающей инфраструктуры целесообразно проводить в  4-х 

направлениях:  

- реконструкция существующих источников тепловой энергии  

- реконструкция   тепловых сетей с доведением  их мощностей  до проектных значений, 

- реконструкция  теплопотребляющих установок, 

- техническое перевооружение  парка   ремонтно-строительной техники для проведения 

аварийно-восстановительных работ. 

Предложения по реконструкции     оборудования котельных  и тепловых сетей  изложены 

в главах 7-8  Материалов по обоснованию схемы теплоснабжения города Волхов. 

 

1.13.  Оценка  воздействия источников тепловой энергии  на 

окружающую среду. 

 
В процессе   эксплуатации источников тепловой энергии  в атмосферный воздух 

посредством  дымовых труб  выделяются продукты сгорания, которые оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду. Охрана  атмосферного воздуха регулируется федеральным 

законом  №96-ФЗ от 4.05.1999 года ( в ред. от 26.07.2019).    

Город Волхов  расположен  в Ленинградской области, климат которой характеризуется 

как атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно 

мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Климатические 

параметры   взяты из СП 131.13330.2018.Свод правил. Строительная климатология. МНиП 23-01-

99** (утв. Приказом Минстроя России от 28.11.2018г. №763/пр). За расчетные параметры 

приняты параметры  поселка Свирица Волховского района. 
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Рис.1. Расположение поселка Свирицы относительно города Волхова на карте Ленинградской области 

 

Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 1.57 

Таблица 1.57 

 

 
Средняя месячная и годовая температура воздуха, °C, приведена в таблице 1.58. 

Таблица 1.58. 

Республика, край, 

область, пункт, 

административный 

округ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Свирица -10,5 -9,3 -4,7 2,8 9,7 14,7 16,6 14,8 9,5 3,6 -1,8 -6,6 3,2 

 

Одним из атмосферных явлений, влияющих на уровень загрязнения воздуха, является 

повышенная влажность воздуха.  В соответствии с комплексным показателем  К территория 

Ленинградской  области  по степени влажности относится к влажной зоне   с К более  0,9.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Свирица -37 -34 -32 -29 -15 -48 7,1 152 -6,4 228 -2,9 249 -1,9 86 86 231 Ю 5,5 4,2 
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Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух источниками тепловой 

энергии допускается на основании разрешения, выданного территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, на 

основании    предельно допустимые выбросы (ПДВ) или  временно согласованные выбросы 

(ВСВ). В целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения установлены 

санитарно-защитные зоны источников тепловой энергии. Размеры таких санитарно-защитных 

зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций. 

Централизованными  источниками системы теплоснабжения города Волхов   являются 

Центральная газовая котельная (ЦГК), котельная и ТЭЦ ПСХ  и три угольные котельные ( 

Пороги, Октябрьская набережная, Мурманские ворота). 

Промплощадка  центральной  газовой котельной – г.Волхов, ул.Пролетарская, д.2 -   с 

севера, востока и юга  граничит с пустырями, с запада  санитарно защитная  зона  котельной 

пересекается  с  жилой  зоной. 

Промплощадка ПСХ  - г.Волхов, Кировский пр., д.20 -  находится  в    промзоне, которая  с 

юга  граничит с  жилой застройкой микрорайона Волхов-2, с запада ограничена  проспектом 

Кировский и рекой Волхов. Расстояние и направление до ближайшей жилой  зоны – 250 м южнее 

границы территории промплощадки.  

Промплощадка угольной  котельной  «Мурманские ворота» - г.Волхов, ул.Островская, д.26 

-   с севера и запада  ограничена улицей Островского, с севера  лесополосой, с востока 

лесополосой и железнодорожными путями. 

Промплощадка  угольной котельной «Пороги» - г.Волхов, микрорайон «Пороги», квартал, 

д.5 - со всех  сторон граничит с землями и постройками сельскохозяйственного назначения. 

Промплощадка угольной котельной - г.Волхов, Октябрьская набережная, д.1-а, корпус 5 – 

находится в непосредственной близости  у жилого  дома с севера, с востока граничит со 

спортплощадкой и Октябрьской набережной, с юга и запада строениями административно-

хозяйственного назначения. 
Характеристики основного оборудования централизованных источников теплоснабжения с 

указанием типов котлоагрегатов, дымовых труб, типов золоулавливающего оборудования, а также с 

указанием видов топлива приведены  таблице 1.59. 

Таблица 1.59. 

Характеристика основных источников теплоснабжения г. Волхов 
Наимено 

вание 

источник

а 

Тип Кол-

во 

Производи

тельность 

одного 

котла, 

Гкал/час 

(т/час) 

Основное топливо Золоулавители Дымовые трубы 

Вид 

топлива 

Зольн

о 

сть  

Содер

жание 

серы 

Тип 

золоу

лавит

еля 

Степе

нь 

очист

ки 

Кол-

во 

Высот

а, 

 

м 

Диаме

тр, 

м  

ЦГК КВГМ-20 3 20 Природ

ный газ 

 

- 

 

- Нет Нет 1 75 3,0 ДЕ-10-14 1 6,6 

(10) 

ПСХ ТС-30 2 20 

(30) 

 

Природ

ный газ 

 

 

- 

 

 

- 

Нет Нет 

1 35 1,5 
ТП-30    1 20 

(30) 
Нет Нет 

К-50-40 2 40 

(50) 
Нет Нет 

 

1 

 

60 

 

2,5 

ГМ-50-1 1 40 

(50) 
Нет Нет 

УК 

Мурманс

кие 

ворота 

Луга-

Лотос-

КВр-0,8 

4 0,69 Каменн

ый 

уголь 
10,4 0,3 Нет Нет 1 35 0,52 

УК 

Октябрьс

кая 

Луга-

Лотос-

КВр-0,8 

3 0,43 Каменн

ый 

уголь 

10,4 0,3 Нет Нет 1 25 0,60 
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набережн

ая, д. 1а 

УК 

Пороги 

Луга-

Лотос- 

КВр-0,5 

1 0,43 Каменн

ый 

уголь 10,4 0,3 Нет Нет 1 25 0,85 

КВр-
0,63 

1 0,55 

К основным загрязняющим веществам  от источников тепловой энергии относятся: 

От котельных, работающих на природном газе: 

- железа оксид, - сера диоксид, 

- марганец и его соединения, - углерода оксид, 

- азот (IV) оксид ( диоксид азота), - бензапирен, 

- азота (II) оксид, -бензин (нефтяной), 

- углерод черный (сажа), 

 

- керосин, 

- пыль амброзивная. 

Основной вклад в валовые выбросы  от котельных, работающих на природном газе,  дает  

углерод оксид. 

От котельных, работающих на угле: 

-азот (IV) оксид 

- азот (II) черный (сажа) 

- сера диоксид, 

- углерод оксид, 

- бензапирен, 

- пыль неорганическая SiO2<20%, 

- зола углей 

Основной вклад в валовые выбросы  от котельных, работающих на каменном угле,  дает  

углерод оксид и Зола углей. 

Утвержденный перечень  загрязняющих веществ и ПДВ  загрязняющих веществ в 

атмосферу  представлен в таблицах 1.48. -1.52. 
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Рис. 1.12.Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на срок действия ПДВ 

для источника тепловой энергии ЦГК 
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Рис. 1.12.Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на срок действия ПДВ 

для источника тепловой энергии ТЭЦ ПСХ 
 

 

 

 
 

Рис. 1.13.Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на срок действия ПДВ 

для источника тепловой энергии  микрорайона Пороги 
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Рис. 1.14.Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение и на срок действия ПДВ 

для источника тепловой энергии  по адресу: Октябрьская набережная, д.1а, корп.5 
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Санитарно-защитная зона  устанавливается в каждом конкретном случае на основании 

расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на 

атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов 

натурных исследований и измерений (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой 

редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995). 

 

 Контроль за соблюдение нормативов ПДВ  (ВСВ) 

На предприятии, эксплуатирующем  источники тепловой энергии,   производится 

контроль за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) в соответствии  с РД 52.04.186-89. 

Руководство по контролю загрязнения атмосферы" (утв. Госкомгидрометом СССР 

01.06.1989, Главным государственным санитарным врачом СССР 16.05.1989) (ред. от 

11.02.2016, с изм. от 03.07.2020) Производственный контроль за соблюдением 

установленных нормативов выбросов  (ПДВ и ВСВ) подразделяются на два вида: 

- контроль непосредственно на источниках; 

- контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ или 

ближайшей жилой застройке. Исходя из установленной категории  источника тепловой 

энергии устанавливается периодичность контроля за соблюдением ПДВ (ВСВ). 

Контроль осуществляется инструментальными замерами и расчетным способом. В 

соответствии с законодательством  производится оплата за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

 Необходимо отметить, что при существующем состоянии системы теплоснабжения 

максимальные концентрации вредных веществ от дымовых труб без учета фоновых 

концентраций превышают ПДК по веществам: зола углей  и сажа, что обусловлено 

работой  угольных котельных  без золоулавливающего оборудования.  Для угольных 

котельных запланирована реконструкция с  установкой  автоматизированных котельных, 

работающих на природном газе. 

Существующие котельные, работающие на природном газе, не  превышают  

утвержденные  нормативы ПДВ ни по одному  из  показателя   загрязняющих веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


